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Calibre «Entre» pour le taraudage des douilles E39 7006-24E-1 "Go" gauge for screw thread of lampholders E39.... 7006-24E-1
Calibre pour la vérification de la torsion maximale Gauge for testing maximum insertion
d'insertion dans des douilles avec dispositif torque in lampholders with shell-grip
de blocage E39 ....oooviiiiiiiiieee 7006-24F-1 features E39.....cooiiiiiiiieccee e 7006-24F-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale Gauge for testing minimum torque in
dans des douilles avec dispositif de blocage E39..... 7006-24G-1 lampholders with shell-grip features E39 ................ 7006-24G-1
Calibres «Entre» pour les taraudages des "Go" gauges for screw threads of
douilles E10, E14 & E40 .......cccoovveiininiiiieene 7006-25-7 lampholders E10, E14 & E40........cccccovvcvvinnnenee. 7006-25-7
Calibre «Entre» pour douilles E27. 7006-25A-2 "Go" gauge for lampholders E27. 7006-25A-2
Calibre «Entre» pour douilles E26...........ccccccevuenne 7006-25B-2 "Go" gauge for lampholders E26.............cccooeuennee. 7006-25B-2
Calibre «Entre» pour douilles E12........c.ccccoeceneunne 7006-25C-1 "Go" plug gauge for lampholders E12..................... 7006-25C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées ES.....coooiviiiiiiieee 7006-25D-1 1amps ES ..o 7006-25D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes "Not Go" gauge for caps on finished
terminées ES.....ooooiiiiiiiiiiee 7006-25E-1 1amps ES...ooviiiiee e 7006-25E-1
Calibre «Entre» pour vérifier les taraudages "Go" plug gauge for checking screw threads
des douilles ES.....c.oooveiiiiiiiinieneeeeeee 7006-25F-1 of lampholders ES ........cccoooiiiiiniiiniecene 7006-25F-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages "Not Go"gauge for checking screw threads
des douilles E5.....ocoovvieieiieiiicieieecceee e 7006-25G-1 of lampholders ES ........cccoooivieieniniiceeee e 7006-25G-1
Calibre «Entre» pour douilles E17.......ccccocoveinecnne 7006-25H-1 "Go" gauge for lampholders E17........cccccceeneennene. 7006-25H-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making in lamp-
dans les douilles E26 ..., 7006-25J-1 holders E26..........ccccoovviiiiiiiiiiiiiiiiccccccns 7006-25]-1
Calibres «N'Entre Pas» pour les taraudages des "Not Go" gauges for screw threads of lampholders
douilles E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40... 7006-26-4 E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40 ................ 7006-26-4
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E26 & E26d ... 7006-26A-2 "Not Go" gauge for lampholders E26 & E26d......... 7006-26A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E12................. 7006-26B-1 "Not Go" plug gauge for lampholders E12.............. 7006-26B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E17 7006-26C-1 "Not Go" gauge for lampholders E17 7006-26C-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making of lamps fitted
pour lampes munies du culot E17........cccccoeenennne. 7006-26D-1 With caps E17 oo 7006-26D-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making in
dans les douilles E17 .....ccooeveiiineininiinceiceene 7006-26E-1 lampholders E17......cccoovviveiininiiniininccnieecne 7006-26E-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminé€es E40 ........coocoviiieiiiiiceeeeecee e 7006-27-7 1amps E40.....cooiiiiiieieieeeeeeee s 7006-27-7
Calibre «Entre» pour culots E10 7006-27A-2 "Go" gauge for caps E10 .. 7006-27A-2
Calibre «Entre» pour culots E27 sur lampes terminées 7006-27B-1 "Go" gauge for E27 caps on finished lamps ............ 7006-27B-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots "Go" gauge for dimension "S1" of E27
E27 sur lampes terminges............coecevevererieenrennnens 7006-27C-1 caps on finished lamps........c.coceveiniininiincincnne 7006-27C-1
Calibre «Entre» pour culots E26, E26/50x39, "Go" gauge for caps E26, E26/50x39, E26/51x39
E26/51x39 & E26d ..ot 7006-27D-3 S E26d ... 7006-27D-3
Calibre «Entre» pour culots E14 sur lampes "Go" gauge for E14 caps on finished
ECITNINEERS ..ottt 7006-27F-1 JAMPS - 7006-27F-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots "Go" gauge for dimension "S1" of
E14 sur lampes terminges............ccccceveeeeereeeeuecnnnns 7006-27G-1 E14 caps on finished lamps ........c.cccceeevineneincnnne 7006-27G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées E12....c.cceeevinnininiiicccccccicicienenenens 7006-27H-1 1amps E12..coiiiiiiiiciccccc s 7006-27H-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots sur Additional "Go" gauge for caps on
lampes terminées E12.........cccovvieininiieinieicerieene 7006-27J-1 finished lamps E12 ......ccccooviiiiiiieiceeeeee 7006-27J-1
Calibre «Entre» pour culots sur "Go" gauge for caps on finished
lampes terminées E17......cccocoeviviiiiininininicenee 7006-27K-1 1amps E17 .o 7006-27K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots EP10. 7006-28-7 "Not Go" gauge for caps EP10 7006-28-7
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E27 "Not Go" gauge for E27 caps
sur lampes terminges ...........ocoeeeveieriereneneeeennenne 7006-28A-1 on finished 1amps.........coooevierierinininieeceeeee 7006-28A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E14 "Not Go" gauge for E14 caps
Sur lampes terminges ...........ocoevevevereeneeereeeeuenenne 7006-28B-1 on finished 1amps.........cccoveeveierininiiieeeeeeee 7006-28B-1
Calibre «N'Entre Pasy» pour culots sur "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées E12.........ccoooivvievieneninieieee. 7006-28C-1 finished lamps E12 ......cccoeieiiiiiiiicieeee e 7006-28C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées E40..........ccoocvvvvevierenenieieieenne. 7006-28D-1 finished lamps E40 ........cccoevveiiiirieiieec e 7006-28D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E10 & EY10...... 7006-28E-1 "Not Go" gauge for caps E10 & EY10 7006-28E-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées E17.......ccoocoeivieievenieieieiee. 7006-28F-1 finished lamps E17 ....cooveieiiiiiicieeee e 7006-28F-1
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Feuilles Sheet
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making of lamps fitted with
pour lampes munies des culots E26, E26/50x39, caps E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d
E26/51x39 & E26d (sans collerette) ...........ccoevenenn. 7006-29-3 (NON=SKITLEA) ..ot 7006-29-3
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la Gauge for caps on finished lamps for testing
vérification de la protection contre les contacts protection against accidental contact
accidentels E26d..........cooceeinnicinniccnccene 7006-29A-2 E26d ... 7006-29A-2
Calibre avec un diametre de référence de 23 mm Gauge with reference diameter of 23 mm
pour culots E26d........ccooiveiiiniiiereeeee 7006-29B-2 for caps E26d......cooueiiiiiieeee e 7006-29B-2
Calibre avec un diamétre de référence de 13,2 mm Gauge with reference diameter of 13,2 mm
pour culots E26d.......c..ccoevirineininiinciecieeee 7006-29C-2 for caps E26d......cooveeiiniiiniiiiniciccccceee 7006-29C-2
Calibre avec un diamétre de référence de 10,4 mm Gauge with reference diameter of 10,4 mm
pour culots E26d sur lampes terminées.................... 7006-29D-1 for E26d caps on finished lamps..........c.ccoccevennenn. 7006-29D-1
Calibre pour le contréle de la position radiale du Gauge for checking the radial position of
contact intermédiaire de la douille E26d.................. 7006-29E-1 the intermediate contact of lampholder E26d .......... 7006-29E-1
Calibres pour le controle des positions relatives des Gauges for testing the relative positions of the
contacts dans les douilles E26d ...........cccoeinieuennnen. 7006-29F-2 contacts in lampholders E26d...........cccoovenirinncnen. 7006-29F-2
Calibre pour la vérification de la réalité du Gauge for testing contact-making
contact dans les douilles E26d...........ccccccvvinieuinnen. 7006-29G-3 in lampholders E26d...........cccooviiininiinieicee 7006-29G-3
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making
dans les douilles avec chemise métallique in metal-shell paper-lined lampholders
doublée de papier E26d ..........cccoeveienieniiiieieiene 7006-29H-3 7006-29H-3
Calibre pour le contréle de la protection contre les Plug gauge for testing protection against
contacts accidentels dans la douille E26d................. 7006-29J-1 accidental contact in E26d lampholder .................... 7006-29J-1
Calibre «Entre» pour douilles E26d......................... 7006-29K-1 "Go" plug gauge for lampholders E26d.................. 7006-29K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E26, E26/50x39, "Not Go"gauge for caps E26, E26/50x39,
E26/51x39 & E26d 7006-29L-4 E26/51X39& E26d.......cooviicciicicccceeeees 7006-29L-4
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing unacceptable contact-making
non-souhaitée dans les douilles E26d....................... 7006-29M-2 in lampholders E26d...........cceoevininininieieecs 7006-29M-2
Calibre pour douille E14 pour le contréle de la Plug gauge for E14 lampholder for testing
réalité du contact ........ccceeeeeveieinieereneeeeeeeeae 7006-30-2 CONtACt-MAKING ...c..eueeveieiiieiieierieceee e 7006-30-2
Calibre pour le contrdle de la réalité du contact Plug gauge for lampholders E14 with candle
de la douille E14 avec fausse bougie destinée shaped shaft for candle lamps for testing
aux lampes «Flamme» .........cccooceverivieieniniiiees 7006-30A-1 CONACE-MAKING ...e.vevieiieniiieeieeeieieeie e 7006-30A-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et Gauge for testing contact-making and protection
de la protection contre les contacts accidentels pendant against accidental contact during insertion of lamps
l'insertion des lampes dans les douilles E14 ............ 7006-31-5 in lampholders E14........cccoceoiviniininiinineiecnne 7006-31-5
Calibre pour vérifier la réalité du contact des culots Gauge for finished lamps fitted with E12
E12 sur lampes terminées.... 7006-32-1 caps for testing contact-making.........c..coecevvererennene 7006-32-1
Calibre pour douille pour la vérification de la Plug gauge for lampholders for testing
réalité du contact E12 7006-32A-1 contact-making E12 7006-32A-1
Calibres «Entre» pour culots 2G13..........cccceveennene 7006-33-2 «Goy gauges for caps 2G13.....cccoceveininiieneninenne 7006-33-2
Calibres pour le contrdle d'insertion et de la réalité Gauges for testing insertion and contact-making
du contact dans les douilles 2G13.........ccccoveeneennene 7006-33A-2 in lampholders 2G13 ......ccccoeiniiininniiercece 7006-33A-2
Calibre pour douilles 2G13 pour le contréle de la Gauge for lampholders 2G13 for testing contact-
réalit€ du CONACE ....cc.evveevieieieiirieeieeeee e 7006-33B-1 MAKING. c..eiiiiieiiietee e 7006-33B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX43 ........c.cccoeuenee 7006-34-1 "Go"gauge for lampholders PX43 ..........cccocceveeneee. 7006-34-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus sur lampes Go"gauge for prefocus caps on finished
terminées PXA43t .......cooeiiieiiiiieeeceeeee 7006-34A-1 lamps PXA3t ..o 7006-34A-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX13.5s sur "Go"gauge for prefocus cap PX13.5s on
lampes terminges ............ceeereeveueirinieueeeineieeeenienene 7006-35-1 finished 1amps ......ccccovveveirieniinicceee 7006-35-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13.5s "Not Go"gauge for prefocus cap PX13.5s on
sur lampes terminges .............ccoeeecinenininnnnenenns 7006-35A-1 finished 1amps ... 7006-35A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13.5s "Not Go"gauge for prefocus cap PX13.5s on
sur lampes terminées .............ocooueuene 7006-35B-1 finished lamps ........ccceevveenenenne. 7006-35B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX13.5s......ccccccveuee 7006-35C-1 "Go"gauge for lampholders PX13.5s......ccccccvvveneneee 7006-35C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles PX13.5s ......... 7006-35D-1 "Not Go" gauge for lampholders PX13.5s.............. 7006-35D-1
Calibre d'orientation pour douilles PX13.5s ............ 7006-35E-1 Rotation gauge for lampholders PX13.5s................. 7006-35E-1
Calibre «Entre» pour douilles P26s 7006-36-1 "Go"gauge for lampholders P26s. 7006-36-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go"gauge for caps on finished
terminées P26S.........ccvevevieniieiiieieeceeeeee e 7006-36A-1 1amMPS P26S ... 7006-36A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées EP10........cccooviviiiiiiieeeceee e 7006-37-1 1amps EP10......coooiiiiiiiieieeee e 7006-37-1
Calibre «Entre» pour douilles préfocus EP10.......... 7006-37A-1 "Go" gauge for prefocus lampholders EP10............ 7006-37A-1
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Calibre «Entre» pour vérifier les culots préfocus
PA3t o

Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier la dimension
Mmin des culots préfocus P43t, PX43t et PU43t.....

Calibre pour vérifier la dimension Ymax des culots
préfocus P43t, PX43t, PU43t, PY43d et PZ43t........

Calibre «Entre» pour douilles P43..................

Calibre «Entre» pour culot a broche Fa8
Calibre «N'Entre Pas» pour culot a broche Fa§ .......

Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot a
broche sur lampes terminées Fab6..............coccvevvennenne

Calibres «Entre»/Réalité du contact pour douilles

Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée P28s

Calibre «Entre» pour douille P28s........c.ccccoeceneunee

Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy» pour culots préfocus

P40s sur lampes terminges.............oceververeeeeereennenns

Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non
assemblé a deux broches (Ne pas utiliser sur
lampes terminées) G13 ........cooevirineinenneneenene
Calibre «Entre» pour culot a deux broches sur
lampes terminées G13 ........ccoovvvierierininineeeee.

Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non
assemblé a deux broches (Ne pas utiliser sur
lampes terminées) G5 ......cccovevivieieieneneieeieene

Calibre «Entre» pour culot a deux broches sur
lampes terminées G5 ..........ccveirenieinenineneenene

Calibre «Entre» pour culots GX5 ......cccceveeveencnne

Calibre pour douilles pour la vérification de la
protection contre les contacts accidentels G5 & GX5

Calibres doubles pour un ensemble de deux

douilles pour la vérification de la réalité du contact G5

Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de
deux douilles GS.......oveereeeneiiieeee e

Calibres doubles pour un ensemble de deux

Feuilles

7006-39-1

7006-39A-4

7006-39B-3
7006-39C-1
7006-40-1

7006-40A-1

7006-41-2

7006-41A-2
7006-42-1
7006-42A-2

7006-43-2

7006-44-4

7006-45-4

7006-46-3

7006-46A-3
7006-47-1

7006-47A-3

7006-47B-4

7006-47C-3

douilles pour la vérification de la réalité du contact GX5 7006-47D-1

Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de
deux douilles GX5.....ovvviieieiiiiieieeeceeeee

Calibre «Entre» pour culot préfocus PG22-6.35
sur lampes termingées ...........ccooevereeeeneeneenereeneneen

Calibre «Entre» pour culots préfocus P14.5s sur
lampes terminées ..........coeevevereeererinenieenenieenenne

Calibre «Entre» pour douilles P14.5s ........cccccoeeeee

Calibre «N'Entre Pas» pour dimension Al max.
dans douilles P14.55 ........cccoeeiiniiiiniiiiciniens

Calibre pour vérifier la réalité du contact pour
lampes munies du culot E27 ......c.cccooeviiineinincnne

Calibre pour culots sur lampes terminées pour la
vérification de la protection contre les contacts
accidentels E27/51X39......ccccovviiininiiiiiiccne

Calibre pour culots sur lampes terminées pour la
vérification de la protection contre les contacts
accidentels pendant l'insertion E27...........cccceneeee.

Calibre pour vérifier la réalité du contact pour
lampes munies du culot E40..........cccocoveniriiiennnne.

Calibre pour la vérification de la protection
contre les contacts accidentels pour lampes
munies du culot E40 ...,

Calibre pour vérifier la réalité du contact pour
lampes munies du culot E14.........ccooooviniiinininne

Calibre pour la vérification de la protection contre
les contacts accidentels pour lampes munies
duculot E14 ..o,

Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy» pour le diamétre de
la collerette du culot préfocus P30s sur lampes
EEITIINEES ...ttt
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7006-47E-1

7006-48-1

7006-49-1
7006-49A-1

7006-49B-1

7006-50-1

7006-51-2

7006-51A-2

7006-52-1

7006-53-1

7006-54-2

7006-55-2

7006-56-2

"Go" gauge for checking prefocus caps
PA3t e

"Not Go" gauge for checking dimension Mmin of
prefocus caps P43t, PX43t and PU43t........c.ccoee.

Gauge for checking dimension Ymax of prefocus
caps P43t, PX43t, PU43t, PY43d and PZ43t ...........

"Go" gauge for lampholders P43 ..................

"Go" gauge for single-pin cap Fa8
"Not Go" gauge for single-pin cap Fa8....................

"Go" and "Not Go" gauge for single-pin cap
on finished lamps Fa6...........cccccovveivieinnienieee

"Go"/Contact-making gauges for lampholders

"Go" gauge for cap on finished lamps P28s.............
"Go" gauge for lampholder P28s..........cccovevevnennene

"Go" and "Not Go" gauge for prefocus caps
P40s on finished [amps.........ccoceveveniniecieneee,

"Go" and "Not Go" gauge for unmounted

bi-pin cap (Not for use on finished

1amps) GI3 ..o
"Go" gauge for bi-pin cap on

finished lamps G13.......cccooivieieniiceeeee e
"Go"and "Not Go" gauge for unmounted

bi-pin cap (Not for use on finished

lamps) G5
"Go" gauge for bi-pin cap on finished

1amPS G5 .o

"Go" gauge for caps GX5.....oocvvvvevievenirieeeene

Plug gauge for lampholders for testing

protection against accidental contact G5 & GXS5....
Double-ended gauges for a combined pair

of lampholders for testing contact-making G5.........
Double-ended "Go" gauges for a combined

pair of lampholders G5..........ccccoveniinennencene.
Double-ended gauges for a combined pair

of lampholders for testing contact-making GXS5......
Double-ended "Go" gauges for a combined

pair of lampholders GXS5 .........ccoevivineinincinenne
"Go" gauge for prefocus cap PG22-6.35

on finished [amps..........ccceeeveniniienene e

"Go" gauge for prefocus caps P14.5s on
finished 1amps .......cccoeoieererinininceece

"Go" gauge for lampholders P14.5s.......c.cccecereencnnee

"Not Go" gauge for dimension Al max.
of lampholders P14.5S ........cooevivininiiiiiniiciees

Gauge for finished lamps fitted with E27
caps for testing contact-making ...........cccecveveerereenne.

Gauge for caps on finished lamps for testing
protection against accidental
contact E27/51X39 ..o

Gauge for caps on finished lamps for testing
protection against accidental contact
during insertion E27 ........cccooeiininininiienenceees

Gauge for finished lamps fitted with E40

caps for testing contact-making..........c.cceceevveruennenne.
Gauge for finished lamps fitted with E40 caps

for testing protection against accidental

CONLACT ...ttt
Gauge for finished lamps fitted with E14 caps

for testing contact-making ............coceeveereneeeniencnnns
Gauge for finished lamps fitted with E14 caps

for testing protection against accidental

COMEACE ...ouiiiiiii e

"Go" and "Not Go" gauge for the diameter of the
collar of prefocus cap P30s on finished

Sheet
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7006-39A-4

7006-39B-3
7006-39C-1
7006-40-1

7006-40A-1

7006-41-2

7006-41A-2
7006-42-1
7006-42A-2

7006-43-2

7006-44-4

7006-45-4

7006-46-3

7006-46A-3
7006-47-1

7006-47A-3

7006-47B-4

7006-47C-3

7006-47D-1

7006-47E-1

7006-48-1

7006-49-1
7006-49A-1

7006-49B-1

7006-50-1

7006-51-2

7006-51A-2

7006-52-1

7006-53-1

7006-54-2

7006-55-2

7006-56-2

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60061-3-1969-amd56-2019
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60061-3-1969-amd56-2019

IEC 60061-3:1969/AMD56:2019 © IEC 2019

Feuilles Sheet
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la boutonniére "Go" and "Not Go" gauge for the major slot of
principale du culot préfocus P30s sur lampes prefocus cap P30s on finished
EEITINEES «.e.eneeeeeteeeetete ettt 7006-56A-2 JAMPS ..o 7006-56A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot a deux "Go" and "Not Go" gauge for recessed double
contacts en retrait R17d sur lampes terminées.......... 7006-57-3 contact cap R17d on finished lamps ..........cccoueuenee 7006-57-3
Calibre «Entre» pour douille R17d.......c.ccccoeenenene 7006-57A-1 "Go" gauge for R17d lampholders.........c.ccccoeeeenee. 7006-57A-1
Calibre pour la vérification du contact dans la Contact-making gauge for
douille R17d ...c.cociriniiiiiiciccncececeeee 7006-57B-1 lampholder R17d.....c.cccoveiniviniiniiniiiineinece 7006-57B-1
Calibre «Entre» pour la vérification des forces "Go" gauge for checking maximum insertion force
maximales d'insertion et d'extraction des douilles Fa8  7006-58-1 and maximum withdrawal force of lampholders Fa8  7006-58-1
Calibre «Entre» pour culots G17q-7 et GY17q-7 "Go" gauge for caps G17q-7 and GY17q-7
sur lampes terminges ............coeeveereeeeeneeenenenennne 7006-58A-3 on finished lamps........c.coceeerieirennineeeeee 7006-58A-3
Calibre «Entre» pour culot GY17q-7 sur lampes "Go" gauge for cap GY17q-7 on finished
EETTINEES ...ttt ettt neeieneas 7006-58B-3 LJAIMPS .t 7006-58B-3
Calibre a broches pour la vérification des contacts Plug gauge for testing contact-making of
des douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7 ............ 7006-58C-1 lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17q-7......... 7006-58C-1
Calibre «Entre» pour douilles G17q-7 et GY17q-7 . 7006-58D-1 "Go" gauge for lampholders G17q-7 and GY17q-7. 7006-58D-1
Calibre «Entre» pour douilles GX17q-7 ....ccveereenne 7006-58E-1 "Go" gauge for lampholders GX17q-7 .....cccevveuenene. 7006-58E-1
Calibre d'orientation pour douilles G17q-7, Rotation gauge for lampholders G17g-7,
GX17q-7 €t GY 177 et 7006-58F-1 GX17q-7 and GY17q-7 c..ocveiciiiicciricicene 7006-58F-1
Calibre pour la vérification de la force minimale Gauge for checking minimum withdrawal force and
d'extraction et du contact dans les douilles Fa8§ ....... 7006-58G-1 contact-making of lampholders Fa8......................... 7006-58G-1
Calibre pour douille Fad ............cocooiniiiinenine 7006-59-1 Plug gauge for lampholder Fa4..............cccooeniee 7006-59-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de Gauge for checking minimum contact force in
contact dans les connecteurs pour socles de lampe connectors for bi-pin lamp bases
a deux broches GZ6.35 & GZA........cccovvvevcvencenne. 7006-59A-2 GZ6.35 & GZA ... 7006-59A-2
Calibre «Entre» pour socles de lampe a deux broches "Go" gauge for bi-pin bases
GZ6.35 . 7006-59B-1 GZ6.35 o 7006-59B-1
Calibre «Entre» pour connecteur GZ6.35 ................ 7006-59C-2 "Go" gauge for connector GZ6.35........cccovvvvveeennene 7006-59C-2
Calibre pour la vérification de la force minimale Gauge for checking minimum retention force
de retenue des contacts dans les douilles GY6.35.... 7006-59D-2 of contact in lampholders GY6.35........ccccccveenennne 7006-59D-2
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles Double-ended gauges for a combined pair of
pour la vérification de la réalité du contact G13 ...... 7006-60B-4 lampholders for testing contact-making G13........... 7006-60B-4
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de Double-ended "Go" gauges for a combined pair of
deux douilles G13.....c.oooirineininiirceeneereeene 7006-60C-3 lampholders G13 .......ccocevioininniniiinccceee 7006-60C-3
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles "Go" and "Not Go" gauges for bases
G6.35, GX6.35, GY6.35 et GZ6.35.....ovveenne. 7006-61-5 G6.35, GX6.35, GY6.35 and GZ6.35.......cceueuneee. 7006-61-5
Calibres «Entre» pour socles G6.35, GX6.35 "Go" gauges for bases G6.35, GX6.35
B GY0.35 it 7006-61A-3 & GY0.35 e 7006-61A-3
Calibres «Entre» pour douilles G6.35, GX6.35 "Go" gauges for lampholders G6.35, GX6.35
B GY0.35 it 7006-61B-4 & GYO0.35 e 7006-61B-4
Calibre pour la vérification de la force minimale Gauge for checking minimum retention force of
de retenue des contacts dans les douilles contacts in lampholders
G6.35 & GX0.35 ..o 7006-61C-4 G6.35 & GX0.35 ..o 7006-61C-4
Calibres «Entre» pour combinaisons de deux "Go" gauges for combined pairs of
douilles R7S...coucerueiriieinicieiinicieicnecceieneeeereeeaens 7006-62-4 lampholders R7S......cccoeeveiveieiriiieieeeeeeeene 7006-62-4
Calibres «Entre» pour combinaisons de deux "Go" gauges for a combined pairs of
douilles RX7S ...cocoireniiiniininiciniicesceeie e 7006-62A-2 lampholders RX7S .......ccoeceveriiiinioiniircneieenenne 7006-62A-2
Calibres pour la vérification de la protection contre Gauges for testing protection against electric
les contacts accidentels dans des combinaisons de shock in combined pairs of
deux douilles R7S ...cc.ooeevieniniiiiiiieienerceceee 7006-62B-1 lampholders R7S.......cccovieiiiiiieiiniiiicicceeeen 7006-62B-1
Calibres pour la vérification de la protection contre Gauges for testing protection against electric
les contacts accidentels dans des combinaisons de shock in combined pairs of
deux douilles RX7S...c..ccooeivineininiincieenccnenee 7006-62C-1 lampholders RX7S .......ccoceceveinienioinenrineinenenne 7006-62C-1
Calibre pour la vérification de la hauteur des ergots Gauge for checking height of pins
(dim. Tmin.) des culots P14.5s sur lampes (dim. Tmin.) of caps P14.5s on finished
EEITIINEES ...ttt 7006-64-1 JAIMPS e 7006-64-1
Calibre «Entre» pour le culot et le socle de "Go" gauge for four pin cap and lamp
1ampe GX38q .eeuververririieieierieeeeeeee e 7006-65-1 DASE GXB8Qeeeuveneerviniieiieiieie ettt 7006-65-1
Calibre «Entre» pour douille GX38(......ccccoeerueuene 7006-65A-1 "Go" gauge for lampholder GX38q .....ccceoveervruennene. 7006-65A-1
Systéme de calibrage pour la vérification de la Gauging system for checking withdrawal
force d'extraction dans la douille GX38q........c........ 7006-65B-1 force in lampholder GX38q.....ccceoevueeeerieinieieeee 7006-65B-1
Calibre «Entre» combiné pour culots PK22s sur Combined "Go" gauge for caps PK22s on
lampes terminées ..........coevveerieerenieinienieenieeecne 7006-66-2 finished 1amps .......cccooeveriiirieinieeeeee 7006-66-2
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Feuilles Sheet
Calibre «Entre» pour douilles PK22s...............c....... 7006-66A-1 "Go" gauge for lampholders PK22s..........cccoceenenee. 7006-66A-1
Calibre «Entre» pour socles de lampe a "Go" gauge for bi-pin lamp
deux broches GZ4...........ccccooeviiniiiiiniciiiceeeee 7006-67-1 bases GZA.........cccviviiiiiiiiiiicecee e 7006-67-1
Calibre «Entre» pour connecteur GZ4 7006-67A-2 "Go" gauge for connector GZ4 7006-67A-2
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas "Go" gauge for unmounted caps (Not for
utiliser sur des lampes terminées) GRS.................... 7006-68-2 use on finished lamps) GRS...........ccocevievininencne. 7006-68-2
Calibre pour culots pour la vérification de I'entrée Gauge for caps to ensure entry of maximum
des douilles maximales et de I'écartement et la lampholders and to check pin-spacing
longueur des broches GRS.............coeceveivinenenne 7006-68A-2 and length GRS8......c.ccooviiiiiiiiiicncccee 7006-68A-2
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force Gauges "A" and "B" for checking maximum
maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal
d'extraction dans les douilles GRS...........ccccevnenene 7006-68C-1 force in lampholders GRS...........ccooeveiininniniinne 7006-68C-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Gauge "C" for checking minimum retention
de rétention dans les douilles GRS..........ccccceeuennenene 7006-68D-1 force in lampholders GRS...........ccoceieininninicne 7006-68D-1
Calibre «Entre» pour la vérification des broches des "Go" gauge for checking the pins of caps
culots sur lampes terminées GR8 & GR10q............ 7006-68E-1 on finished lamps GR8 & GR10q.........cccccevvevruenneee 7006-68E-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy pour la vérification "Go" and "Not Go" gauge for checking the pins
des broches des culots (Ne pas utiliser sur lampes of caps (Not for use on finished lamps)
terminées) GR8 & GR10q .......c.ccooveueuiriniriiiiinienne 7006-68F-1 GR8 & GRI0G.....ocveuiiiciiiiiiciiicccecce 7006-68F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots a deux "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap
broches sur lampes terminées G23 ..........cccceeennenene 7006-69-2 on finished lamps G23........ccoceveinenininenineenne 7006-69-2
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale Plug gauge "A" for checking maximum insertion
d'insertion et de la force maximale d'extraction dans force and maximum withdrawal force in
les douilles G23.....oc.vvveeieieieieeeceeeeee e 7006-69A-1 lampholders G23 .......cccooevirieiereecceeee e 7006-69A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale Plug gauge "B" for checking maximum
d'insertion dans les douilles G23 & GX23............... 7006-69B-2 insertion force in lampholders G23 & GX23........... 7006-69B-2
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Plug gauge "C" for checking minimum
de retenue dans les douilles G23..........cccooerveienennn 7006-69C-1 retention force in lampholders G23 ...........cccceoeeene 7006-69C-1
Calibre a broche simple «D» pour la vérification de Single-pin gauge "D" for checking maximum
la force maximale d'extraction dans les douilles withdrawal force of contacts in lampholders
2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24, 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24
GX)(Y)32 i 7006-69D-6 GX)(Y)32 e 7006-69D-6
Calibre a broche simple «E» pour la vérification Single-pin gauge "E" for checking minimum
de la force minimale de retenue dans les douilles retention force of contacts in lampholders
2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24, 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24,
GX)(Y)32 ettt 7006-69E-6 GX)(Y)32 ittt 7006-69E-6
Calibres «Entre» pour douilles GX9.5........cccceueeene 7006-70-1 "Go" gauges for lampholders GX9.5 ........c.ccceueneeee. 7006-70-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots GX9.5 Gauge for checking the retention of caps GX9.5
dans la douille.........oceveeieniiniiiirieieee e 7006-70B-1 in lampholder.........oovvveieririeiceee e 7006-70B-1
Calibres pour culots a deux broches GY9.5 & GZ9.5 Gauges for bi-pin caps GY9.5 & GZ9.5
sur lampes terminges ............cocceeevveerueenenieenenene 7006-70C-2 on finished lamps........cccococevininiiiniininiice 7006-70C-2
Calibre «Entre» pour culot a deux broches G9.5 "Go" gauge for bi-pin cap G9.5
sur lampes termingées ...........cceeevereereeneenienereeeenne 7006-70D-1 on finished [amps.........ccceveviniiiienineneeree e 7006-70D-1
Calibre «Entre» pour douille G9.5..........cccevevinins 7006-70E-1 "Go" gauge for lampholder G9.5..........cocevvrvinennene 7006-70E-1
Calibres pour douilles GY9.5 & GZ9.5......ccocceeueee 7006-70G-1 Gauges for lampholders GY9.5 & GZ9.5................ 7006-70G-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots Gauge checking the retention of caps
dans la douille G9.5......ccoovieiiiiiiiieiceceeeee 7006-70H-1 in lampholders G9.5 ................ 7006-70H-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles "Go" and "Not Go" gauges for bi-pin
de lampe a deux broches G4.........cccoooeevevinenennnenns 7006-72-1 Jlamp Dases G4 ....oovevveveieieiereeeeeee e 7006-72-1
Calibre «Entre» pour douilles G4 .........cccooceeveeenene 7006-72A-3 "Go" gauge for lampholders G4 ..........cccceverireene. 7006-72A-3
Calibre pour vérification de la force minimale de Gauge for checking minimum retention force
retenue dans les douilles G4 .........oooceiniiicinnenns 7006-72B-2 in lampholders G4 .........cccooveiniineiiieeeee 7006-72B-2
Calibre pour culot de lampe a deux broches Gauge for bi-pin cap G5.3
G5.3 sur lampes terminées 7006-73-1 on finished lamps............c.c...... 7006-73-1
Calibre «Entre» pour douilles G5.3 ........cccoeevenee 7006-73A-1 "Go" gauge for lampholders G5.3 .......c.coccovvinecnne. 7006-73A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin
a deux broches GX5.3 ..o 7006-73B-2 base GX5.3 ..o 7006-73B-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin
a deux broches GY5.3 ..o 7006-73C-2 base GY5.3 . 7006-73C-2
Calibre «Entre» pour douilles GX5.3 ......ccocevvveenee 7006-73D-3 "Go" gauge for lampholders GX5.3.......ccccoeveuenenne. 7006-73D-3
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Feuilles Sheet
Calibre «Entre» pour douilles GY5.3 ..o 7006-73E-3 "Go" gauge for lampholders GY5.3......cccccoevvnenene 7006-73E-3
Calibre pour la vérification de la force maximale Gauge for checking maximum withdrawal force of
d'extraction des contacts dans les douilles GX5.3.... 7006-73F-2 contacts in lampholders GX5.3........cccevveveninennnn. 7006-73F-2
Calibre a broche simple pour la vérification de la Single-pin gauge for checking contact-making in
réalité de contact dans les douilles GX5.3 & GU5.3 7006-73G-2 lampholders GX5.3 & GUS5.3....cccoviiieieeree 7006-73G-2
Calibre pour la vérification de la force maximale Gauge for checking maximum withdrawal force of
d'extraction des contacts dans les douilles GY5.3.... 7006-73H-2 contacts in lampholders GYS5.3...c.ccccoevinenineneinnne 7006-73H-2
Calibre a broche simple pour la vérification de la Single-pin gauge for checking minimum
force minimale de retenue des contacts dans les retention force of contacts in
douilles GY5.3.....coiiiieiiiciiccerece e 7006-73J-1 lampholders GYS5.3 ..o 7006-73J-1
Calibre «Entre» pour culot de lampe a deux broches "Go" gauge for bi-pin cap GY 16
GY16 sur lampes terminges..........coceceeveeerereeerenene 7006-74-1 on finished lamps.........ccooeeereirineiinieeeeeee 7006-74-1
Calibre pour culots et socles a deux broches G22.... 7006-75-2 Gauge for bi-pin caps and bases G22..................... 7006-75-2
Calibre «Entre» pour douilles G22 .........ccccoeceneunne 7006-75A-2 "Go" gauge for lampholders G22 ...........ccccceveurenenn. 7006-75A-2
Calibre «Entre» pour culots et socles de lampes "Go" gauge for bi-pin caps and bases
a deux broches G38 sur lampes terminées................ 7006-76-1 G38 on finished lamps..........cccoeireniniiniiiee 7006-76-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots et "Go" and "Not Go" gauge for pins of
socles de lampes a deux broches G38 sur bi-pin caps and bases G38 on
lampes terminges ..........ocvevververiereeieienienieseeeeeenees 7006-76A-1 finished [amps ........cccooeririeiienineeeeee e 7006-76A-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (ler des deux "Go" gauge for lampholders G38 (1st of two
CAlIDIES) v 7006-76B-1 GAUGES) cvvevvenrereeneeneeeeseeeseeseeneesesseesesneeneessesseeneeneenne 7006-76B-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (2¢ des deux "Go" gauge for lampholders G38 (2nd of two
calibres) 7006-76C-1 GAUGES) cvvevvenvenreeneeneeteseeeseeseeneesessessesneensesessesseeneenns 7006-76C-1
Calibre pour la force minimale de contact Gauge for minimum contact force
des douilles G38 ......c.oveevieieiieeeeeeee e 7006-76D-1 in lampholders G38 .........cccooveieririnieieeee e 7006-76D-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne "Go" gauge for unmounted caps (Not for use
pas utiliser sur lampes terminées) GR10q................ 7006-77-2 on finished lamps) GR10q.......ccccovveririnerinennennene 7006-77-2
Calibre pour culots pour la vérification de l'entrée Gauge for caps to ensure entry of maximum
des douilles maximales et de I'écartement et la lampholders and to check pin-spacing and
longueur des broches GR10q.........cccocveieririinereens 7006-77A-2 length GRIOG .ooveeeieiieieieiceieeee e 7006-77A-2
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force Gauges "A" and "B" for checking maximum
maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal force
d'extraction dans les douilles GR10q..........ccccueuenee 7006-77B-1 in lampholders GR10q.......cccccerererereenienircnieenes 7006-77B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Gauge "C" for checking minimum retention
de retenue dans les douilles GR10q......cccccveerueuenee 7006-77C-1 force in lampholders GR10q......c.ccceoveerveirenecnnene. 7006-77C-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauges for caps G24, GX24
G24, GX24 & GY24....ociiiiiiiiccicccee 7006-78-5 EEGY24 i 7006-78-5
Calibres «A» pour douilles G24, GX24 & GY24 .... 7006-78A-6 Gauges "A" for lampholders G24, GX24 & GY24.. 7006-78A-6
Calibres «B» pour douilles G24, GX24 & GY24 .... 7006-78B-5 Gauges "B" for lampholders G24, GX24 & GY24 .. 7006-78B-5
Calibres «C» pour douilles G24, GX24 & GY24 .... 7006-78C-5 Gauges "C" for lampholders G24, GX24 & GY24 .. 7006-78C-5
Calibres «N'Entre Pas» «F» pour la vérification de la "Not Go" gauges "F" for checking non-inter-
non-interchangeabilité des culots dans les douilles changeability of caps in lampholders G24, GX24
G24, GX24 & GY 24ttt 7006-78F-6 SEGY24 i 7006-78F-6
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des "Go" gauges "G" for checking key slots in
détrompeurs dans les douilles G24, GX24 & GY24 7006-78G-6 lampholders G24, GX24 & GY24 ....cccoovvvvveienn. 7006-78G-6
Calibre «Entre» pour culots G10q, GX10q, "Go" gauge for caps G10q, GX10q, GY10q
GY10q & GZ10q.....ciriieeeiiierecinirieictieecceeeieiae 7006-79-2 B GZI0G ittt 7006-79-2
Calibres «Entre» pour les contacts des "Go" gauges for the contacts of lampholders
douilles G10q, GX10q, GY10q & GZ10q................ 7006-79A-2 G10q, GX10q, GY10q & GZ10q......cevrrrererenrnnnen. 7006-79A-2
Calibre de vérification du contact pour douilles Contact-making gauge for lampholders
G10q, GX10q & GY10q...eucvciininrereiririeiceenieieienens 7006-79B-1 G10g, GX10q & GY10q..c..cecuiiiiirceiriciceeenee 7006-79B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauge for caps
sur lampes terminées G12.........cooeveiienieenerinenne 7006-80-1 on finished lamps G12........cccoovvivieinieinireecene 7006-80-1
Calibre «A» pour la vérification des douilles G12... 7006-80A-2 Gauge "A" for checking lampholders G12 .............. 7006-80A-2
Calibre «B» pour la vérification des douilles G12... 7006-80B-2 Gauge "B" for checking lampholders G12............... 7006-80B-2
Calibre «C» pour la vérification des douilles G12... 7006-80C-2 Gauge "C" for checking lampholders G12............... 7006-80C-2
Calibre «D» pour douilles G12, PG12 & PGX12 .... 7006-80D-4 Gauge "D" for lampholders G12, PG12 & PGX12.. 7006-80D-4
Calibre «E» pour douilles G12 , PG12 & PGX12.... 7006-80E-4 Gauge "E" for lampholders G12, PG12 & PGX12 .. 7006-80E-4
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauge for caps on
sur lampes terminées PG12 & PGX12..........ccccec.e 7006-81-3 finished lamps PG12 & PGX12......cccccoeveencnnnenn. 7006-81-3
Calibres «A» pour la vérification des douilles Plug gauges "A" for checking lampholders
PG12 & PGX12...cocuiiiiiiiiiieeccceeieienene 7006-81A-3 PG12 & PGX12 ..o 7006-81A-3
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Feuilles
Calibres «B» pour la vérification des douilles
PG12 & PGX12...oiiiiiiiiciiiiciis 7006-81B-3
Calibres «C» pour la vérification des douilles
PG12 & PGX12....cuiiiiiiiiiiiiiciccccccces 7006-81C-3
Calibres «F» pour la vérification de la réalité du contact
dans les douilles PG12 & PGX12.........cccccceeeuinaene 7006-81F-3
Calibres «G» pour la vérification de la réalité du contact
dans les douilles PG12 & PGX12..........cccceveuinaene 7006-81G-3
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2G11
& 2GXTT i 7006-82-2

Calibre «A» pour la vérification de la force maximale
d'insertion et de la force maximale d'extraction
dans les douilles 2G11 & 2GX11 ...c.coveveevcrevenrannen. 7006-82A-2

Calibre «B» pour la vérification de la force maximale
d'insertion et de la force maximale d'extraction

dans les douilles 2G11 & 2GX11 ....ccoovviiiiiiicnnns 7006-82B-2
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale

de retenue dans les douilles 2G11 & 2GX11 ........... 7006-82C-2
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2GX11
................................................................................ 7006-82F-1
Calibre «N’Entre pas» pour culots sur lampes terminées

2GXTT i 7006-82G-1
Calibre «N’Entre pas» pour la non-interchangeabilite

des culots 2GX 11 ..o 7006-82H-1
Calibre «Entre» «J» pour culots sur lampes terminées

2GXTT i 7006-82J-1
Calibre «N’Entre pas» «K» pas» pour la interchangeabilite

des culots 2G11 ...c.coiiiiiiiiiiiccccee 7006-82K-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées

GXT0G i 7006-84-2
Calibre «A», «N'Entre Pasy» pour culots sur lampes

termin€es GX10q.....cevveerieieieriieieieiere e 7006-84A-1
Calibre «B», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes

terminées GX 10q......corveiererinirieieiereeseeeeeene 7006-84B-1
Calibres «Entre» pour douilles GX10q.........cc.c.c..... 7006-84C-2

Calibre «B» pour la vérification de la force minimale de
contact dans les douilles GX10q, type A, et de la force

minimale de retenue dans les douilles de type B...... 7006-84D-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs des culots

sur lampes terminées GX10q.....c.ccevveereneereneennn. 7006-84E-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes

terminées GX10q «..ooeeveierininirieieieeereeeeeee 7006-84F-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GX10q.......... 7006-84G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées

GY 10G ittt 7006-85-2
Calibre «A», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes

terminées GY10q 7006-85A-1
Calibres «Entre» pour douilles GY10q.........ccc...... 7006-85B-3
Calibre «B» pour la vérification de la force minimale

de contact dans la douille GY10q.......coecvrerecennenen. 7006-85C-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs des culots

sur lampes terminées GY 10q......c.coevrerirenienncnnne 7006-85D-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes

terminées GY 10q....coeeeevenienerenieieieienen 7006-85E-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GY10q.......... 7006-85F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy» pour culot a deux

broches sur lampes terminées GX23..........cccoeovennne 7006-86-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale

d'insertion et de la force maximale d'extraction dans

les douilles GX23 ....c.oivinieiniiieincieeneeneeeennne 7006-86A-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale

de retenue dans les douilles GX23.........cccevveuenenene 7006-86B-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur

lampes terminées G32, GX32 & GY32 ...ccccvvvvenenee. 7006-87-2

Calibres «Al » pour la vérification de la force maximale
d'insertion et de la force maximale d'extraction dans
les douilles G32 & GY32 c.oovieviiiiiciiiieieeeee 7006-87A-2
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Sheet
Plug gauges "B" for checking lampholders
PGI12 & PGX12 ..ot 7006-81B-3
Plug gauges "C" for checking lampholders
PG12 & PGX12 ..ottt 7006-81C-3
Plug gauges "F" for checking contact-making
in lampholders PG12 & PGX12 .....ccccocvvievinevnnennene 7006-81F-3
Plug gauges "G" for checking contact-making
in lampholders PG12 & PGX12 ......cccooevvevincnnnne. 7006-81G-3
"Go" gauge for caps on finished lamps 2G11 &
2GXT T it 7006-82-2

Gauge "A" for checking maximum insertion
force and maximum withdrawal force in
lampholders 2G11 & 2GX11.....cccoovivieicininiiccnne 7006-82A-2

Plug gauge "B" for checking maximum insertion
force and maximum withdrawal force in

lampholders 2G11 & 2GX11....ccccccevvvvvvvrrrenne. 7006-82B-2
Gauge "C" for checking minimum retention

force in lampholders 2G11 & 2GX11.....cccccvveunee. 7006-82C-2
"Go" gauge for caps on finished lamps 2GX11
................................................................................ 7006-82F-1
"Not Go" gauge for caps on finished lamps 2GX11
................................................................................ 7006-82G-1

"Not Go" gauge for non-interchangeability of caps
2GX 1T it 7006-82H-1

"Go" gauge “J” for caps on finished lamps 2GX11

................................................................................ 7006-82J-1
“Not go” gauge “K” for interchangeability
for lampholders 2G11......cccooeviviiiiniininiiceeeee 7006-82K-1
"Go" gauge for caps on finished lamps
GXT0G i 7006-84-2
"Not Go" gauge "A" for caps on finished
1amps GX10q..c..ceeveeeririeieinicceceeece e 7006-84A-1
"Not Go" gauge "B" for caps on finished
1ampPSs GX 10q.c..ceereiieiireieeneece e 7006-84B-1
"Go" gauges for lampholders GXY10q .........c.o.c.... 7006-84C-2
Plug gauge "B" for checking minimum contact
force in lampholders GX10q, type A, and
minimum retention force in lampholders type B ..... 7006-84D-1
"Go" gauges for the keys of caps on finished
1amPS GXL0G e et 7006-84E-1
"Not go" gauges for caps on finished lamps
GXT0G i 7006-84F-1
"Not go" gauges for lampholders GX10q................ 7006-84G-1
"Go" gauge for caps on finished lamps
GYT0G . it 7006-85-2
"Not Go" gauge "A" for caps on finished
lamps GY'10q . 7006-85A-1
"Go" gauges for lampholders GY10q........ccervvnnenne 7006-85B-3
Plug gauge "B" for checking minimum contact
force in lampholder GY 10q.......coccoueevreneirencenne 7006-85C-1
"Go" gauges for the keys of caps on finished lamps
7006-85D-1
7006-85E-1
7006-85F-1

"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap on
finished lamps GX23......ccoviiiiiieieeeeeeeeee 7006-86-1

Plug gauge "A" for checking maximum insertion
force and maximum withdrawal force in

lampholders GX23 ......cccooviviieniiirinieeeee e 7006-86A-1
Plug gauge "C" for checking minimum retention

force in lampholders GX23 .........cccoovvvieienenieeiene 7006-86B-1
"Go" and "Not Go" gauges for caps on

finished lamps G32, GX32 & GY32......cccovvvnnene. 7006-87-2

Plug gauges "Al " for checking maximum insertion
force and maximal withdrawal force in
lampholders G32 & GY32....ccooiiieinieiiiieeeee 7006-87A-2
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................................................................................ Feuilles Sheet
Calibres «B» pour la vérification de la force maximale Plug gauges "B" for checking maximum insertion

d'insertion dans les douilles G32, GX32 & GY32 ... 7006-87B-2 force in lampholders G32, GX32 & GY32.............. 7006-87B-2
Calibres «C» pour la vérification de la force minimale Plug gauges "C" for checking minimum retention

de retenue dans les douilles G32, GX32 & GY32 ... 7006-87C-2 force in lampholders G32, GX32 & GY32.............. 7006-87C-2
Calibres «N'Entre Pas» «F» pour la vérification de la "Not Go" gauges "F" for checking non-interchange-
non-interchangeabilité des culots dans les douilles ability of caps in lampholders

G32,GX32 & GY32..iiiciiccieece 7006-87D-2 G32, GX32 & GY32..iiiiiiiicciicceieeece 7006-87D-2
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des "Go" gauges "G" for checking key

détrompeurs dans les douilles G32, GX32 & GY32 7006-87E-2 slots in lampholders G32, GX32 & GY32............... 7006-87E-2
Calibre «A2 » pour la vérification de la force Plug gauge "A2 " for checking maximum

maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal

d'extraction dans les douilles GX32.......ccccccoveuennnene 7006-87F-2 force in lampholders GX32 .......ccccovevvveneircneenne 7006-87F-2
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes "Go" gauge for prefocus cap on finished

terminées PY43d ........ccccoovviiiiiiiiniiiiee 7006-88-1 lamps PY43d ... 7006-88-1
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension M "Not Go" gauge for dimension M minimum of

minimum des culots préfocus PY43d et PZ43t prefocus caps PY43d and PZ43t on finished

sur lampes terminges ...........ocoeeeveveniereneeneeniennenne 7006-88A-1 JAMPS - 7006-88A-1
Calibre «Entre» pour douilles PY43d........ccccceeuee 7006-88B-1 "Go" gauge for lampholders PY43d ........ccccoeuennene. 7006-88B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes "Go" gauge for prefocus cap on finished

terminées PZ43t..........cooiviviiiiiniiciicceeee 7006-89-1 1amps PZA3t ..o 7006-89-1
Calibre «Entre» pour douilles PZ43t .........cccceeuee 7006-89A-1 "Go" gauge for lampholders PZ43t..........cccoeuennee. 7006-89A-1
Calibre «Entre» pour douilles W10.6x8.5d pour "Go" gauge for lampholder W10.6x8.5d for

lampes flash..........cccooeiriiiinie e 7006-90A-2 photo-flash lamps ........c.cccoeerieiieiiiiceecee, 7006-90A-2
Calibre de la force de contact maximale dans la Gauge for maximum contact force in lampholders

douille W10.6x8.5d pour lampes flash .................... 7006-90B-2 W10.6x8.5d for photo-flash lamps ...........cccceueuennee. 7006-90B-2
Calibre de la force de contact minimale dans la Gauge for minimum contact force in lampholder

douille W10.6x8.5d pour lampes flash .................... 7006-90C-2 W10.6x8.5d for photo-flash lamps ...........cccceueuneee. 7006-90C-2
Calibre pour le contréle de la réalité du contact Plug gauge for testing contact-making in lampholders

dans la douille W10.6x8.5d pour lampes flash ........ 7006-90D-2 W10.6x8.5d for photo-flash lamps ..........ccccevenneee. 7006-90D-2
Calibre «Entre» pour douilles W2.1x9.5d................ 7006-91-1 "Go" gauge for lampholders W2.1x9.5d.................. 7006-91-1
Calibre «N'Entre Pas» pour socle de lampe "Not Go" gauge for base

W2.IX9.5d e 7006-91B-1 W2.1X9.50 i 7006-91B-1
Calibres d'insertion et de retenue pour douilles Insertion and retention gauges for lampholders

W2.IX9.5d i 7006-91C-1 W2.1X9.50 e 7006-91C-1
Calibres pour douille W2x4.6d.........cccevevvreennnne. 7006-94-1 Gauges for lampholder W2x4.6d..........ccccceveurennenee. 7006-94-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour les "Go" and "Not Go" gauge for terminations

connecteurs G16t et G16d sur lampes terminées ..... 7006-95-3 G16t and G16d on finished lamps ........c.cccoveevvenee 7006-95-3
Calibre «Entre» pour culots P45t...... . 7006-95A-2 "Go" gauge for caps P45t ..... 7006-95A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour culots P45t................... 7006-95B-2 "Not Go" gauge for caps P45t.........cceceveirenncnnne. 7006-95B-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le bossage "Go" and "Not Go" gauge for the locating notch

d'orientation des culots P45t..........cccocceviniininenne 7006-95D-2 Of Caps PASt ..o 7006-95D-2
Calibre pour le bossage d'orientation des culots P45t~ 7006-95E-2 Gauge for the locating notch of caps P45t............... 7006-95E-2
Calibre pour la dimension Ymax des culots P45t.... 7006-95F-2 Gauge for dimension Ymax of caps P45t ................ 7006-95F-2
Calibre pour la dimension Rmin. des culots P45t.... 7006-95G-2 Gauge for dimension Rmin. of caps P45t ................ 7006-95G-2
Calibre «Entre» pour douilles P45t...........ccccoeeneene. 7006-95H-2 "Go" gauge for lampholders P45t.........c.ccccevieeennene 7006-95H-2
Calibre «Entre» pour la coupe transversale du socle "Go" gauge for horizontal section of lamp

de lampe W3.3x10.4d.......ccoooeeiininiiiiiciee 7006-96-1 base W3.3X10.4d ......cccoeiniiiiiiiiniicecee 7006-96-1
Calibre «Entre» pour la coupe longitudinale du socle "Go" gauge for vertical section of lamp

de lampe W3.3x10.4d.......ccooeiiinniiiiiiciiene 7006-96A-1 base W3.3x10.4d 7006-96A-1
Calibre «Entre» pour culots SX4s.........ccccoveereennne 7006-97-1 “Go” gauge for caps SX4s 7006-97-1
Calibre « N'Entre Pas» pour culots SX4s................. 7006-97A-1 “Not Go” gauge for caps SX4s......cccceverenervnnennn. 7006-97A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished

terminées X511 oo 7006-99-2 lamps X511 oo 7006-99-2
Calibre «Entre» pour douilles X511 .....c.cccoveenenee 7006-99A-1 "Go" gauge for lampholders X511 ......cccoccoveenencnnee 7006-99A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles X511 .............. 7006-99B-1 "Not Go" gauge for lampholders X511................... 7006-99B-1
Calibres «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauges for caps on finished

terminées GRX10q.. .c.coeeveevineininiincececceee 7006-101-1 lamps GRX10q.. ...coveueruinieiiniieerciseiecneieesecene 7006-101-1
Calibres «N'Entre Pas» pour les détrompeurs "Not Go" gauges for the keys of caps

des culots sur lampes terminées GRX10q................ 7006-101A-1 on finished lamps GRX10q .....ccccevervvveurcininrecnnnnne 7006-101A-1
Calibres «A» et «B» «N'Entre Pas» sur lampes "Not Go" gauges "A" and "B" for caps

terminées GRX10q .....c.coovevienininieieiienceeeeee 7006-101B-1 on finished lamps GRX10q .....ccccovevereeinenieirieinne 7006-101B-1
Calibre «Entre» pour douilles GRX10q..........c........ 7006-101C-1 "Go" gauge for lampholders GRX10q.........cccccuenue. 7006-101C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles GRX10q......... 7006-101D-1 "Not Go" gauge for lampholdersGRX10q................ 7006-101D-1
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Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur "Go" and "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées 2G7 & 2GX7....coceoevverveneirennne 7006-102-1 finished lamps 2G7 & 2GX7 ...c.ooevvenvvineirieneene 7006-102-1
Calibre «A» pour la vérification de la force Gauge "A" for checking maximum
maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal
d'extraction dans les douilles 2G7 .........ccccoeeeennene 7006-102A-1 force in lampholders 2G7 .........ccoccceeevirineinineene 7006-102A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maxi- Gauge "B" for checking maximum insertion force
male d'insertion dans les douilles 2G7 & 2GX7 ...... 7006-102B-1 in lampholders 2G7 & 2GX7.....cccccevevuvinererenencnn 7006-102B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force Gauge "C" for checking minimum
minimale de retenue dans les douilles 2G7.............. 7006-102C-1 retention force in lampholders 2G7 ..........cccceueuenee 7006-102C-1
Calibre «A» pour la vérification de la force Gauge "A" for checking maximum insertion force
maximale d'insertion et de la force maximale and maximum withdrawal force in
d'extraction dans les douilles 2GX7 7006-103-1 lampholders 2GX7 7006-103-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Gauge "C" for checking minimum retention
de retenue dans les douilles 2GX7.......cccooeeveiennenne 7006-103A-1 force in lampholders 2GX7 .......cccocevevierienenenenne 7006-103A-1
Calibres «Entre» pour la verification des socles "Go" gauges for checking bases
W2.5X16 e 7006-104-1 W2.5X16 e 7006-104-1
Calibres «Entre» pour la vérification des "Go" gauges for checking lampholders
douilles W2.5X16.......ccceeuvrvmnnnnrincecceeaeene 7006-104A-1 W2.5X16 e 7006-104A-1
Calibre «Entre» pour socles WX2.5x16... 7006-104B-1 "Go" gauge for bases WX2.5x16........... . 7006-104B-1
Calibre «Entre» pour douilles WX2.5x16................ 7006-104C-1 "Go" gauge for lampholders WX2.5x16.................. 7006-104C-1
Calibre «Entre» pour socles WY2.5x16..........ccc..... 7006-104D-1 "Go" gauge for bases WY2.5X16.......cccevereneennne. 7006-104D-1
Calibre «Entre» pour douilles WY2.5x16................ 7006-104E-1 "Go" gauge for lampholders WY2.5x16.................. 7006-104E-1
Calibre «Entre» pour socles WZ2.5x16... 7006-104F-1 "Go" gauge for bases WZ2.5x16 7006-104F-1
Calibre «Entre» pour douilles WZ2.5x16 7006-104G-1 "Go" gauge for lampholders WZ2.5x16 7006-104G-1
Calibres «Entre» pour socles WU2.5x16................. 7006-104H-1 “Go” gauges for bases WU2.5X16.....ccccoeereerenenn 7006-104H-1
Calibres «Entre» pour douilles WU2.5x16............... 7006-104J-1 “Go” gauges for lampholders WU2.5x16................ 7006-104J-1
Calibre «Entre» pour socles W3x16d & WX3x16d. 7006-105-2 "Go" gauge for bases W3x16d & WX3x16d 7006-105-2
Calibre «N'Entre Pas» pour socles W3x16d, WX3x16d, "Not go" gauge for bases W3x16d, WX3x16d,
W3x16q, WX3x16q & WY3x16q 7006-105A-3 W3x16q, WX3x16q & WY3x16q 7006-105A-3
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchanggé- Insertion, retention and non-interchangeability
abilité pour douilles W3x16d & WX3xl6d............. 7006-105B-2 gauges for lampholders W3x16d & WX3x16d........ 7006-105B-2
Calibres «Entre» pour socles W3x16q, "Go" gauges for bases W3x16q,
WX3X16q & WY3X16q....coiiiiccicicicieienennens 7006-106-3 WX3X16q & WY3X1I6q. ..o 7006-106-3
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchangé- Insertion, retention and non-interchangeability
abilité pour douilles W3x16q, gauges for lampholders W3x16q,
WX3x16q &WY3X16q...c.coiiiiiiiiciiiicicieiiine 7006-106A-3 WX3x16q & WY3X16q.....ccoiiiiiiiiiiecicene 7006-106A-3
Calibre «Entre» «A» pour culots PG13 & PGJ13.... 7006-107-3 "Go" gauge "A" for caps PG13 & PGJ13................ 7006-107-3
Calibre «Entre» pour connecteurs PG13 & PGJ13 .. 7006-107A-2 "Go" gauge for connectors PG13 & PGJ13 ............. 7006-107A-2
Calibre «Entre» «B» pour culots PG13 & PGJ13 .... 7006-107B-1 "Go" gauge "B" for caps PG13 & PGJ13 ................ 7006-107B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauge for caps
PG13 & PGII3 ..ot 7006-107C-1 PGI3 & PGI13 .ottt 7006-107C-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy» pour socles a "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases
deux broches GU4 ..........ccooivimeiinniccinncccinieiene 7006-108-2 GUA ettt 7006-108-2
Calibres pour la vérification des forces maximales Gauges for checking maximum insertion force and
d'insertion et d'extraction dans les douilles GU4 ..... 7006-108A-2 maximum withdrawal force in lampholders GU4.... 7006-108A-2
Calibres pour la vérification de la force minimale Gauges for checking the minimum retention force
de retenue dans les douilles GU4..........cccocvevenrnenen. 7006-108B-1 in lampholders GU4 ..........ocooeiiiiiniieeceeeeee 7006-108B-1
Calibre «Entre» pour douilles GU4 ............coeueee. 7006-108C-2 "Go" gauge for lampholders GU4............ccccooerenne 7006-108C-2
Calibre a broche simple pour la vérification de Single-pin gauge for checking contact-making in
la réalité de contact dans les douilles GZ4 & GU4 .. 7006-108D-1 lampholders GZ4 & GU4 7006-108D-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases
a deux broches GUS.3 ... 7006-109-1 GUS.3 e 7006-109-1
Calibres pour la vérification des forces maximales Gauges for checking maximum insertion force and
d'insertion et d'extraction dans les douilles GUS5.3... 7006-109A-1 maximum withdrawal force in lampholders GUS5.3. 7006-109A-1
Calibres pour la vérification de la force minimale Gauges for checking the minimum retention force
de retenue dans les douilles GUS.3.........occoeveiennnne 7006-109B-1 in lampholders GUS.3 .......ccoeviviinirieieieneeeeee 7006-109B-1
Calibre «Entre» pour douilles GUS.3 ........ccccevueuee 7006-109C-2 "Go" gauge for lampholders GUS.3..........cccoeuenen. 7006-109C-2
Calibre «Entre» pour culots PGJ19-1, PGJ19-2 & "Go" gauge for caps PGJ19-1, PGJ19-2 &

. 7006-110-1 . 7006-110-1
Calibre «Entre» pour culots PGJ19-4 & PGJ19-5.... 7006-110A-1 "Go" gauge for caps PGJ19-4 & PGJ19-5................ 7006-110A-1
Calibres «Entre» et «N' Entre Pas» pour la vérification "Go" and "Not Go" gauges for checking keys of
des détrompeurs des culots PGJ19..........ccoevevenennn 7006-110B-1 CaPS PGI19 ... 7006-110B-1
Calibres «Entre» et «N' Entre Pas» pour la vérification "Go" and "Not Go" gauges for checking keys of
des détrompeurs des douilles PGJ19...........ccccenee 7006-110C-1 lampholders PGJI19.........cccoovieieiiiriniieeieeeeen 7006-110C-1
Calibre pour la verification des connecteurs PGJ19. 7006-110D-1 Gauge for checking connectors PGJ19.................... 7006-110D-1
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Calibre «A» pour douilles S14s.......cccecevvenerincnnne 7006-112A-1 Gauge "A" for lampholders S14s........cccoccovereennne 7006-112A-1
Calibre «B» pour douilles S14s.......ccccccovenerincnnee 7006-112B-1 Gauge "B" for lampholders S14s........cccccoveneunnene 7006-112B-1
Calibre «C» pour douilles S14s.......ccccccvvvenerircnnene 7006-112C-1 Gauge "C" for lampholders S14s........cccocevveeeneinnene 7006-112C-1
Calibre «A» pour douilles S14d..........ocovvvirnennne. 7006-112D-1 Gauge "A" for lampholders S14d.........cccccoevvnennene 7006-112D-1
Calibres «B1» et «B2» pour douilles S14d.............. 7006-112E-1 Gauges "B1" and "B2" for lampholders S14d.......... 7006-112E-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles GU7. 7006-113-2 "Go" and "Not Go" gauge for bases GU7................ 7006-113-2
Calibre pour la vérification des torsions Gauge for checking the maximum insertion and
maximales d'insertion et d'extraction de douilles GU7  7006-113A-3 withdrawal torques in lampholders GU7 ................. 7006-113A-3
Calibre pour la verification de la torsion minimale Gauge for checking the minimum withdrawal torque
d’extration des douilles GU7 .......ccooeevieieenicennenen. 7006-113B-1 in lampholders GU7 ........ccooeoieirenineneeseeeeee 7006-113B-1
Calibres pour la vérification de 1'alignement des Gauge for checking alignment of caps on finished
culots pour lampes terminées Fc2...........ocoevveiennne 7006-114-1 1ampPs FC2 ..o 7006-114-1
Calibre «Entre» pour un ensemble de deux douilles "Go" gauge for a combined pair of lampholders

7006-114A-1 7006-114A-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact Gauge for testing contact-making in a combined
dans un ensemble de deux douilles Fc2................... 7006-114B-1 pair of lampholders FC2.........ccooevivininiieiieieeene 7006-114B-1
Calibre «Entre» pour I'ensemble de deux douilles "Go" gauge for a combined pair of lampholders
W43X8.5d . 7006-115-1 W43X8.5d o 7006-115-1
Calibre pour la vérification de la force maximale Gauge for checking maximum insertion and
d'insertion et d'extraction dans les douilles a withdrawal force in lampholders for lateral
insertion latérale W4.3x8.5d..........ccccoveinnnnnnne. 7006-115A-1 insertion W4.3x8.5d ........ccoveuiiniciinncccene, 7006-115A-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact Gauge for testing contact-making in a combined pair
dans un ensemble de deux douilles W4.3x8.5d........ 7006-115B-1 of lampholders W4.3X8.5d .........ccoevvrinieenecnncnnne 7006-115B-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées "Go" gauge for caps on finished lamps
2G10uiiiieee e 7006-118-1 2G10 it 7006-118-1
Calibre «A» pour la vérification des forces maximales Gauge "A" for checking maximum insertion and
d'insertion et d'extraction dans les douilles 2G10 .... 7006-118A-1 withdrawal forces in lampholders 2G10.................. 7006-118A-1
Calibre «B» pour la vérification des forces maximales Gauge "B" for checking maximum insertion and
d'extraction et d'extraction dans les douilles 2G10 .. 7006-118B-1 withdrawal forces in lampholders 2G10................... 7006-118B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Gauge "C" for checking minimum retention force
de retenue dans les douilles 2G10.........cccoveeeuennene 7006-118C-1 in lampholders 2G10 .......c.cccvirevininininieeecee 7006-118C-1
Calibre pour culots a deux broches GY22 ............... 7006-119-1 Gauge for bi-pins caps GY22 .....cccoevevenieenenencnnene 7006-119-1
Calibre «Entre» pour douilles GY22 .........cccoeveeeene 7006-119A-1 “Go” gauge for lampholders GY22 .......cccocvevennenee. 7006-119A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles GZ10 7006-120-1 "Go" and "Not Go" gauge for bases GZ10 .............. 7006-120-1
Calibre «Entre» pour la vérification des torsions "Go" gauge for checking maximum insertion and
maximales d'insertion et d'extraction de douilles GZ10 7006-120A-2 withdrawal torques in lampholders GZ10................ 7006-120A-2
Calibre pour la vérification de la torsion minimale Gauge for checking the minimum withdrawal torque
d'extraction des douilles GU10 & GZ10.................. 7006-120B-1 in lampholders GU10 & GZ10 .....c..ccocevvvenveincnnne 7006-120B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles GU10 7006-121-1 "Go" and "Not Go" gauge for bases GU10 7006-121-1
Calibre «Entre» pour la vérification des torsions "Go" gauge for checking maximum insertion and
maximales d'insertion et d'extraction de douilles GUL0 7006-121A-2 withdrawal torques in lampholders GU10 ............... 7006-121A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles G8.5. 7006-122-1 "Go" and "Not Go" gauge for bases G8.5................ 7006-122-1
Calibres «A» pour douilles G8.5 ............cccoceeeiniee 7006-122A-2 Gauges "A" for lampholders G8.5........cccoeeveennne 7006-122A-2
Calibre «B» pour douilles G8.5...........cccccoeveuirnnnn. 7006-122B-2 Gauge "B" for lampholders G8.5.............cccccceuennne 7006-122B-2
Calibre «C» pour douilles G8.5.........cccovvereinennne 7006-122C-1 Gauge "C" for lampholders G8.5.........oceinnnenee. 7006-122C-1
Calibre «N'entre pas» pour douilles G8.5 ................ 7006-122D-1 "Not Go" gauge for lampholders G8.5..................... 7006-122D-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de Gauge for checking minimum retention force of
retenue des douilles G8.5........cocoeiiiiiinininiienee 7006-122E-2 lampholders G8.5 type B.......ccoveviniiieiiiriee 7006-122E-2
Calibre «Entre» pour culots GU10q 7006-123-1 "Go" gauge for caps GU10q 7006-123-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots GU10q............... 7006-123A-1 "Not Go" gauge for caps GU10q .......ccceevevereennenene 7006-123A-1
Calibre «Entre» pour douille GU10q..........cccvnen... 7006-123B-1 "Go" gauge for lampholder GU10q........ccccccvveuenee. 7006-123B-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de Gauge for checking minimum retention force of
retenue des douilles GUL0Q......ccovvevrereeirerieiiienene 7006-123C-1 lampholders GUI0Q ......cccoveeeerenirenieenieieerecene 7006-123C-1
Calibres pour la réalité du contact pour douilles Contact-making gauges for lampholders
GZ10G vttt 7006-124-1 GZ10G ittt 7006-124-1
Calibre «Entre» pour douilles 2GX13 .........cccovueneee 7006-125-1 "Go" gauge for lampholders 2GX13..........cooeuenee. 7006-125-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas»«A» pour "Go" and "Not Go" gauge "A" for caps
Culots 2GX 13 .t 7006-125A-1 2GX13 e 7006-125A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas»«B» pour "Go" and "Not Go" gauge "B" for caps
Culots 2GX 13 .t 7006-125B-1 2GX 13 e 7006-125B-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact Gauge for testing contact-making in lampholders
dans les douilles 2GX13 ... 7006-125C-1 2GX13 e 7006-125C-1
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Calibre pour la vérification de la force minimale de Gauge for checking the minimum retention force of
retenue des douilles 2GX13 7006-125D-1 lampholders 2GX13 7006-125D-1
Calibre «Entre» pour socle G5.3-4.8 ......ccoeevvenee 7006-126-1 "Go" gauge for base G5.3-4.8.......ccoevirinenninenne 7006-126-1
Calibres «A» pour connecteur G5.3-4.8 .......c.cc.... 7006-126A-1 Gauges "A" for connector G5.3-4.8......ccccovverieinnene 7006-126A-1
Calibres «B» pour connecteur G5.3-4.8................... 7006-126B-1 Gauges "B" for connector G5.3-4.8.......ccccevevennnne 7006-126B-1
Calibre pour la vérification des ressorts des Gauge for testing the springs of caps
culots PG20 & PGU20 ......cccovvvvevereririeccicieicnennen 7006-127-1 PG20 & PGU20.....c.coeveiieiiiiccceeiririeieieieieienenenene 7006-127-1
Calibre pour la vérification des contacts des Gauge for testing the contacts of lampholders
douilles PGU20 .......c.ccceeuvinnnnrneccceerenenene 7006-127A-1 PGU20.....c.coeieieieiereieiieeee e nenenens 7006-127A-1
Calibres pour la vérification des contacts des Gauges for testing the contacts of caps
culots PG20 .......c.oiiiiiiiiiiiiiiiccce 7006-127B-2 PG20 ..o 7006-127B-2
Calibre «Entre» pour socle G9......c.cccoeverenieincnne 7006-129-2 "Go" gauge for base G9........ccoevvvenieinenicinineenn 7006-129-2
Calibre «N'Entre Pasy» pour socle G9 7006-129A-1 "Not Go" gauge for base G9..... 7006-129A-1
Calibre «Entre» pour douille G9........... 7006-129B-1 "Go" gauge for lampholder G9..........ccccceveeeneenene. 7006-129B-1
Calibre pour la vérification de la force minimale Gauge for checking the minimum retention force
de retenue dans les douilles G9.........ccceevevvereiennnns 7006-129C-1 in lampholders G9 .........ccocveieieieninieeeeeeeen 7006-129C-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact Gauge for checking contact-making
dans les douilles G9 7006-129D-1 in lampholders G9 .........ccoevvieienienienicieieee e 7006-129D-1
Calibre pour culots pour la vérification de I’entrée des Gauge for caps to ensure entry of maximum
douilles maximales et de 1’écartement et la longueur lampholders and to check pin-spacing and
des broches GRZ10d ........ccoceiinieicinniiiiienne 7006-131-1 length GRZ10d........ccoovieieiiiciiccccceee 7006-131-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force Gauges “A” and “B” for checking maximum insertion
maximale d’insertion et de la force maximale force and maximum withdrawal force in
d’extraction dans les douilles GRZ10d.................... 7006-131A-1 lampholders GRZ10d ..........ccceoveveiiniiieieieee, 7006-131A-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés GRZ10d ~ 7006-131B-1 “Go” gauge for unmounted caps GRZ10d............... 7006-131B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force Gauge “C” for checking minimum retention
minimale de retenue dans les douilles GRZ10d....... 7006-131C-1 force in lampholders GRZ10d ..........cccoceeveveiennnnne. 7006-131C-1
Calibre pour culots pour la vérification de I’entrée des Gauge for caps to ensure entry of maximum
douilles maximales et de 1’écartement et la longueur lampholders and to check pin-spacing and
des broches GRZ10t 7006-132-1 length GRZ10t 7006-132-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force Gauges “A” and “B” for checking maximum insertion
maximale d’insertion et de la force maximale force and maximum withdrawal force in
d’extraction dans les douilles GRZ10t..................... 7006-132A-1 lampholders GRZ10t .........ccccoeevieieriniiereeeee 7006-132A-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés GRZ10t 7006-132B-1 “Go” gauge for unmounted caps GRZ10t................ 7006-132B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force Gauge “C” for checking minimum retention
minimale de retenue dans les douilles GRZ10t........ 7006-132C-1 force in lampholders GRZ10t..........ccccceevvenieincnnne 7006-132C-1
Calibre «Entre» pour culots P38t........ccccoevveenenne 7006-133-1 "Go" gauge for caps P38t .......ccccceveivineinieenne, 7006-133-1
Calibre «N'entre pas» pour culots P38t...........c..c..... 7006-133A-1 "Not go" gauge for caps P38t ......ccccveverenennennne. 7006-133A-1
Calibre pour la vérification de la dimension Gauge for checking dimension Y maximum
Y maximum des culots P38t.......c.cccoeceveinenncnenene 7006-133B-1 Of Caps P38t ..eiiiiiieieec e 7006-133B-1
Calibre «Entre» pour douilles P38t.......c.ccccoeeneene 7006-133C-1 "Go" gauge for lampholders P38t...........cccoevrenene. 7006-133C-1
Calibre «Entre» et "N'entre pas" pour culots GX12. 7006-135-1 "Go" and "Not go" gauge for caps GX12 ................ 7006-135-1
Calibre«A» pour douilles GX12.... . 7006-135A-1 Gauge "A" for lampholders GX12.. . 7006-135A-1
Calibre«B» pour douilles GX12 ......cccocevvverieirennne 7006-135B-1 Gauge "B" for lampholders GX12............cccccennne. 7006-135B-1
Calibre«C» pour douilles GX12 ......cccocevvveneincnene 7006-135C-1 Gauge "C" for lampholders GX12........cccoecenueuennene 7006-135C-1
Calibre pour la vérification des culots sur circuit Gauge for checking printed circuit caps GZX7d-..,
imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. et GZZ7d-................. 7006-136-1 GZY7d-.. and GZZTd-.....c.ccocvvurveiienerennreennnes 7006-136-1
Calibre pour la vérification des détrompeurs de culots Gauge for checking keys of printed circuit caps
sur circuit imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. et GZZ7d-.. ~ 7006-136A-1 GZX7d-.., GZYT7d-.. and GZZ7d-.........cccoevevueuurce. 7006-136A-1
Calibre pour la vérification des connecteurs sur circuit Gauge for checking printed circuit connectors
imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. and GZZ7d-.. ........... 7006-136B-1 GZX7d-.., GZY7d-.. and GZZT7d-.......cccoevvueucueenne. 7006-136B-1
Calibre pour la vérification du contact électrique des Gauge for testing contact-making
connecteurs sur circuit imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. in printed circuit connectors GZX7d-.., GZY7d-..
et GZZTd-...ooviiiiiiiiiiccc 7006-136C-1 and GZZ7d-........ccccvvivviiiiiiiiiiicccece 7006-136C-1
Calibre pour la vérification des culots sur circuit Gauge for checking printed circuit caps
IMprimeé GUX2.5d.....coooveireiicccccicceieieeenene 7006-137-1 GUX2.5d i 7006-137-1
Calibres «A» pour la vérification des culots sur circuit Gauges “A” for checking printed circuit caps
imprimé GUX2.5d, GUY2.5d et GUZ2.5d.............. 7006-137A-1 GUX2.5d, GUY2.5d and GUZ2.5d...........ccovuvuenenee. 7006-137A-1
Calibre «B» pour la vérification des culots sur circuit Gauge “B” for checking printed circuit caps
imprimé GUX2.5d, GUY2.5d et GUZ2.5d.............. 7006-137B-1 GUX2.5d, GUY2.5d and GUZ2.5d.......ccccoruvveueunee. 7006-137B-1
Calibre «N’Entre pas» pour la vérification des culots “Not go” gauge for checking printed circuit caps
sur circuit imprimé GUX2.5d........c.coeeinnncnnne. 7006-137C-1 GUX2.5d it 7006-137C-1
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Feuilles Sheet
Calibres pour la vérification des connecteurs Gauges for checking type “A” printed circuit
auto-supportés sur circuit imprimé de type «A» self-supporting connectors GUX2.5d, GUY2.5d
GUX2.5d, GUY2.5d et GUZ2.5d......cococceuvvenercnnnn 7006-137D-1 and GUZ2.5d......ccouveeiiiieccnecenecs 7006-137D-1
Calibre pour la vérification des socles d’entrée des Gauge for checking type “B” printed circuit
connecteurs sur circuit imprimé de type «B» GUX2.5d 7006-137E-1 plug-in connectors GUX2.5d..........ccocvvvenieinncnnnne 7006-137E-1
Calibres pour la verification du contact électrique des Gauges for testing contact-making
connecteurs sur circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d in printed circuit connectors GUX2.5d, GUY2.5d
et GUZ2.5d.....ciiiiiiiiicicccc 7006-137F-1 and GUZ2.5d........ccooeiiiiiiiiiiciiicccccce 7006-137F-1
Calibre «Entre» «A» pour culots P23t & PX23t...... 7006-138-2 “Go” gauge “A” for caps P23t & PX23t.......cc.c.c..... 7006-138-2
Calibre «Entre» «B» pour culots P23t ..................... 7006-138A-1 “Go” gauge “B” for caps P23t......ccocvvvieviniiieienn 7006-138A-1
Calibre «Entre» «B» pour culots PX23t .................. 7006-138B-1 “Go” gauge “B” for caps PX23t....cccocevvvivininenene 7006-138B-1
Calibres «Entre» pour culots G7.9 et GX7.9 ........... 7006-139-1 “Go” gauges for caps G7.9 and GX7.9......cccoeeuene. 7006-139-1
Calibres «Entre» pour douilles G7.9 et GX7.9 ........ 7006-139A-1 “Go” gauges for lampholders G7.9 and GX7.9 ....... 7006-139A-1
Calibre pour la verification de la force minimale de Gauge for checking the minimum retention force
retenue des contacts dans les douilles G7.9 et GX7.9  7006-139B-1 of the contacts in lampholders G7.9 and GX7.9 ...... 7006-139B-1
Calibre «Entre» pour culots 2G8 ..........ccccceverirenee 7006-141-1 “Go” gauge for caps 2G8.......ccoveirerieinieneeeeene 7006-141-1
Calibres «A» pour la vérification des douilles 2GS8 . 7006-141A-2 Gauges “A” for checking lampholders 2G8............. 7006-141A-2
Calibres «B» pour la vérification des douilles 2G8 . 7006-141B-2 Gauges “B” for checking lampholders 2G8.. . 7006-141B-2
Calibres «C» pour la vérification des douilles 2GS . 7006-141C-2 Gauges “C” for checking lampholders 2G8............ 7006-141C-2
Calibre a broche simple «D» pour la vérification de la Single pin gauge “D” for checking maximum
force maximale d’extraction des douilles 2G8......... 7006-141D-1 withdrawal force of contacts of lampholders 2GS ... 7006-141D-1
Calibre a broche simple «E» pour la vérification de la Single pin gauge “E” for checking mimimum retention
force minimale de retenue des douilles 2G8............. 7006-141E-1 force of contacts in lampholders............cccccoevuennenne. 7006-141E-1
Calibres «N’entre pas» «F» pour la vérification de la “Not go” gauges “F” for checking non-
non-interchangeabilité des douilles 2GS.................. 7006-141F-1 interchangeability of lampholders 2GS.................... 7006-141F-1
Calibre «G» pour la vérification des douilles 2GS.... 7006-141G-1 Gauge “G” for checking lampholders 2GS............... 7006-141G-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour la vérification “Go” and “Not go” gauge for checking the pin
des diamétres des broches des culots 2GS ............... 7006-141H-1 diameters of caps 2G8 ........ccceevveviirivieieieee e 7006-141H-1
Calibres «N’entre pas» pour la vérification de la non- “Not go” gauges for checking non-interchangeability
interchangeabilité des détrompeurs des culots 2GS . 7006-141J-2 keys of caps 2G8 ...c.ooevveirierieinieieeee e 7006-141J-2
Calibre «Entre» pour la vérification des broches “Go” gauge for checking
des culots 2G8 .....ouiueieiirieieeeee e 7006-141K-2 CaP PINS 2G8.eniiiieieieieceieee e 7006-141K-2
Calibre «Entre» pour la verification dimensionnelle “Go” gauge for checking
du détrompeur des culots 2GS ..........cccevevierierenenne 7006-141L-1 key dimensions of caps 2G8.........cccoeereeierieieneenne. 7006-141L-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour culots GX53 7006-142-1 “Go” and “Not go” gauge for caps GX53................ 7006-142-1
Calibre «A» pour douilles GX53 .......ccoovineenennnne 7006-142A-1 Gauge “A” for lampholders GX53 ........ccovvevvennne 7006-142A-1
Calibre «B» pour douilles GX53 ......coccevveerierirenne 7006-142B-1 Gauge “B” for lampholders GX53........cccccevevirennnne 7006-142B-1
Calibre «C» pour douilles GX53 ......coccooivirierinenne 7006-142C-1 Gauge “C” for lampholders GX53........cccccevevvvennne 7006-142C-1
Calibre «N’entre pas» pour culots GX53................. 7006-142D-1 “Not go” gauge for caps GX53.....ccevvvervrenennennne 7006-142D-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour la vérification “Go” and “Not go” gauge for checking
des détrompeurs dans les culots GX53 .........cceeene 7006-142E-1 keyways in caps GX53 ....oooovieieiiniiieieeeseeees 7006-142E-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification des “Not go” gauge for checking keyways
détrompeurs dans les culots GX53 ........coceviiienene 7006-142F-1 N Caps GX53 ..o 7006-142F-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour la vérification “Go” and “Not go” gauge for checking
des détrompeurs dans les douilles GX53 ................. 7006-142G-1 keys in holders GXS53 .......ccovevieviieieieieienieeeeeens 7006-142G-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification de la “Not go” gauge for checking the maximum key
distance maximale du détrompeur dans douilles GX53 7006-142H-1 distance of holders GX53 .......cccoovvivieienieneceeeee 7006-142H-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification de la “Not go” gauge for checking the minimum key
distance minimum du détrompeur dans douilles GX53 7006-142]J-1 width of holders GX53 ......ccceciveininicniiiincinne 7006-142J-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour “Go” and “Not go” gauge for
S0Cles GX8.5 .o 7006-143-1 bases GX8.5 ..o 7006-143-1
Calibre pour la vérification des torsions maximales Gauge for checking the maximum insertion and
d'insertion et d'extraction des connecteurs/douilles withdrawal torques in connectors/holders
GXB.5 ittt 7006-143A-1 GXB.5 ittt 7006-143A-1
Calibre pour la vérification de la torsion manimale Gauge for checking the minimum withdrawal torque
d'extraction des connecteurs/douilles GX8.5 .......... 7006-143B-1 in connectors/lampholders GX8.5 .........cccccceveenene 7006-143B-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification “Not go” gauge for checking
des connecteurs/douilles GX8.5 .......ccooevieireenenne 7006-143C-1 connectors/lampholders GX8.5 .......cccccevevieenencnnne 7006-143C-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour “Go” and “Not go” gauge for
s0cles GX10 ..o 7006-144-1 bases GX10 ....ccoeivioiieniiieieeciecereee e 7006-144-1
Calibre pour la vérification des torsions maximales Gauge for checking the maximum insertion and
d'insertion et d'extraction des douilles GX10........... 7006-144A-1 withdrawal torques in holders GX10...........ccccuue. 7006-144A-1
Calibre pour la vérification de la torsion manimale Gauge for checking the minimum withdrawal torque
d'extraction des douilles GX10........c.cocccveereennenene 7006-144B-2 in lampholders GX10 .......c.ccooveirieiireieeneieeinne 7006-144B-2
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................................................................................ Feuilles
Calibres «Entre» et «N’entre pas» pour la

vérification des trompeurs des culots PG18.5d......... 7006-147-1
Calibres pour la vérification des contacts des culots

PGI8.5d. e 7006-147A-1
Calibre pour la vérification des connecteurs PG18.5d  7006-147B-1
Calibre «Entre» pour culots PGZ12.............c.cc....... 7006-148-2

Calibres «Entre» et «N’entre pas» pour culots PGZ12  7006-148A-2

Calibre «N’entre pas» pour culots PGZ12................ 7006-148B-1
Calibre «Entre» pour douilles PGZ12...........cccc.... 7006-148C-2
Calibre «Entre» pour socle WZ3x16q .........cccvruenee 7006-151-1
Calibre «N’entre pas» pour socle WZ3x16q............ 7006-151A-1
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchangé-

abilité pour douilles WZ3X16q .......ccccererrerveuennenne. 7006-151B-1

Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour culots GU6.5 ~ 7006-152-1

Calibre «Entre» pour la vérification des torsions
maximales d’insertion et d’extraction de douille GU6.5 7006-152A-1

Calibre pour la vérification de la torsion minimale

d’extraction des douilles GU6.5 .......ccocoeuieiinicunne 7006-152B-1
Calibre «Entre» pour culots PGJS5.........ccccceveivennee 7006-153-1
Calibre «N’entre pas» pour culots PGJ5 7006-153A-1

Calibre «A» pour la vérification des torsions maximales

d’insertion et d’extraction des douilles PGJ5........... 7006-153B-1

Calibre «B» pour la vérification des torsions minimales

d’insertion et d’extraction des douilles PGJS........... 7006-153C-1
Calibre «Entre» pour des connecteurs terminés

GUI16d/GX16d ... 7006-154-1
Calibre «Entre» pour connecteur GU16d/GX16d.... 7006-154A-1

Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour culots PGJ(X)50 7006-156-1

Calibre «A» pour la vérification des torsions maximales
d’insertion et d’extraction des douilles PGJ(X)50 ...

Calibre «B» pour la vérification des torsions minimales
d’insertion et d’extraction des douilles PGJ(X)50 ... 7006-156B-2

Calibre «Entre» pour diameter de centrage culots PGJ5 7006-156C-2

7006-156A-1

Calibre «N’entre pas» pour diamétre maximal de centrage
pour culots PGI(X)S50.......ccoviririenieniierieeeeene 7006-156D-1

Calibre «Entre» pour culot GR14q .......cccoeevvevennenee. 7006-157-1

Calibre «Entre» pour la vérification des configurations des
détrompeurs des culots GR14q......c.ccvevvencvnnennne 7006-157A-1

Calibre «Entre» pour la vérification des broches des culots

GRIAQ ot 7006-157B-1
Calibre «Entre» pour le controle de la dimension «J»

des culots GRIAQ.......covvvereeieieieieceeeeee e 7006-157C-1
Calibre «N’entre pas» pour la dimension «A» des

CUlOtS GRI4AG . i 7006-157D-1
Calibre «N’entre pas» pour la dimension «P» des

CUlOtS GRI4AQ. ciiiiieiieiiiecceee e 7006-157E-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification des broches

des culots GRIAQ.......coveviiririeieeneieeeeeeee 7006-157F-1
Calibre «Entre» «A» pour les douilles GR14q......... 7006-157G-1
Calibre «Entre» «B» pour les douilles GR14q......... 7006-157H-1

Calibres «Entre» et «N’entre pas» pour les détrompeurs

les douilles GRI4Q ....oveuerieieiiricieieieceeeeene 7006-157J-1
Calibre «Entre» pour le contrdle du cran de rétention

des douilles GR14q....ccueoiruiieiriieereee e 7006-157K-1
Calibre «Entre» pour culots PU20d.............ccceuenee. 7006-158-1
Calibre «Entre» pour culots G28d ..........cccceerueuenee 7006-161-1
Calibres «Entre» et «N’entre pas» pour la vérification

des détrompeurs des culots G28d .......ccccceeveeerieuennne 7006-161A-1

Calibre «N’entre pas» pour le contrdle des dimensions

minimales des détrompeurs des culots G28d............ 7006-161B-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour le controle
des diamétres des broches des culots G28d ............. 7006-161C-3

Calibre «A» pour la vérification des torsions maximales

d’insertion et d’extraction des douilles G28d .......... 7006-161D-1

................................................................................ Sheet

Go” and “Not go” gauges for checking the keys

of caps PG18.5d ...ooviviiiiiieiiiiceeeeeee 7006-147-1
Gauges for testing the contacts of caps

PGL8.50. ittt 7006-147A-1
Gauge for checking connector PG18.5d .................. 7006-147B-1
“Go” gauge for caps PGZ12......ccccccevvvveveninennnn 7006-148-2
“Go” and “Not go” gauges for caps PGZ12............. 7006-148A-2
“Not go” gauge for caps PGZ12.........cceevevveerennnne. 7006-148B-1
“Go” gauge for lampholders PGZ12.............ccccce. 7006-148C-2
“Go” gauge for base WZ3X16q ....cccevvereevvenienennenne 7006-151-1
“Not go” gauge for base WZ3X16q .......cccvevvevennne. 7006-151A-1
Insertion, retention and non-interchangeability

gauges for lampholders W3x16d..........ccccoevvenenenne. 7006-151B-1
“Go” and “Not go” gauge for caps GU6.5............... 7006-152-1
“Go” gauge for checking maximum insertion and

withdrawal torques in lampholders GU6.5 .............. 7006-152A-1
Gauge for checking the minimum withdrawal

torque in lampholders GU6.5 ........ccccoeevveinienncnnn. 7006-152B-1
“Go” gauge for caps PGIS.......ccccoiveiiniiniiccne 7006-153-1
“Not go” gauge for caps PGJ5 7006-153A-1
Gauge “A” for checking the maximum insertion

and withdrawal torques in lampholders PGJS.......... 7006-153B-1
Gauge “B” for checking the minimum insertion

and withdrawal torques in lampholders PGJS.......... 7006-153C-1
“Go” gauge for termination

GUI6A/GX16d ... 7006-154-1
“Go” gauge for connector GU16d/GX16d.... . 7006-154A-1
“Go” and “Not go” gauge for caps PGJ(X)50.......... 7006-156-1
Gauge “A” for checking the maximum insertion

and withdrawal torques in lampholders PGJ(X)50 .. 7006-156A-1
Gauge “B” for checking the minimum insertion

and withdrawal torques in lampholders PGJ(X)50 .. 7006-156B-2

“Go” gauge for centring diameter of caps PGJ(X)50  7006-156C-2

“Not go” gauge for max. diameter of centring ring

of caps PGI(X)S50 ..oouevieieieeieeeeee e 7006-156D-1
“Go” gauge for caps GRI4q......coccouvirerenenicencnne 7006-157-1
“Go” gauge for checking key configuration of caps GR14q
................................................................................ 7006-157A-1
“Go” gauge for checking cap pins GR14q
................................................................................ 7006-157B-1
“Go” gauge for checking dimension “J”” of cap GR14q
................................................................................ 7006-157C-1
“Not go” gauge for dimension “A” of caps GR14q
................................................................................ 7006-157D-1
“Not go” gauge for dimension “P” of caps GR14q
................................................................................ 7006-157E-1
“Not go” gauge for checking cap pins GR14q
................................................................................ 7006-157F-1
“Go” gauge “A” for checking lampholders GR14q. 7006-157G-1
“Go” gauge “B” for checking lampholders GR14q . 7006-157H-1
“Go” and “Not go” gauge for keys of lampholders

GRIAQ ittt 7006-157J-1
“Go” gauge for checking retention indent of

lampholders GR14q......cccoveiveirinieireieeeeene 7006-157K-1
“Go” gauge for caps PU20d .........cceenieenenieineene 7006-158-1
“Go” gauge for caps G28d.........coceverveviinenenineenns 7006-161-1
“Go” and “Not go” gauges for checking keys of caps
G28d.eiiiiict e 7006-161A-1
“Not go” gauge for checking minimum cap key

dimensions G28d...........ccccoevirircinnniecinecees 7006-161B-1
“Go” and “Not go” gauge for checking pin

diameter of caps G28d.........cceveveeirierierieeeeens 7006-161C-3
Gauge “A” for checking the maximum insertion

and withdrawal torques in lampholders G28d ......... 7006-161D-1
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