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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES GAZEUSES -
Partie 17: Recommandations pour I'inspection et I’entretien

des installations électriques dans les emplacements dangereux
(autres que les mines)

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatio
composée de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités n

2)
sont representes dans chaque comité d’étud

3) Les documents produits se présentent sgus 1q i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques 8 niques\ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux

4) Dans le but d'encourager I'unification internati , Comités\pationaux de la CEl s'engagent a appliquer de

Normes ibternationales de la CEIl dans leurs normes

nationales et régionales. Tou{e diverg de/la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre ing g 3 i derniére.

5) La CEl n’a fixé aucune procédure QneernantNe wparquage|tomme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quan N maté 3 ¢ a 'une de ses normes.

6) L’attention est attigé itNg inS\des ®/éments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droit 9 2 ¢ droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne e\tels d 0|t de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

FDIS Rapport de vote
31J/83/FDIS 31J/85RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La présente publication a été rédigée conformément a la Partie 3 des Directives ISO/IEC.
L’annexe A est donnée uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifé avant 2007.
A cette date, la publication sera

e reconduite

e suprimée

* remplacée par une éedition révisée, ou

e amendée
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES -

Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations
in hazardous areas (other than mines)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standard
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objec
international co-operation on all questions concerning standardization in the elegth

zation comprising

participate in this preparatory work. International, governmental and noy izatidns liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIo 3 Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions deterpfi Beme efween the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica
international consensus of opinion on the relevant subjects g ical committee has representation
from all interested National Committees.

3)

4)

5)

6)

ifements, of IEC technical committee 31: Electrical

The text of thj ig’based on the following documents:

FDIS Report on voting
31J/83/FDIS 31J/85/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of the publication will remain unchanged until
2007. At this date, publication will be

* reconfirmed
e withdrawn
* replaced by revised edition, or

« amended Documents
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INTRODUCTION

Les installations électrigues dans les emplacements dangereux possédent des carac-
téristiques spécialement congues pour le fonctionnement dans de telles atmosphéres. |l est
essentiel, pour des raisons de sécurité dans ces emplacements, que l'intégrité de ces
caractéristiques soit maintenue tout au long de la vie de telles installations; c'est pourquoi
elles requiérent une inspection initiale et par la suite:

a) soit des inspections périodiques réguliéres,
b) soit une surveillance continue par du personnel formé,

conformément a la présente norme et, de I'entretien quand il est nécessaire.

NOTE Le fonctionnement correct des installations dans les emplacements dangereux ne (signifie\pas et il convient
de ne pas le considérer comme signifiant que la totalité des caractéristiques spéciales auxquelles il est fait
référence ci-dessus est préservée.

O
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INTRODUCTION

Electrical installations in hazardous areas possess features specially designed to render them
suitable for operation in such atmospheres. It is essential, for reasons of safety in those areas,
that, throughout the life of such installations, the integrity of those special features is
preserved; they therefore require initial inspection and either

a) regular periodic inspections thereafter, or
b) continuous supervision by skilled personnel

in accordance with this standard and, when necessary, maintenance.

NOTE Correct functional operation of hazardous area installations does not mean, and $ d.not be interpreted
as meaning, that the integrity of the special features referred to above is preserved.

@%
S

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60079-17 2002


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-17-2002
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-17-2002

-8- 60079-17 O CEI:2002

MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES GAZEUSES -
Partie 17: Recommandations pour I'inspection et I’entretien

des installations électriques dans les emplacements dangereux
(autres que les mines)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60079 est destinée a étre appliquée par les urs et couvre
les facteurs directement liés a l'inspection et a I'entretien des seules jnst

situées a l'intérieur des emplacements dangereux. Elle ne compref

tilisa

document. Pour les références datées
non datées, la derniére édition du docu

amendements).

CEl 60079-0:2000, MatérieNé F 5 explosives gazeuses — Partie 0:
Régles générales

CEl 60079-1:2001, explosives gazeuses — Partie 1:
Enveloppe antidg

CEl 60079-2:2001, explosives gazeuses — Partie 2:
Enveloppes a surgre

CEIl 60079-7 21l Qctri : explosives gazeuses — Partie 7:
Sécurité gug

CEIl 60075-40: M e explosives gazeuses — Partie 10:

Classement des_régiogs dangereuses

CEI 60079-11:1999, Matériel électrique pour atmosphéres explosives gazeuses — Partie 11:
Sécurité intrinséque «i»

CEI 60079-14:1996, Matériel électrique pour atmosphéres explosives gazeuses — Partie 14:
Installations électriques dans les emplacements dangereux (autres que les mines)

CEI 60079-15:2001, Matériel électrique pour atmosphéres explosives gazeuses — Partie 15:
Mode de protection «n»

CEIl 60364-6-61:2001, Installations électriques des batiments — Partie 6-61: Vérification —
Vérification a la mise en service
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ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES -

Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations
in hazardous areas (other than mines)

1 Scope

This part of IEC 60079 is intended to be applied by users, and covers factors directly related to
the inspection and maintenance of electrical installations within hazardous areas only. It does
not include conventional requirements for electrical installations, ng testing and
certification of electrical apparatus. It does not cover Group | apparatus A& ORs for mines
susceptible to firedamp).

requirements

IEC 60079-1:2001, Electr
enclosures “d”

IEC 60079-2:2009E/
enclosures’p”
IEC 60079-7:2001 A5

safety “e”

IEC 60079
Classificatrs

apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10:

IEC 60079-1
safety “i”

IEC 60079-14:1996, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 14: Electrical
installations in hazardous areas (other than mines)

IEC 60079-15:2001, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Type of

7}

protection “n

IEC 60364-6-61:2001, Electrical installations of buildings — Part 6-61: Verification — Initial
verification
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3 Définitions
Pour les besoins de la présente partie de la CEl 60079, les définitions suivantes s'appliquent.

31

atmospheére explosive

mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous
forme de gaz, de vapeur, de brouillard ou de poussiére dans lequel, aprés inflammation, la
combustion s’étend a tout le mélange non bralé

3.2

atmosphére explosive gazeuse
mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substa
forme de gaz ou de vapeur dans lequel, apres inflammation, la cq
mélange non bralé

3.3

emplacement dangereux
emplacement dans lequel une atmosphére explosive gazets ou dans lequel on
peut s’attendre a ce qu’elle soit présente, en qgldaniités pour nécessiter des

3.5

entretien @
combinaison de

lation dans des cog
applicable et re

3.6

inspectig

action compo en minutieux d'un élément de l'installation exécuté soit sans
démontage, yavec le démontage partiel exigé, complété par des moyens tels que

des mesures, afind'aboutir a une conclusion digne de confiance sur I'état de cet élément

3.6.1
inspection visuelle

inspection qui permet de détecter, sans l'utilisation d'un équipement d'accés ou d'outils, les
défectuosités visibles a I'ceil nu, telles que des boulons manquants

3.6.2

inspection de prés

inspection qui comporte les aspects couverts par une inspection visuelle et, de plus, détecte
les défectuosités telles que des boulons desserrés, qui ne peuvent étre mises en évidence
que par l'utilisation d'un équipement d'accés, par exemple des échelles (quand cela est
nécessaire) et des outils

NOTE L'inspection de prés n'exige, normalement, pas que I'enveloppe soit ouverte, ni que le matériel soit mis
hors tension.
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3 Definitions

For the purposes of this part of IEC 60079, the following definitions apply.

3.1

explosive atmosphere

mixture with air, under atmospheric conditions, of flammable substances in the form of gas,
vapour, mist or dust, in which after ignition, combustion spreads throughout the unconsumed

mixture

3.2

explosive gas atmosphere

mixture with air, under atmospheric conditions, of flammable substances otm of gas or

3.3

hazardous area
area in which an explosive gas atmosphere is present, or,
quantities such as to require special precautions for th
apparatus

be present, in
tion and use of

3.4

non-hazardous area

area in which an explosive gas atmosphere i S obe present in quantities such as
i ation and use of apparatus

3.5
maintenance
combination of any act item in, or restore it to, conditions in which it

it specification and perform its required functions

3.6

inspection
action comprising\care an item carried out either without dismantling, or with the
addition of pdrtiak disme s required, supplemented by means such as measurement, in
order to ai eligble corgtusion as to the condition of an item

3.6.1
visual inspectio
inspection which identifies, without the use of access equipment or tools, those defects, such
as missing bolts, which will be apparent to the eye

3.6.2

close inspection

inspection which encompasses those aspects covered by a visual inspection and, in addition,
identifies those defects, such as loose bolts, which will be apparent only by the use of access
equipment, for example steps, (where necessary), and tools

NOTE Close inspections do not normally require the enclosure to be opened, or the equipment to be de-energized.
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3.6.3

inspection détaillée

inspection qui comporte les aspects couverts par une inspection de prés et qui, de plus,
détecte les défectuosités, telles que des connexions desserrées, qui ne sont détectables
qu'aprés ouverture de l'enveloppe et/ou en utilisant, quand cela est nécessaire, des outils et
appareillages d'essai

3.6.4

inspection initiale

inspection de tous les matériels, systemes et installations électriques avant leur mise en
service

3.6.5

inspection périodique
inspection de tous les matériels, systémes et installations
systématique

3.6.6
inspection par sondage
inspection portant sur une fraction des matériels, sys

3.7

surveillance continue

présence, inspection, service, soin e
personnel qualifié ayant une bonne e allation particuliére et de son
environnement afin de maintenir dans dn état i t les dispositifs de protection contre

3.8

personnel qualifié

personnel respectant le es a la qualification du personnel conformément
ad.2

3.9

personne avec dquakifie

personne fai exsonnel qualifié, ayant des connaissances suffisantes dans le
domaine de\a pro les explosions, familiarisée avec les conditions locales et
avec l'ing quelle a été confiée la responsabilité générale et la maitrise des
systeme les équipements électriques dans les emplacements dangereux
3.10

matériel associé
matériel électrique dans lequel les circuits ou des parties de circuits ne sont pas
nécessairement tous de sécurité intrinséque, mais qui contient des circuits qui peuvent
affecter la sécurité des circuits de sécurité intrinséque qui lui sont associés

NOTE Le matériel associé est normalement I'interface entre un circuit de sécurité intrinséque et un circuit de
sécurité non intrinséque et se trouve fréquemment placé dans un emplacement non dangereux. Le matériel asso-

cié peut étre, par exemple, une barriére de sécurité a diodes ou une isolation galvanique.
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3.6.3

detailed inspection

inspection which encompasses those aspects covered by a close inspection and, in addition,
identifies those defects, such as loose terminations, which will only be apparent by opening the
enclosure, and/or using, where necessary, tools and test equipment

3.64

initial inspection

inspection of all electrical apparatus, systems and installations before they are brought into
service

3.6.5
periodic inspection
inspection of all electrical apparatus, systems and installations carrieghQ hasis

3.6.6
sample inspection
inspection of a proportion of the electrical apparatus, systep

3.7

continuous supervision

frequent attendance, inspection, service, care a ar of\the electrical installation by
skilled personnel who have experiencg’i 3 ing L aNd its environment in order
to maintain the explosion protection fea [ 3 ation in jsatisfactory condition

3.8

skilled personnel

people who meet the req the qa ionpof personnel in accordance with 4.2

3.9

technical persop g s i

that person pro nanagenvent of the skilled personnel, having adequate
knowledge in the Tig i ection, having familiarity with the local conditions,
having familiarity it allationy and who has overall responsibility and control of the
inspection syste quipment within hazardous areas

3.10

associa

electrical appara h the circuits or parts of circuits are not all necessarily intrinsically
safe but whic s circuits that can affect the safety of the intrinsically safe circuits

associated with it

NOTE The associated apparatus is normally the interface between an intrinsically safe circuit and a non-
intrinsically safe circuit and is frequently located in the non-hazardous area. The associated apparatus may be, for
example, shunt diode safety barriers or galvanic isolators.
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4 Régles générales

4.1 Documentation

En vue de l'inspection et de I’entretien, les documents ci-aprés, mis a jour doivent étre
disponibles:

a) classement des emplacements dangereux (voir CEI 60079-10);

b) groupe de matériel et classe de température;

c) dossiers suffisants pour permettre au matériel protégé contre les explosions d'étre
maintenu en conformité avec son mode de protection (voir CEl 6007#9-Q) (par exemple
liste et emplacement des matériels, piéces de rechange, informatiq Piques, mode
d’emploi du constructeur).

4.2 Qualification du personnel

4.3 Inspections

4.3.1 Généralités

Pour garantir que
continuer a fonc

Si, @a un moment donné, le classement de I'emplacement est modifié ou si un matériel est
déplacé d'un emplacement a un autre, une vérification doit étre effectuée pour s'assurer que
le mode de protection, et, le cas échéant, le groupe de matériel et la classe de température
sont adaptés aux conditions modifiées.
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4 General requirements

4.1 Documentation

For the purposes of inspection and maintenance, up-to-date documentation of the following
items shall be available:

a) the classification of hazardous areas (see IEC 60079-10);

b) apparatus group and temperature class;

c) records sufficient to enable the explosion-protected equipment to be maintained in
accordance with its type of protection (see IEC 60079-0) (for example list and location of
apparatus, spares, technical information, manufacturer’'s instructions).

4.2 Qualifications of personnel

installation practices, the relevant rules and regulations ag
classification. Appropriate continuing education or training-s

4.3 Inspections

4.3.1 General

a) regular periodig inspectio
b) continuous s i
and, where necesgé

Following a ir, modification or adjustment, the items concerned shall be
inspected in accorda ith\the relevant items of the detailed column of tables 1, 2 and 3.

one location to~anothe
group and tempera

, a check shall be made to ensure that the type of protection, apparatus
£ class, where appropriate, are suitable for the revised conditions.
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Si l'installation ou le matériel est démonté pendant l'inspection, des précautions doivent étre
prises lors du remontage pour s'assurer que l'intégrité du mode de protection n'est pas
affectée.

NOTE Les principaux facteurs ayant une influence sur la détérioration du matériel comprennent: la sensibilité a la
corrosion, la présence de produits chimiques ou de solvants, le risque d'accumulation de poussiere ou de saleté, le
risque de pénétration d'eau, l'exposition a des températures ambiantes anormales, le risque de dommages
mécaniques, la présence de vibrations anormales, la formation et l'expérience du personnel, le risque de
modifications ou de réglages non autorisés et le risque d'entretien non convenable, par exemple non conforme aux
recommandations du constructeur.

4.3.2 Types d'inspection

cas, aux tableaux 1, 2 et 3.

NOTE Il n'est pas nécessaire de faire une inspection initiale compléte si
faite par le constructeur, et s’il est peu probable que l'installation ait unen
par le constructeur. Par exemple, il n'est pas nécessaire de faire une in
de flammes intérieurs d’'un moteur antidéflagrant; toutefois, i

la zone d'utilisation et des résultafs i précédentes. Lorsque des degrés et
des intervalles d'in des matériels, installations et
environnement similaire gtre utilisée pour déterminer la stratégie

de l'inspection.

L’'intervalle entre | i QE iques ne doit pas dépasser trois ans sans requérir
I’avis d’'un e @b

Un matériel él¢
particulierem

portatif a main, mobile et transportable) est

I'intervalle entxe | gériodiques peut nécessiter une réduction. Les matériels
électriqu t étre soumis a une inspection périodique a des intervalles ne
dépasgant pas enveloppes qui sont fréquemment ouvertes (par exemple des
boitigrs de \ilée cumulateurs) doivent faire I'objet d'inspections détaillées. De plus,

s'assurer qulil n'est pas visiblement endommagé.

c) Les inspectionsypar sondage peuvent étre visuelles, de prés ou détaillées. La dimension
et la composition de tous les échantillons doivent étre déterminées en fonction du but de
I'inspection.

NOTE Il ne faut pas s'attendre a ce que les inspections par sondage mettent en évidence des défauts de

nature aléatoire, par exemple des connexions desserrées, mais il convient de les utiliser pour contrdler les
effets des conditions d'environnement, des vibrations, des faiblesses a la conception, etc.

d) La surveillance continue utilise, suivant le cas, les inspections visuelles ou de prés des
tableaux 1, 2 et 3, conformément a 4.5. Lorsque [linstallation sort du domaine
d’application de la surveillance continue, elle doit étre soumise a une inspection
périodique.

Les résultats de toutes les inspections initiales, périodiques ou par sondage doivent étre

enregistrés. Les exigences d’enregistrement relatives a la surveillance continue par un
personnel qualifié se trouvent en 4.5.5.
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