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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BORD DES NAVIRES

301° partie : Matériel — Génératrices et moteurs

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant  ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, &tre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d’Etudes n°® 18 de la C EI: Installations €lectriques & bord des navires.

Elle constitue une des parties de 1a Publication 92 de la CE], qui traite des installations électriques & bord des navires.

La premiére €dition de cette publication fut pui)liée en 1957.

Une deuxiéme édition se compose de six parties; elle fut publiée en 1964 (Publication 92-1) et en 1965 (Publications 92-2,

92-3, 92-4, 92-5 et 92-6).

Cette troisiéme édition annule et remplace la deuxiéme édition, a Pexception du chapitre X de la Publication 92-3: Troisiéme
partie: Cables (construction, essais et installation), qui est a ’étude. (Veuillez consulter la derniére édition du Catalogue

des publications.)

La série se compose des publications suivantes:

Publications n°s 92-101

92-201:
92-202:
92-301:
92-302:
92-303:
92-304:
92-305:
92-306:
92-307:
92-352:
92-373:

92-374:

92-375:

92-401:
92-501:
92-502:

Full document details: IEC 60092-3011980

374¢ partie:

375¢ partie:

401e partie:
501e partie:
502¢ partie:

. Installations électriques a bord des navires,
101e partie:
201e partie:
202 partie:
301e partie:
302¢ partie:
303e partie:
304e partie:
305¢ partie:
306¢ partie:
307e partie:
352¢ partie:
373e partie:

Définitions et prescriptions générales.

Conception des systémes — Généralités.

Conception des systémes — Protection.

Matériel — Génératrices et moteurs.

Matériel — Ensembles d’appareillage.

Matériel — Transformateurs de puissance.

Matériel — Convertisseurs a semiconducteurs.

Matériel — Batteries d’accumulateurs.

Matériel — Luminaires et appareillages d’installation.

Matériel — Appareils de chauffage et de cuisson. _

Choix et pose des cables pour réseaux d’alimentation a basse tension.

Cables de télécommunication et cibles pour fréquences radioélectriques pour
utilisation a bord des navires — Cables souples coaxiaux utilisés a bord des
navires.

Cibles de télécommunication et cibles pour fréquences radioélectriques pour
utilisation & bord des navires — Cables téléphoniques pour services de commu-
nications non essentielles.

Cables de télécommunication et cébles pour fréquences radioélectriques pour
utilisation 2 bord des navires — Cables pour communications, commandes et
mesures, d’usage général.

Installation et essais aprés achévement.

Caractéristiques spéciales — Installation de propulsion electrlque
Caractéristiques spéciales — Navires-citernes.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS

Part 301 : Equipment — Generators and motors

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the 1EC recommendation and the correspondmg national rules should, as far as possible, be clearly indicated

_ in the latter.

PREFACE

This standard haé been prepared by IEC Technical Committee No. 18: Electrical Installations in Ships.
It forms a part of 1 EC Publication 92 which deals with electrical installations in ships.
The first edition of this publication was published in 1957.

A second edition consisted of six parts and was publlshed in 1964 (Publication 92-1) and in 1965 (Pubhcatlons 92-2, 92-3

92-4, 92-5 and 92-6).

This third edition supersedes the second edition with the exception of Chapter X of Pubhcatlon 92-3: Part 3: Cables
* (construction, testing and installation), which is under consideration. (Please see therefore the latest edition of the Catalogue

of Publications.)

The series consists of the following publications:

Publications Nos. 92-101

92-201:
92-202:
92-301:
92-302:
92-303:
92-304:
92-305:
92-306:
92-307:
92-352:
92-373:

92-374:
92-375:

92-401:
92-501:
92-502:

Full document details: IEC 60092-3011980

Part 374:
Part 375:

Part 401:
Part 501:
Part 502:

: Electrical Installations in Ships,
Part 101:
Part 201:
Part 202:
Part 301:
Part 302:
Part 303:
Part 304:
Part 305:
Part 306:
Part 307:
Part 352:
Part 373:

Definitions and General Requirements.

System Design — General.

System Design — Protection.

Equipment — Generators and Motors.

Equipment — Switchgear and Controlgear Assemblies.
Equipment — Transformers for Power and Lighting.

Equipment — Semiconductor Convertors.

Equipment — Accumulator (storage) Batteries.

Equipment — Luminaires and Accessories.

Equipment — Heating and Cooking Appliances.

Choice and Installation of Cables for Low-voltage Power Systems.
Shipboard Telecommunication Cables and Radio-frequency Cables — Ship-
board Flexible Coaxial Cables.

Shipboard Telecommunication Cables and Radio-frequency Cables — Telephone
Cables for Non-essential Communication Services.

Shipboard Telecommunication Cables and Radio-frequency Cables — General
Instrumentation, Control and Communication Cables.

Installation and Test of Completed Installation.

Special Features — Electric Propulsion Plant.
Special Features — Tankers.
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92-503: 503¢ partie: Caractéristiques spéciales — Réseaux d’alimentation en courant alternatif aux
tensions supérieures 4 1 kV et inférieures ou égales & 11 kV.

92-504: 504¢ partie: Caractéristiques spéciales — Conduite et instrumentation.

92-504A: Premier complément a la Publication 92-504 (1974)
Caractéristiques spéciales — Conduite et instrumentation -
Annexes — Installations particuliéres de conduite et d’instrumentation.

92-505: 505¢ partie: Caractéristiques spéciales — Unités mobiles pour la recherche pétroliére en mer.

Un projet relatif 4 la 301 partie fut discuté lors de la réunion tenue 2 Moscou en 1977 et fut achevé lors de la réunion
tenue 4 Florence en 1978. A la suite de cette derniére réunion, le projet, document.18(Bureau Central)469, fut soumis 2
P’approbation des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en février 1979.

Les Comités nationaux des pays ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d°) Chine Pays-Bas
Allemagne Danemark Pologne
Australie Etats-Unis d’Amérique Royaume-Uni
Belgique » Japon Suede
Bulgarie Norvege . Turquie
Canada

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme :

Publications n° 34-1: Machines électriques tournantes,

Premiére partie: Valeurs nominales et caractéristiques de fonctionnement
(Septiéme édition, 1969).

92-101 : Définitions et prescriptions générales.

92-202: Conception des systémes — Généralités.

92-501: Caractéristiques spéciales — Installation de propulsion électrique.

117-1: Symboles graphiques recommandés,
Premiére partie: Nature de courant, systémes de distribution, modes de connexion et éléments
de circuits
(Premiére édition, 1960).
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S

92-503: Part 503: Special Features — A.C. Supply Systems with Voltages in the Range Above
1 kV up to and Including 11 kV.

92-504: Part 504: Special Features — Control and Instrumentation.

92-504A : First Supplement to Publication 92-504 (1974)
Special Features — Control and Instrumentation
Appendices — Specific Control and Instrumentation Installations.

92-505: Part 505: Special Features — Mobile Offshore Drilling Units.

A draft for Part 301 was discussed at the meeting held in Moscow in 1977 and completea at the meeting held in Florence
in 1978. As a result of the latter meeting, the draft, Document 18(Central Office)469, was submitted to the National Committees
for approval under the Six Months’ Rule in February 1979.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Germany South Africa (Republic of)
Belgium Japan . Sweden

Buigaria Netherlands Turkey

Canada Norway ) United Kingdom

China . Poland United States of America
Denmark : :

Other IEC ﬁublications quoted in this standard :

Publications Nos. 34-1: Rotating Electrical Machines,
Part 1: Rating and Performance
(Seventh edition, 1969).
92-101:. Definitions and General Requirements.
92-201: System Design — General.
92-501: Special Features — Electric Propulsion Plant.
117-1: Recommended Graphical Symbols,
Part 1: Kind of Current, Distribution Systems, Methods of Connection and Circuit Elements
(First edition, 1960).
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BORD DES NAVIRES

301° partie : Matériel — Génératrices et moteurs

AVANT-PROPOS

La publication 92 de la CEI: Installations électriques a bord des navires, comprend une série de normes
internationales pour les installations électriques & bord des navires pour la navigation maritime, incor-
porant les régles de bonne pratique et coordonnant entre elles, dans la mesure du possible, les prescriptions
existantes.

Ces normes constituent un code pour l'interprétation pratique ét amplification des dispositions de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, un guide pour I’établissement
des futures réglementations susceptibles d’étre rédigées et un exposé de la pratique en vigueur destiné
aux propriétaires de navires, aux constructeurs de navires et aux organismes compétents.

1. Domaine d’application

Cette norme est applicable 3 toutes les machines électriques tournantes de puissance assignée
supérieure ou égale & 750 W utilisées & bord des navires. Elle couvre également les excitatrices et
contient des prescriptions applicables aux moteurs entrainant des générateurs.

Les prescriptions particuliéres aux machines de propulsion sont données dans la Publication
92-501 de la CEI: Caractéristiques particuliéres: Propulsion électrique. . ‘

2. Prescriptions générales

Toutes les machines électriques doivent étre conformes a toutes les prescriptions applicables de
la Publication 34-1 de la CE1: Machines électriques tournantes, Premiére partie: Valeurs nominales
et caractéristiques de fonctionnement, ainsi qu’aux régles supplémentaires figurant dans la présente
norme.

3. Caractéristiques fonctionnelles

3.1 Echauffements

Les limites des échauffements doivent étre conformes au tableau AI de I’annexe A, qui correspond
au tableau I de la Publication 34-1 de la CEL

3.2 Charge déséquilibrée des génératrices a courant continu & trois fils

Sauf spécification contraire, toutes les génératrices & courant continu a trois fils doivent étre
construites pour un déséquilibre de courant de 259;.
4. Régulation de tension des génératrices

4.1 Génératrices a courant continu

La caractéristique de tension des génératrices & courant continu pour le service du navire doit
_satisfaire aux conditions suivantes, compte tenu de la régulation de vitesse des moteurs d’entrainement.
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ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS

Part 301: Equipnient — Generators and motors

INTRODUCTION

T1EC Publication 92: Electrical Installations in- Ships, forms a series of international standards for
electrical installations in sea-going ships, incorporating good practice and co-ordinating as far as possible
existing rules. . ‘ :

These standards form a code of practical interpretation and amplification of the requirements of the
International Convention on Safety of Life at Sea, a guide for future regulations which may be prepared
and a statement of practice for use by shipowners, shipbuilders and appropriate organizations.

1. Scope

This standard is applicable to all fotating electrical machines rated at 750 W or more for use
in ships. It also applies to excitation machines and includes relevant requirements for prime-movers
driving generators. '

Requirements particular to propulsion machines are given in IE C Publication 92-501: Special
Features: Electrical Propulsion Plant.

2. General requirements

All electrical machines shall comply with all the relevént requirements of I EC Publication 34-1:
Rotating Electrical Machines, Part 1: Rating and Performance, and also with the additional require-
ments included in this standard.

3. Performance

3.1 Temperature rise )
The limits of temperature rise shall be in accordance with Table AI of Appendix A, which is
based on Table I of I E C Publication 34-1.
3.2 Unbalanced load on three-wire d.c. generators

Unless otherwise specified, all three-wire d.c. generators shall be designed for a current unba-
lance of 259%.
_4. Volta_ge regulation of generators

4.1 D.C. generators

The inherent voltage regulation of ship’s service d.c. generators shall be designed in relation to
the speed regulation and governing of the prime-movers as follows:
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4.1.1 Génératrices a excitation shunt ou & excitation shunt stabilisée

Les génératrices a excitation shunt ou 3 excitation shunt stabilis€ée d’une puissance assignée
de 50 kW et au-dessus doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

a) Lorsque la tension a été réglée a pleine charge a sa valeur assignée, la suppression de la charge
ne doit pas entrainer une augmentation permanente de la tension supérieure a 159, de la tension
assignée.

b) Lorsque la tension a été réglée, soit a pleine charge, soit & vide, la tension obtenue pour une
valeur quelconque de la charge ne doit pas dépasser la tension a vide.

4.1.2 Génératrices a excitation compound

Les génératrices a excitation compound de puissance égale ou supérieure 4 50 kW doivent étre
telles que, compte tenu des caractéristiques de régulation des moteurs d’entrainement, partant de
la température de fonctionnement 2 pleine charge et une charge initiale de 209, sous une tension
ne différant pas de la tension assignée de plus de 19, la génératrice donne & pleine charge une
tension ne différant pas de la tension assignée de plus de 1,5%.

La moyenne des caractéristiqués ascendante et descendante de tension entre 209, de la charge
et la pleine charge ne doit pas s’écarter de plus de 39 de la tension assignée.

4.1.3 Autf‘es types de génératrices

Les génératrices dont les caractéristiques prévues ne figurent pas aux paragraphes 4.1.1 ou 4.1.2
doivent faire ’objet d’une étude particuliére. '

4.1.4 Régulation de tension automatique des génératrices @ courant continu pour le service du navire

Les. génératrices du type shunt doivent &tre munies de régulateurs automatiques de tension.
Ceux-ci doivent également équiper toutes les génératrices entrainées par des moteurs & vitesse
variable qui sont aussi employés 4 la propulsion, que ces génératrices soient & excitation shunt,
-excitation shunt stabilisée ou excitation compound.

4.2 Alternateurs

Le systéme d’excitation des alternateurs de 50 kVA de puissance ou plus, conforme au para-
graphe 7.4, doit également satisfaire aux prescriptions suivantes:

4.2.1 Régime permanent

Chaque alternateur de bord, entrainé par son propre moteur dont le régulateur de vitesse satisfait
aux conditions énoncées au paragraphe 10.3, doit étre muni d’un dispositif d’excitation capable,
en régime établi, de maintenir la tension dans les limites de plus ou moins 2,59, de la tension assignée
pour toutes les charges comprises entre zéro et la charge assignée, et au facteur de puissance assigné.
Ces limites peuvent étre portées a plus ou moins 3,5% pour les groupes de secours (voir para-
graphe 4.2.4).

Note. — On observera que, dans certaines conditions de fonctionnement, le facteur de puissance peut &tre inférieur
3 la valeur assignée, ce qui affecte aussi la régulation de tension.

4.2.2 Régime transitoire

Lorsqu’un alternateur entrainé a sa vitesse assignée et donnant sa tension assignée est soumis
3 une variation brusque de charge équilibrée, dans les limites d’intensité et de facteur de puissance
spécifiées, la tension ne doit pas tomber au-dessous de 85 % de la tension assignée 4 la prise de charge
ni dépasser 1209, de la tension assignée au retrait de la charge.
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