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PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes n° 38 de
la CEl: Transformateurs de mesure.

lLe texte de cette modification est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote
38(BCI77 38(BC)79

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti 3 I'approbation de cette modification.

Page 12
4, Définitions

A la page 14, remplacer le texte existant du paragraphe 4.17 par le
sulvant:

4.17 Puissance
4.17.1 Puissance de précision

Valeur de la puissance apparente (en voltampéres & un facteur de
puissance spécifié) que le transformateur peut fournir au circuit
secondaire 3 la tension secondaire assignée lorsqu'il est raccordé a sa
charge de précision (321-01-27 modifié).

4,17.2 Puissance thermique limite

Valeur de la puissance apparente, référée a la tension nominale, que
le transformateur peut fournir au circuit secondaire, quand la tension
nominale est appliquée au primaire, sans excéder les limites pour
I'échauffement spécifiées dans |'article 8.

Notes 1.- En cette condition il est possible que les limites de
l'erreur soient dépassées.

2.~ En cas de plusieurs enroulements, la valeur de la puissance
thermique limite doit étre spécifiée pour chaque enrou-
lement. .
3.- L'utilisation simultanée de plusieurs enroulements secon-

daires n'est pas admise sans un accord entre constructeur
et acheteur.
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