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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

SÉCURITÉ DES MACHINES –

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

Partie 11: Prescriptions pour les équipements HT fonctionnant à des
tensions supérieures à 1 000 V c.a. ou 1 500 V c.c. et ne dépassant pas 36 kV

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60204-11 a été établie par le comité d’études 44 de la CEI:
Sécurité des machines – Aspects électrotechniques.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la CEI 60204-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

44/283/FDIS 44/286/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B, C, D et E sont données uniquement à titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

SAFETY OF MACHINERY –

ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –

Part 11: Requirements for HV equipment for voltages
above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60204-11 has been prepared by IEC technical committee 44:
Safety of machinery – Electrotechnical aspects.

This standard shall be used in conjunction with IEC 60204-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

44/283/FDIS 44/286/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B, C, D and E are for information only.
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Les différences suivantes existent dans certain pays:

– 6.2: La protection par obstacle et par mise hors portée n'est pas applicable (Finlande).

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.
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The following differences exist in some countries:

– 6.2: Protection by obstacles and placing out of reach is not applicable (Finland).

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2005. At this date, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition, or

• amended.
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INTRODUCTION

Cette partie de la CEI 60204 fournit des prescriptions et des recommandations concernant
l'équipement électrique haute tension (équipement HT) de machines en même temps que son
équipement électrique basse tension associé (équipement BT) de façon à améliorer

– la sécurité des personnes et des biens;

– une réponse cohérente du système de commande;

– une maintenance facile.

Des performances élevées ne doivent pas être obtenues au détriment des facteurs essentiels
mentionnés ci-dessus.

Un exemple d'application possible de ces prescriptions consiste en une machine ou un groupe
de machines utilisées pour le traitement d'un matériau dans lequel une défaillance dans une
telle machine peut avoir de sérieuses conséquences économiques.

La figure 1 constitue un schéma fonctionnel d'une machine et de l'équipement associé
montrant les différents éléments de l'équipement électrique pris en compte dans cette norme.
Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux articles et aux paragraphes de cette norme. Il
faut comprendre que tous les éléments pris ensemble, y compris les protecteurs de sécurité,
les logiciels et la documentation, constituent la machine ou le groupe de machines travaillant
ensemble, avec habituellement au moins un niveau de supervision.

Des conseils supplémentaires sur l'utilisation de cette partie sont donnés à l'annexe F de la
CEI 60204-1.
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INTRODUCTION

This part of IEC 60204 provides requirements and recommendations relating to the high
voltage electrical equipment (HV equipment) of machines together with its associated low
voltage electrical equipment (LV equipment) so as to promote

– safety of persons and property;

– consistency of control response;

– ease of maintenance.

High performance is not to be obtained at the expense of the essential factors mentioned
above.

An example of a possible application of these requirements is a machine or group of
machines used for the processing of a material where a failure in such machinery can have
serious economic consequences.

Figure 1 is a block diagram of a machine and associated equipment showing the various
elements of the electrical equipment addressed in this standard. Numbers in parentheses
refer to clauses and subclauses in this standard. It is understood that all of the elements
taken together including the safeguards, software and the documentation constitute the
machine or group of machines working together with usually at least one level of supervisory
control.

More guidance on the use of this standard is given in annex F of IEC 60204-1.
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Sectionneur et mise à la terre
(5.2)

Prévention contre un redémarrage intempestif
(5.3)

Protection contre les chocs électriques
(5.4 et article 6)

Protection de l’équipement
(article 7)

Liaison équipotentielle
(article 8)

Circuit de protection
(8.2)

Circuits et fonctions de commande
(article 9)

Appareillage
(article 12)

Accessoires
(article 16)

Moteurs
(article 15)

Appareil de
commande moteur

Contrôleur
programmable

(article 11)
Poste opérateur

(article 10)

Installation de mise
à la terre de
l’installation
extérieure
(article 8)

Câbles et
conducteurs
(article 13)

Câblage
(article 14)

Essais
(article 19)

Alimentation
(4.3)

Environnement
physique

(4.4)

Contrôleur de
supervision

Liaison de données

Voir HD 637

Partie opératoire

Dispositif de
protection et

d’avertissement

Actionneurs
et capteurs

Marquage, désignation
(article 17)

Documentation technique
(article 18)

Interface
entrée/sortie

IEC   1082/2000

Figure 1 – Schéma fonctionnel d'une machine comportant des équipements HT
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Supply disconnecting devices
and means for earthing

(5.2)

Prevention of unexpected start-up
(5.3)

Protection against electrical shock
(5.4 and clause 6)

Protection of equipment
(clause 7)

Equipotential bonding
(clause 8)

Protective bonding circuit
(8.2)

Control circuits and control functions
(clause 9)

Controlgear
(clause 12)

Accessories
(clause 16)

Motors
(clause 15)

Motor
control equipment

Programmable
controller

(clause 11)

Operator
station

(clause 10)

External installation
earthing systems

(clause 8)

Conductors and
cables

(clause 13)

Wiring
practices

(clause 14)

Testing
(clause 19)

Power supply
(4.3)

Physical
environment

(4.4)

Supervisory
controller

Data link

See HD 637

Processing equipment

Safeguards and
warning devices

Actuators and
sensors

Warning signs, item designation
(clause 17)

Technical documentation
(clause 18)

Input/output
interface

IEC   1082/2000

Figure 1 – Block diagram of a machine containing HV equipment
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SÉCURITÉ DES MACHINES –

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

Partie 11: Prescriptions pour les équipements HT fonctionnant à des
tensions supérieures à 1 000 V c.a. ou 1 500 V c.c. et ne dépassant pas 36 kV

1 Domaine d'application

La CEI 60204 est applicable à des équipements et systèmes électriques et électroniques de
machines, y compris à un groupe de machines fonctionnant ensemble d'une manière
coordonnée, mais excluant les aspects de niveau plus élevé des systèmes (par exemple les
communications entre systèmes).

Cette partie de la CEI 60204 est applicable aux équipements ou parties d'équipement qui sont
alimentés sous une tension d'alimentation nominale supérieure à 1 000 V en courant alternatif
ou 1 500 V en courant continu et non supérieure à 36 kV en courant alternatif ou continu et
pour des fréquences nominales n'excédant pas 200 Hz. Pour des tensions et fréquences
supérieures, des spécifications spéciales peuvent être exigées.

Dans cette norme, le terme «équipement HT» couvre aussi l’équipement BT constituant une
partie intégrée à l’équipement fonctionnant en haute tension. Les spécifications de cette norme
couvrent essentiellement les parties fonctionnant en haute tension, excepté lorsque le texte
précise explicitement autre chose. Il est fait référence à la CEI 60204-1 pour les prescriptions
qui sont aussi applicables aux équipements HT.

NOTE 1 Les autres équipements BT qui ne font pas partie de l’équipement HT et définis comme fonctionnant à
des tensions inférieures ou égales à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu sont couverts par
la CEI 60204-1.

NOTE 2 Dans la présente norme, le terme «électrique» est utilisé dans le sens général d'électrique et
d'électronique (par exemple «équipement électrique» concerne à la fois l'équipement électrique et l'équipement
électronique).

L'équipement électrique défini dans cette partie de la CEI 60204 commence au point de
connexion de l'alimentation à l'équipement électrique de la machine (voir 5.1).

NOTE 3 Pour les prescriptions d'installations électriques de puissance, voir HD 637.

La présente partie de la CEI 60204 est une norme d'application et n'est pas destinée à limiter
ou inhiber l'avancement technologique. Elle ne couvre pas toutes les exigences (par exemple
protection, verrouillage ou commande) qui sont nécessaires ou prescrites par d'autres normes
ou réglementations destinées à protéger les personnes de risques autres que les risques
électriques. Chaque type de machine a des exigences propres à prendre en compte pour
obtenir une sécurité adéquate.

NOTE 4 Dans le cadre de cette norme, le terme «personne» s'applique à n'importe quel individu et indique les
personnes désignées et formées par l'utilisateur ou son (ses) agent(s) pour l'utilisation ou l'entretien de la machine
concernée.

La présente partie de la CEI 60204 inclut spécifiquement, mais n'est pas limitée, aux machines
comme cela est défini en 3.26 (l'annexe A énumère des exemples de machines dont
l'équipement électrique peut être couvert par cette norme).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60204-11 2000

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60204-11-2000
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60204-11-2000


60204-11 © IEC:2000 – 17 –

SAFETY OF MACHINERY –

ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –

Part 11: Requirements for HV equipment for voltages
above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV

1 Scope

IEC 60204 applies to the electrical and electronic equipment and systems of machines,
including a group of machines working together in a coordinated manner, but excluding higher
level system aspects (i.e. communications between systems).

This part of IEC 60204 is applicable to equipment, or parts of equipment, which operate with
nominal supply voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV a.c. or
d.c. with nominal frequencies not exceeding 200 Hz. For higher voltages or frequencies,
special requirements may be needed.

In this standard, the term HV equipment also covers the LV equipment forming an integral
part of the equipment operating at high voltage. The requirements in this standard primarily
cover the parts operating at high voltage except where explicitly stated otherwise. Reference
is made to IEC 60204-1 for those requirements which also apply to HV equipment.

NOTE 1 Other LV equipment not forming part of the HV equipment and defined as operating at voltages not
exceeding 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. are covered by IEC 60204-1.

NOTE 2 In this standard, the term "electrical" includes both electrical and electronic matters (i.e. electrical
equipment means both the electrical and the electronic equipment).

The electrical equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of
connection of the supply to the electrical equipment of the machine (see 5.1).

NOTE 3 For the requirements for power supply installations, see HD 637.

This part of IEC 60204 is an application standard and is not intended to limit or inhibit
technological advancement. It does not cover all the requirements (e.g. guarding, interlocking
or control) which are needed or required by other standards or regulations in order to
safeguard personnel from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has
unique requirements to be accommodated to provide adequate safety.

NOTE 4 In the context of this standard, the term "person" refers to any individual; "personnel" are those persons
who are assigned and instructed by the user or his agent(s) in the use and care of the machine in question.

This part of IEC 60204 specifically includes, but is not limited to, machines as defined in 3.26
(annex A lists examples of machines whose electrical equipment may be covered by this
standard).
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Des prescriptions complémentaires et spécifiques peuvent s'appliquer à l'équipement
électrique des machines qui

– sont utilisées à l'air libre (par exemple à l'extérieur de bâtiments ou d'autres structures de
protection);

– utilisent, préparent ou produisent des matériaux potentiellement explosifs (par exemple
peinture ou sciure);

– sont utilisées dans des ambiances potentiellement inflammables ou explosives;

– présentent des dangers particuliers lors de la fabrication, de la mise en œuvre ou de
l'utilisation de certains matériaux;

– sont utilisées dans les mines.

Les circuits de puissance, où de l'énergie électrique est utilisée directement comme outil de
travail, sont exclus de cette partie de la CEI 60204.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60204.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEI 60204 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60034-1:1996, Machines électriques tournantes – Partie 1: Caractéristiques assignées et
caractéristiques de fonctionnement

CEI 60050(191):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: Sûreté
de fonctionnement et qualité de service

CEI 60050-195:1998, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 195: Mise à la
terre et protection contre les chocs électriques

CEI 60050(441):1984, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 441: Appa-
reillage et fusibles

CEI 60050(826):1982, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 826: Instal-
lations électriques des bâtiments

CEI 60050(826):1995, amendement 2

CEI 60071-1:1993, Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles

CEI 60071-2:1996, Coordination de l'isolement – Partie 2: Guide d'application

CEI 60076-5:1976, Transformateurs de puissance – Partie 5: Tenue au court-circuit

CEI 60129:1984, Sectionneurs à courant alternatif et sectionneurs de terre

CEI 60204-1:1997, Sécurité des machines – Equipement électrique des machines – Partie 1:
Règles générales

CEI 60298:1990, Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions
assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV

CEI 60364-4-41:1992, Installations électriques des bâtiments – Partie 4: Protection pour
assurer la sécurité – Chapitre 41: Protection contre les chocs électriques

CEI 60364-4-42:1980, Installations électriques des bâtiments – Partie 4: Protection pour
assurer la sécurité – Chapitre 42: Protection contre les effets thermiques
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Additional and special requirements can apply to the electrical equipment of machines that

– are used in the open air (i.e. outside buildings or other protective structures);

– use, process or produce potentially explosive material (e.g. paint or sawdust);

– are used in potentially explosive and/or flammable atmospheres;

– have special risks when producing or using certain materials;

– are used in mines.

Power circuits where electrical energy is directly used as a working tool are excluded from
this part of IEC 60204.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60204. For dated references, subsequent amend-
ments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 60204 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of ISO
and IEC maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60034-1:1996, Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance

IEC 60050(191):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 191:
Dependability and quality of service

IEC 60050-195:1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) –  Part  195: Earthing
and protection against electric shock

IEC 60050(441):1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switch-
gear, controlgear and fuses

IEC 60050(826):1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 826:
Electrical installations of buildings

IEC 60050(826):1995, amendment No. 2

IEC 60071-1:1993, Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules

IEC 60071-2:1996, Insulation co-ordination – Part 2: Application guide

IEC 60076-5:1976, Power transformers – Part 5: Ability to withstand short-circuit

IEC 60129:1984, Alternating current disconnectors and earthing switches

IEC 60204-1:1997, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General
requirements

IEC 60298:1990, A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above
1 kV and up to and including 52 kV

IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety –
Chapter 41: Protection against electric shock

IEC 60364-4-42:1980, Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety –
Chapter 42: Protection against thermal effects
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CEI 60364-5-54:1980, Installations électriques des bâtiments – Partie 5: Choix et mise en
œuvre des matériels électriques – Chapitre 54: Mise à la terre et conducteurs de protection

CEI 60417 (toutes les parties), Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CEI 60420:1990, Combinés interrupteurs-fusibles à haute tension pour courant alternatif

CEI 60445:1999, Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines,
le marquage et l'identification – Identification des bornes de matériels et des extrémités de
certains conducteurs désignés et règles générales pour un système alphanumérique

CEI 60466:1987, Appareillage sous enveloppe isolante pour courant alternatif de tension
assignée supérieure à 1 kV et inférieure ou égale à 38 kV

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

CEI 60621-3:1979, Installations électriques pour chantiers extérieurs soumis à des conditions
sévères (y compris mines à ciel ouvert et carrières) – Troisième partie: Prescriptions générales
relatives au matériel électrique

CEI 60694:1996, Spécifications communes aux normes de l’appareillage à haute tension

CEI 60865-1:1993, Courants de court-circuit – Calcul des effets – Partie 1: Définitions et
méthodes de calcul

CEI 61230:1993, Travaux sous tension – Dispositifs portables de mise à la terre ou de mise à
la terre et en court-circuit

CEI 61243-1:1993, Travaux sous tension – Détecteurs de tension – Partie 1: Détecteurs de
type capacitif pour usage sur des tensions alternatives de plus de 1 kV

CEI 61310-1:1995, Sécurité des machines – Indication, marquage et manœuvre – Partie 1:
Spécifications pour les signaux visuels, auditifs et tactiles

CEI 61310-3:1999, Sécurité des machines – Indication, marquage et manœuvre – Partie 3:
Spécifications sur la position et le fonctionnement des organes de service

ISO 3864:1984, Couleurs et signaux de sécurité

ISO/TR 12100-1:1992, Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de
conception – Partie 1: Terminologie de base, méthodologie

EN 50178:1997, Equipements électroniques utilisés dans les postes de transformation

HD 637:1999, Installations de puissance de tension supérieure à 1 000 V c.a.

3 Définitions

NOTE L’index énumère, par ordre alphabétique, les termes définis dans le présent article et indique les articles où
ils sont utilisés dans le texte de cette partie de la CEI 60204.

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60204, les définitions suivantes s’appliquent:

3.1
température ambiante
température de l'air ou du milieu à l'emplacement où le matériel doit être utilisé
[VEI 826-01-04]
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IEC 60364-5-54:1980, Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of
electrical equipment – Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors

IEC 60417 (all parts), Graphical symbols for use on equipment

IEC 60420:1990, High-voltage alternating current switch-fuse combinations

IEC 60445:1999, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification – Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated
conductors, including general rules for an alphanumeric system

IEC 60466:1987, A.C. insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 38 kV

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60621-3:1979, Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including
open-cast mines and quarries) – Part 3: General requirements for equipment and ancillaries

IEC 60694:1996, Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear
standards

IEC 60865-1:1993, Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 1: Definitions and
calculation methods

IEC 61230:1993, Live working – Portable equipment for earthing or earthing and short-
circuiting

IEC 61243-1:1993, Live working – Voltage detectors – Part 1: Capacitive type to be used for
voltages exceeding 1 kV a.c.

IEC 61310-1:1995, Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 1:
Requirements for visual, auditory and tactile signals

IEC 61310-3:1999, Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 3:
Requirements for the location and operation of actuators

ISO 3864:1984, Safety colours and safety signs

ISO/TR 12100-1:1992, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design –
Part 1: Basic terminology, methodology

EN 50178:1997, Electronic equipment for use in power stations

HD 637:1999, Power installations exceeding 1 kV a.c.

3 Definitions

NOTE The index lists, in alphabetical order, the terms defined in this clause and indicates where they are used in
the text of this part of IEC 60204.

 For the purpose of this part of IEC 60204, the following definitions apply:

3.1
ambient temperature
 temperature of the air or other medium where the equipment is to be used
[IEV 826-01-04]
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3.2
barrière
élément assurant la protection contre les contacts directs dans toute direction habituelle
d'accès

[VEI 826-03-13]

3.3
chemin de câbles (tablette)
support de câbles constitué d'une base continue et de rebords, et ne comportant pas de
couvercle

NOTE Un chemin de câbles peut être perforé.

[VEI 826-06-07, amendement 2]

3.4
circuit de commande (d'une machine)
circuit servant à commander le fonctionnement de la machine et à la protection des circuits de
puissance

3.5
appareil de commande
appareil inséré dans le circuit de commande et servant à commander le fonctionnement de la
machine (par exemple détecteurs de position, auxiliaires manuels de commande, relais,
électrodistributeurs)

3.6
appareillage de commande
terme général applicable aux appareils de connexion et à leur combinaison avec des appareils
de commande, de mesure, de protection et de réglage qui leur sont associés; ainsi qu’aux
ensembles de tels appareils avec les connexions, les accessoires, les enveloppes et les
supports correspondants, destinés en principe à la commande des appareils utilisateurs
d'énergie électrique

[VEI 441-11-03]

3.7
contact direct
contact électrique de personnes ou d'animaux avec des parties actives

[VEI 195-06-03]

3.8
conduit
canal fermé destiné expressément au support et à la protection de conducteurs, de câbles et
de barres électriques

NOTE Les conduits, les systèmes de goulottes et les canaux enterrés sont des types de canalisations.

3.9
installation de mise à la terre
ensemble local de prises de terre reliées entre elles ou de parties métalliques (par exemple
pieds de pylône, armures ou blindage de câble), disposées de la même façon que les conduc-
teurs de terre et d’équipotentialité

[HD 637, 2.7.6]
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3.2
barrier
part providing protection against direct contact from any usual direction of access

 [IEV 826-03-13]

3.3
cable tray
 cable support consisting of a continuous base and raised edges and no covering

NOTE A cable tray may be perforated or non-perforated.

 [IEV 826-06-07, amendment 2]

3.4
control circuit (of a machine)
 circuit used for the operational control of the machine and for protection of the power circuits

3.5
control device
 device connected into the control circuit and used for controlling the operation of the machine
(e.g. position sensor, manual control switch, relay, magnetically operated valve)

3.6
controlgear
general term covering switching devices and their combination with associated control,
measuring, protective, and regulating equipment, also assemblies of such devices and
equipment with associated interconnections, accessories, enclosures, and supporting
structures, intended in principle for the control of electrical energy consuming equipment

 [IEV 441-11-03]

3.7
direct contact
electric contact of persons or animals with live parts

 [IEV 195-06-03]

3.8
duct
enclosed channel designed expressly for holding and protecting electrical conductors, cables,
and busbars

NOTE Conduits, cable trunking systems and underfloor channels are types of duct.

3.9
earthing system
locally limited system of conductively connected earth electrodes or metal parts of equal
effectiveness (for example tower footings, armourings, metal cable sheaths), of earthing
conductors and of bonding conductors

[HD 637, 2.7.6]
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3.10
zone de service électrique
local ou emplacement pour matériels électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux
personnes qualifiées ou averties, par ouverture d'une porte ou retrait d'une barrière à l'aide
d'une clé ou d'un outil et qui est clairement marqué à l'aide de signaux d'avertissement
appropriés

NOTE personne avertie (en électricité) : Personne suffisamment informée ou surveillée par une personne
qualifiée (en électricité) pour lui permettre de percevoir les risques et d’éviter les dangers que peut présenter
l’électricité [VEI 826-09-02, modifié]

personne qualifiée (en électricité) : Personne ayant des connaissances techniques et une expérience suffisante
lui permettant de percevoir les risques et d’éviter les dangers que peut présenter l’électricité [VEI 826-09-01,
modifié]

[voir aussi CEI 60204-1, 3.28 et 3.52]

3.11
équipement électronique
partie d'un équipement électrique comprenant des circuits basés principalement sur des
dispositifs électroniques et des composants

3.12
zone fermée de service électrique
local ou emplacement de matériels électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux
personnes qualifiées ou averties par ouverture d'une porte ou retrait d'une barrière à l'aide
d'une clé ou d'un outil et qui est clairement marqué à l'aide de signaux d'avertissement
appropriés

NOTE Voir aussi la note de la définition 3.10.

3.13
enveloppe
élément assurant la protection des matériels contre certaines influences externes et, dans
toutes les directions, la protection contre les contacts directs [VEI 826-03-12]

NOTE Cette définition tirée du VEI existant nécessite les explications suivantes dans le cadre de la présente
norme (voir 3.1 de la CEI 60529):

a) les enveloppes assurent la protection de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage contre l'accès aux
parties dangereuses;

b) les barrières, formes des ouvertures, ou tout autre moyen approprié pour prévenir ou limiter la pénétration des
calibres d'essai spécifiés, soit fixés sur l'enveloppe, soit formés par l'appareillage sous enveloppe, sont
considérés comme faisant partie de l'enveloppe, sauf s'ils peuvent être démontés sans l'aide d'une clef ou d'un
outil.

Une enveloppe peut être

– une armoire ou un coffret, monté sur la machine, ou séparé de la machine;

– un compartiment, constitué par un espace clos dans la structure de la machine.

3.14
équipement
terme général incluant matériels, adaptations, dispositifs, appareils, fixations, instruments
et autres, utilisés comme une partie d'une installation électrique ou en connexion avec une
installation électrique

3.15
liaison équipotentielle
mise en œuvre de liaisons électriques entre parties conductrices pour réaliser l'équipotentialité

[VEI 195-01-10]
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3.10
electrical operating area
 room or location for electrical equipment to which access is intended to be restricted to skilled
or instructed persons, by the opening of a door or the removal of a barrier without the use of a
key or tool, and which is clearly marked by appropriate warning signs

NOTE (electrically) instructed person : A person adequately advised or supervised by an electrically skilled
person to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards which electricity can create [IEV 826-09-02,
modified]

(electrically) skilled person : A person with relevant education and experience to enable him or her to perceive
risks and to avoid hazards which electricity can create [IEV 826-09-01, modified]
[see also IEC 60204-1, 3.28 and 3.52]

3.11
electronic equipment
 part of the electrical equipment containing circuitry mainly based on electronic devices and
components

3.12
enclosed electrical operating area
 room or location for electrical equipment to which access is intended to be restricted to skilled
or instructed persons by the opening of a door or the removal of a barrier by the use of a key
or tool and which is clearly marked by appropriate warning signs

NOTE See also NOTE to definition 3.10.

3.13
enclosure
part providing protection of equipment against certain external influences and, in any
direction, protection against direct contact [IEV 826-03-12]
NOTE   The definition taken from the existing IEV needs the following explanations under the scope of this
standard (see IEC 60529, 3.1):

a) enclosures provide protection of persons or livestock against access to hazardous parts;

b) barriers, shaped openings, or any other means suitable to prevent or limit the penetration of the specified test
probes, whether attached to the enclosure or formed by the enclosed equipment, are considered as part of the
enclosure, except where they can be removed without the use of a key or tool.

An enclosure may be

–  a cabinet or box, either mounted on the machine or separate from the machine;
–  a compartment consisting of an enclosed space within the machine structure.

3.14
equipment
 general term including material, fittings, devices, appliances, fixtures, apparatus, and the like
used as part of, or in connection with, an electrical installation

3.15
equipotential bonding
provision of electric connections between conductive parts, intended to achieve
equipotentiality

 [IEV 195-01-10]
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3.16
conducteur d’équipotentialité
(conducteur de liaison de protection)
conducteur de protection prévu pour réaliser une liaison équipotentielle de protection

[VEI 195-02-10]

3.17
masse
(partie conductrice accessible)
partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée et qui n'est pas
normalement sous tension mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante

[VEI 195-06-10]

3.18
élément conducteur étranger
partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un
potentiel, généralement celui d'une terre locale

[VEI 195-06-11]

3.19
défaillance
cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise

NOTE 1 Après défaillance d’une entité, cette entité est en état de panne.

NOTE 2 Une défaillance est un passage d'un état à un autre, par opposition à une panne, qui est un état.

NOTE 3 La notion de défaillance, telle qu’elle est définie, ne s'applique pas à une entité constituée seulement de logiciel.

[VEI 191-04-01]

NOTE 4 En pratique, les termes «défaut» et «défaillance» sont souvent utilisés comme synonymes.

3.20
panne
état d'une entité inapte à accomplir une fonction requise, excluant l'inaptitude due à la
maintenance préventive ou autres actions programmées, ou due à un manque de moyens
extérieurs

NOTE 1 Une panne est souvent le résultat d'une défaillance de l'entité elle-même mais elle peut exister sans
défaillance préalable.

NOTE 2 En anglais, le terme «fault» et sa définition sont identiques à ceux donnés dans le VEI 191-05-01. Pour
les machines, le terme français «défaut» et le terme allemand «Fehler» sont utilisés de préférence à ceux de
«panne» et de «Fehlzustand» qui apparaissent dans cette définition.

3.21
danger/risques
(phénomène dangereux)
cause possible de blessure ou de dommage à la santé

[3.5 modifiée de l’ISO/ TR 12100-1]

3.22
contact indirect
contact électrique de personnes ou d'animaux avec des masses mises sous tension par suite
d'un défaut

[VEI 195-06-04]

3.23
verrouillage (pour la protection par protecteur)
arrangement qui interconnecte le ou les protecteurs ou appareils avec le système de
commande et/ou tout ou partie de la distribution d'énergie électrique à la machine
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3.16
equipotential bonding conductor
(protective bonding conductor)
protective conductor provided for protective-equipotential-bonding

 [IEV 195-02-10]

3.17
exposed-conductive-part
conductive part of equipment which can be touched and which is not normally live, but which
can become live when basic insulation fails

 [IEV 195-06-10]

3.18
extraneous-conductive-part
conductive part not forming part of the electrical installation and liable to introduce an electric
potential, generally the electric potential of a local earth

 [IEV 195-06-11]

3.19
failure
termination of the ability of an item to perform a required function

NOTE 1 After failure the item has a fault.

NOTE 2 "Failure" is an event, as distinguished from "fault", which is a state.

NOTE 3 This concept as defined does not apply to items consisting of software only.

[IEV 191-04-01]

NOTE 4 In practice the terms fault and failure are often used synonymously.

3.20
fault
state of an item characterized by inability to perform a required function, excluding the
inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external
resources

NOTE 1 A fault is often the result of a failure of the item itself, but may exist without prior failure.

NOTE 2 In English the term "fault" and its definition are identical with those given in IEV 191-05-01. In the field of
machinery, the French term "défaut" and the German term "Fehler" are used rather than the terms "panne“ and
"Fehlzustand" that appear with this definition.

3.21
hazard
source of possible injury or damage to health

 [ISO/TR 12100-1, 3.5, modified]

3.22
indirect contact
electric contact of persons or animals with exposed-conductive-parts which have become live
under fault conditions

 [IEV 195-06-04]

3.23
interlock (for safeguarding)
 arrangement that interconnects guard(s) or device(s) with the control system and/or all or part
of the electrical energy distributed to the machine
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3.24
partie active 
conducteur ou partie conductrice destiné à être sous tension en service normal, y compris le
conducteur neutre, mais, par convention, excepté le conducteur PEN, le conducteur PEM ou le
conducteur PEL

NOTE La notion n'implique pas nécessairement un risque de choc électrique.

[VEI 195-02-19]

3.25
conducteur d’équipotentialité de la machine
conducteur reliant la liaison équipotentielle de la machine à l'installation de mise à la terre

NOTE C'est un conducteur de terre tel que défini dans le VEI 826-04-07 et utilisé dans HD 637.

3.26
machine
a) ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas

échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance, etc. réunis de façon
solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement,
le déplacement et le conditionnement d'un matériau

a) ensemble de machines qui, afin de concourir à un seul et même résultat, sont disposées et
commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement

b) équipements modifiant la fonction d'une machine du marché dans le but d'être assemblés
avec une machine ou un ensemble de différentes machines ou un tracteur par l'usager lui-
même, ces équipements n'étant ni des pièces de rechange ni des outils

3.27
marquage
signes ou inscriptions servant à l'identification du type du composant ou de l'appareil, fixés par
le constructeur du composant ou de l'appareil

3.28
conducteur (de) neutre
conducteur relié au point neutre d'un réseau et pouvant contribuer à la distribution de l'énergie
électrique

[VEI 195-02-06]

3.29
obstacle
élément empêchant un contact direct fortuit mais ne s'opposant pas à une action délibérée

[VEI 826-03-14]

3.30
surintensité
tout courant supérieur à la valeur assignée. Pour les conducteurs, la valeur assignée est le
courant admissible

[VEI 826-05-06]

3.31
surcharge (d'un circuit)
relation temps/courant dans un circuit supérieure à la pleine charge assignée du circuit lorsque
ce dernier n'est pas en défaut

NOTE Il convient de ne pas utiliser le terme «surcharge» comme un synonyme de surintensité.
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3.24
live part
conductor or conductive part intended to be energized in normal operation, including a neutral
conductor, but by convention not a PEN conductor or PEM conductor or PEL conductor

NOTE This concept does not necessarily imply a risk of electric shock.

 [IEV 195-02-19]

3.25
machine bonding conductor
conductor connecting the machine equipotential bonding to the earthing system

NOTE This is an earthing conductor as defined in IEV 826-04-07 and used in HD 637.

3.26
machinery
(machine)
a) assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate

machine actuators, control and power circuits, etc., joined together for a specific appli-
cation, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material

 b) assembly of machines which, in order to achieve one and the same end, are arranged and
controlled so that they function as an integral whole

c) interchangeable equipment modifying the function of a machine, which is placed on the
market (supplied) for the purpose of being assembled with a machine or a series of
different machines or with a tractor by the operator himself insofar as this equipment is not
a spare part or tool

3.27
marking
 signs or inscriptions for the identification of the type of a component or device attached by the
manufacturer of the component or device

3.28
neutral conductor
conductor electrically connected to the neutral point and capable of contributing to the
distribution of electric energy

 [IEV 195-02-06]

3.29
obstacle
part preventing unintentional direct contact, but not preventing direct contact by deliberate
action

 [IEV 826-03-14]

3.30
overcurrent
current exceeding the rated value. For conductors, the rated value is the current-carrying
capacity

 [IEV 826-05-06]

3.31
overload (of a circuit)
time/current relationship in a circuit which is in excess of the rated full load of the circuit when
the circuit is not under a fault condition
NOTE "Overload" should not be used as a synonym for overcurrent.
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3.32
prise combinée
prise et socle, coupleur de câble ou appareil de couplage

3.33
circuit de puissance
circuit transmettant l'énergie du réseau aux éléments d'équipement électriques utilisés
directement pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs alimentant les
circuits de commande

3.34
circuit de protection
ensemble des conducteurs de protection et des parties conductrices utilisées pour la protection
contre les chocs électriques dans le cas de défaillance de l’isolation

3.35
conducteur de protection
conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et
destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes:

– masses;

– éléments conducteurs étrangers;

– borne principale de terre

[VEI 826-04-05, modifié]

3.36
désignation de référence
code distinct servant à identifier un élément sur un schéma, une liste ou un diagramme et sur
le matériel

3.37
risque
combinaison de la probabilité d'occurrence et de la gravité d'une blessure dans une condition
dangereuse

[ISO /TR 12100-1]

3.38
mode opératoire sûr
méthode de travail qui réduit le risque

3.39
protecteur de sécurité
protecteur ou dispositif de protection utilisé comme mesure de sécurité pour protéger les
personnes contre un danger présent ou imminent

3.40
protection par protecteur
mesures utilisant des moyens spécifiques appelés «protecteurs de sécurité» pour protéger les
personnes contre des dangers qui ne peuvent pas être éliminés ou suffisamment réduits à la
conception

3.41
plancher de service
niveau sur lequel se trouvent les personnes intervenant pour l'entretien de l'équipement
électrique
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3.32
plug/socket combination
 plug and socket-outlet, cable coupler, or appliance coupler

3.33
power circuit
 circuit used for supplying power from the supply network to units of electrical equipment used
for productive operation and to transformers supplying control circuits

3.34
protective bonding circuit
 the whole of the protective conductors and conductive parts used for protection against
electric shock in the event of an insulation failure

3.35
protective conductor
conductor required by some measures for protection against electric shock for electrically
connecting any of the following parts:

– exposed-conductive-parts;

– extraneous-conductive-parts;

– main earthing terminal

 [IEV 826-04-05, modified]

3.36
reference designation
 distinctive code which serves to identify an item in a diagram, list or chart, and on the
equipment

3.37
risk
combination of the probability and the degree of possible injury or damage to health in a
hazardous situation

 [ISO/TR 12100-1]

3.38
safe working procedure
 method of working that reduces risk

3.39
safeguard
 guard or protective device used as a means to protect persons from a present or impending
hazard

3.40
safeguarding
 safety measures consisting of the use of specific means called safeguards to protect persons
from hazards that cannot reasonably be removed or are not sufficiently limited by design

3.41
servicing level
 level on which persons normally stand when operating or maintaining the electrical equipment
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3.42
courant de court-circuit
surintensité résultant d'un court-circuit dû à un défaut ou à un branchement incorrect dans un
circuit électrique

[VEI 441-11-07]

3.43
fournisseur
entité (par exemple fabricant, maître d'œuvre, installateur, intégrateur) qui fournit l'appareillage
ou les services associés à la machine

NOTE L'utilisateur peut aussi agir en tant que son propre fournisseur.

3.44
appareil de connexion
appareil destiné à établir ou à interrompre le courant dans un ou plusieurs circuits électriques

[VEI 441-14-01]

NOTE Un dispositif de sectionnement peut réaliser une ou plusieurs de ces actions.

3.45
borne
partie conductrice d'un dispositif comportant une connexion électrique pour des circuits
externes

3.46
utilisateur
entité qui utilise la machine et son équipement électrique associé

4 Prescriptions générales

4.1 Généralités

Cette partie de la CEI 60204 est destinée à être appliquée aux équipements électriques utilisés
avec une grande variété de machines et avec un groupe de machines travaillant ensemble de
façon coordonnée.

Les risques associés aux dangers relatifs à l'équipement HT doivent être estimés comme une
partie de l’ensemble des prescriptions globales pour l'évaluation du risque de la machine. Cela
permettra de fixer le niveau acceptable de risque et les mesures de protection nécessaires
pour les personnes potentiellement exposées à ces phénomènes tout en conservant des
performances acceptables à la machine et à ses équipements.

Les dangers peuvent être dus, de façon non limitative, à

– des défaillances ou pannes de l'équipement électrique conduisant à la possibilité de choc
électrique ou de feu d'origine électrique;

– des défaillances ou pannes dans les circuits de commande (ou les composants ou
dispositifs associés à ces circuits) conduisant à un dysfonctionnement de la machine;

– des variations ou interruptions dans les sources d'alimentation ainsi que des défauts ou
pannes des circuits de puissance  conduisant à un dysfonctionnement de la machine;

– une non-continuité de circuits liés à des contacts glissants ou rotatifs conduisant à une
défaillance d'une fonction de sécurité;

– des perturbations électriques (par exemple perturbations électromagnétiques, électro-
statiques ou radio) générées de façon soit interne soit externe à l'équipement électrique;

– une énergie accumulée (électrique ou mécanique);

– un bruit audible d'un niveau tel qu'il cause des problèmes de santé aux personnes.
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3.42
short-circuit current
overcurrent resulting from a short circuit due to a fault or an incorrect connection in an electric circuit

 [IEV 441-11-07]

3.43
supplier
entity (e.g. manufacturer, contractor, installer, integrator) who provides equipment or services
associated with the machine

NOTE The user may also act in the capacity of a supplier to himself.

3.44
switching device
device designed to make or break the current in one or more electric circuits

[IEV 441-14-01]

NOTE A switching device may perform one or both of these actions.

3.45
terminal
 conductive part of a device provided for electrical connection to external circuits

3.46
user
entity who utilizes the machine and its associated electrical equipment

4 General requirements

4.1 General considerations

This part of IEC 60204 is intended to apply to electrical equipment used with a wide variety of
machines and with a group of machines working together in a coordinated manner.

The risks associated with the hazards relevant to the HV equipment shall be assessed as part
of the overall requirements for risk assessment of the machine. This will determine the
acceptable level of risk, and the necessary protective measures for persons who can be
exposed to those hazards, while still maintaining an acceptable level of performance of the
machine and its equipment.

Hazards can result from, but are not limited to, the following causes:

– failures or faults in the electrical equipment resulting in the possibility of electric shock or
electrical fire;

– failures or faults in control circuits (or components and devices associated with those
circuits) resulting in the malfunctioning of the machine;

– disturbances or disruptions in power sources as well as failures or faults in the power
circuits resulting in the malfunctioning of the machine;

– loss of continuity of circuits that depend upon sliding or rolling contacts, resulting in a
failure of a safety function;

– electrical disturbances (e.g. electromagnetic, electrostatic or radio interference) either
from outside the electrical equipment or internally generated;

– stored energy (either electrical or mechanical);

– audible noise at levels that cause health problems to persons.
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