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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE A BASSE TENSION -

Partie 4: Régles particuliéres pour ensembles de chantier (EC)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEIl n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60439-4 a été établie par le sous-comité 17D: Ensembles
d'appareillage a basse tension, du comité d'études 17 de la CEIl: Appareillage.

Cette seconde édition de la CEI 60439-4 annule et remplace la premiére édition (1990), son
amendement 1 (1995) et son amendement 2 (1999). Elle constitue une révision technique.

Les modifications majeures suivantes par rapport a la premiéere édition (y compris les
amendements 1 et 2) ont été incorporées:
— introduction de la définition pour "courant assigné de I'EC";

— remplacement de la classification basée sur le courant assigné de I'EC par une
classification basée sur la fonction telle qu'attribuée par le constructeur;

— prescriptions modifiées pour la protection des socles de prises de courant avec référence
a des prescriptions plus compréhensibles de la CEl 60364-7-704;

— introduction de prescriptions communes pour tous les types d'EC.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES -

Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60439-4 has been prepared by subcommittee 17D: Low-voltage
switchgear and controlgear assemblies, of IEC technical committee 17: Switchgear and
controlgear.

This second edition of IEC 60439-4 cancels and replaces the first edition (1990),
amendment 1 (1995) and amendment 2 (1999). It constitutes a technical revision.

The following major changes with respect to edition 1 (including amendments 1 and 2) have
been incorporated:
— introduction of the definition for “rated current of ACS”;

— replacement of classification based on the rated current of ACS by classification based on
the function as assigned by the manufacturer;

— amended requirements for the protection of socket-outlets with reference to the more
comprehensive requirements of IEC 60364-7-704;

— introduction of common requirements for all types of ACS.
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Le texte de la présente norme est basé sur la premiére édition, les amendements 1 et 2, et
les documents suivants:

FDIS Rapport de vote
17D/301/FDIS 17D/303/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée en accord avec les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Sauf indication contraire dans le texte qui suit, les ensembles de chantier (EC) doivent
satisfaire a I'ensemble des régles énoncées dans la CEl 60439-1 (1999) ainsi qu'aux régles
particuliéres contenues dans la présente publication.

Les articles et paragraphes de la présente norme complétent, modifient ou remplacent les
articles et paragraphes respectifs de la CEl 60439-1:1999.

La présente publication devant étre utilisée conjointement avec la CEI 60439-1, la numéro-
tation de ses articles et paragraphes correspond a cette derniére.

Lorsque cette norme ne comporte pas d'article ou de paragraphe correspondant, I'article ou le
paragraphe de la norme principale s'applique sans modification.

Les paragraphes et figures ajoutés a ceux de la partie 1 sont numérotés a partir de 101.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
* amendée.
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The text of this standard is based on the first edition, amendments 1 and 2, and the following
documents:

FDIS Report on voting
17D/301/FDIS 17D/303/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Assemblies for construction sites (ACS) shall comply with all requirements of IEC 60439-1
(1999) if not otherwise indicated hereinafter and shall also comply with the particular
requirements contained in this publication.

The clauses and subclauses of this standard supplement, modify or replace the respective
clauses and subclauses in IEC 60439-1:1999.

In view of the fact that this publication should be read in conjunction with IEC 60439-1, the
numbering of its clauses and subclauses correspond to the latter.

Where there is no corresponding clause or subclause in this standard, the clause or
subclause of the main document applies without modification.

Subclauses and figures which are additional to those in part 1 are numbered starting from
101.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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ENSEMBLES D'APPAREILLAGE A BASSE TENSION -

Partie 4: Régles particuliéres pour ensembles de chantier (EC)

1 Généralités
1.1 Domaine d'application et objet

Remplacer les trois derniers alinéas par les suivants:

Cette norme s'applique aux ENSEMBLES de série (ES) destinés a équiper des chantiers, c'est-
a-dire des lieux de travail temporaires qui ne sont pas normalement accessibles au public et
ou sont exécutés des travaux de construction, d'équipement, de réparation, de modification
ou de démolition d'immeubles (batiments) ou d'ouvrage d'art (travaux publics) ou encore des
travaux de terrassement ou tout autres travaux analogues. Ces ENSEMBLES peuvent étre de
type transportable (semi-fixe) ou mobile.

La présente norme ne s'applique pas aux ENSEMBLES destinés a étre utilisés dans les locaux
de service des chantiers (bureaux, vestiaires, salles de réunion, cantines, restaurants,
dortoirs, locaux sanitaires, etc.).

Les valeurs nominales des tensions primaire et secondaire des appareils de transformation
incorporés dans les ensembles de chantier (EC) doivent étre dans les limites fixées dans la
CEIl 60439-1.

Les exigences de protection électrique fournies par I'équipement fabriqué selon la présente
norme internationale doivent satisfaire aux exigences données dans la CEl 60364-7-704.

NOTE La présente norme peut étre utilisée comme un guide pour les ENSEMBLES dérivés de série (EDS),
fabriqués selon accord entre constructeur et utilisateur et prenant en compte la nature du réseau d'alimentation
et/ou de distribution et les exigences de l'installation concernée.

1.2 Références normatives

Le paragraphe de la Partie 1 s'applique avec les additions suivantes:

CEI 60068-2-27:1987: Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essais Ea et
guide: Chocs

CEI 60068-2-42:2003, Essais d'environnement — Partie 2-42: Essais — Essai Kc: Essai a
I'anhydride sulfureux pour contacts et connexions

CEI 60309-1, Prises de courant pour usages industriels — Partie 1: Régles générales

CEI 60309-2, Prises de courant pour usages Iindustriels — Partie 2: Régles
d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils a broches et alvéoles

CEI 60364-4-41:2001, Installations électriques des batiments — Partie 4-41: Protection pour
assurer la sécurité — Protection contre les chocs électriques

CEI 60364-5-53:2001, Installations électriques des batiments — Partie 5-53: Choix et mise en
ceuvre des matériels électriques — Sectionnement, coupure et commande

CEI 60364-7-704:1989, Installations électriques des batiments — Partie 7: Regles pour les
installations et emplacements spéciaux — Section 704: Installations de chantiers
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LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES -

Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)

1 General

1.1  Scope and object
Replace the last three paragraphs by the following:

This standard applies to type-tested ASSEMBLIES (TTA) intended for use on construction sites,
i.e. temporary places of work to which the public do not generally have access and where
building construction, installation, repairs, alteration or demolition of property (buildings) or
civil engineering (public works) or excavation or any other similar operations are carried out.
These ASSEMBLIES may be transportable (semi-fixed) or mobile.

This standard does not apply to ASSEMBLIES for use in the administrative centres of construction
sites (offices, cloakrooms, ASSEMBLY rooms, canteens, restaurants, dormitories, toilets, etc.).

The nominal primary voltage and the nominal secondary voltage of transformers incorporated
in ACS shall be within the limits specified in IEC 60439-1.

Requirements for electrical protection provided by equipment manufactured according to this
International Standard shall comply with the requirements given in IEC 60364-7-704.

NOTE This standard may be used as a guide to partially type-tested ASSEMBLIES (PTTA) constructed according to
agreement between manufacturer and user taking into account the nature of supply and/or distribution network and
relevant installation requirements.

1.2 Normative references

This subclause of Part 1 applies with the following additions:
IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-42:2003, Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide
test for contacts and connections

IEC 60309-1, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 1: General
requirements

IEC 60309-2, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 2: Dimensional
interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

IEC 60364-4-41:2001, Electrical installations of buildings — Part 4-41: Protection for safety -
Protection against electric shock

IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings — Part 5-53: Selection and erection
of electrical equipment — Isolation, switching and control

IEC 60364-7-704:1989, Electrical installations of buildings — Part 7: Requirements for special
installations or locations - Section 704: Construction and demolition site installations
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CEI 60439-1:1999, Ensembles d'appareillage a basse tension — Partie 1. Ensembles de série
et ensembles dérivés de série

CEI 61140:2001, Protection contre les chocs électriques — Aspects communs aux installations
et aux matériels

CEI 61201:1992, Tres basse tension (TBT) — Valeurs limites

CEI 61558 (toutes les parties), Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et
dispositifs analogues

CEI 61558-2-23, Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et dispositifs analogues —
Partie 2-23: Régles particuliéres pour les transformateurs pour chantiers

2 Définitions
Les définitions de la Partie 1 s'appliquent avec les additions et modifications suivantes:

21.1.2
ensemble d'appareillage a basse tension dérivée de série (EDS)
Ne s'applique pas

NOTE Voir aussi la note sous I'Article 1 de la présente norme.

2.1.101

ensemble d'appareillage a basse tension utilisé sur les chantiers (EC)

combinaison d'un ou de plusieurs appareils de transformation ou de connexion avec
équipements associés de commande, de mesure, de signalisation, de protection et de régula-
tion complétement assemblés avec toutes leurs liaisons internes électriques et mécaniques et
leurs éléments de construction (voir 2.4), congue et construite pour étre utilisée sur tous les
chantiers, a l'intérieur et a I'extérieur

2.1.102
unité de comptage
unité fonctionnelle équipée des appareils permettant le comptage de I'énergie électrique

2.1.103
unité de transformation
unité fonctionnelle équipée principalement d'un ou de plusieurs transformateurs

2.3.1
ENSEMBLE ouvert
Ne s'applique pas

2.3.2
ENSEMBLE ouvert a protection frontale
Ne s'applique pas

2.3.3
EC sous enveloppe
EC comportant une paroi sur toutes ses faces
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IEC 60439-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested
and partially type-tested assemblies

IEC 61140:2001, Protection against electric shock — Common aspects for installation and
equipment

IEC 61201:1992, Extra-low voltage (ELV) — Limit values
IEC 61558 (all parts), Safety of power transformers, power supply units and similar devices

IEC 61558-2-23, Safety of power transformers, power supply units and similar devices —
Part 2-23: Particular requirements for transformers for construction sites

2 Definitions
The definitions of Part 1 apply with the following additions and modifications:

21.1.2
partially type-tested low-voltage switchgear and controlgear assembly (PTTA)
Not applicable

NOTE See also the note under Clause 1 of this standard.

2.1.101

low-voltage switchgear and controlgear assembly for construction sites (ACS)
combination of one or several transforming or switching devices with associated control,
measuring, signalling, protective and regulating equipment complete with all their internal
electrical and mechanical connections and structural parts (see 2.4), designed and built for
use on all construction sites, indoors and outdoors

2.1.102
metering unit
functional unit equipped with apparatus for metering electrical energy

2.1.103
transformer unit
functional unit consisting mainly of one or several transformers

2.3.1
open-type ASSEMBLY
Not applicable

23.2
dead-front ASSEMBLY
Not applicable

2.3.3
enclosed ACS
ACS which is enclosed on all sides
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23.34
EC en coffret
EC sous enveloppe prévu

— soit pour étre fixé sur une paroi verticale;

— soit pour reposer sur une surface horizontale par l'intermédiaire de pieds ou jambes
(articulés ou non) ou d'une charpente non incorporée dans I'EC (voir 2.4.2).

234
canalisation préfabriquée
Ne s'applique pas

251
ensemble pour installation a I'intérieur
Ne s'applique pas (voir 2.1.101)

2.5.2
ensemble pour installation a I'extérieur
Ne s'applique pas (voir 2.1.101)

253
ensemble fixe
Ne s'applique pas

254
ensemble déplagable
Ne s'applique pas

2.5.101

EC transportable (ou semi-fixe)

EC prévu pour étre utilisé a un emplacement donné auquel il n'est pas fixé définitivement, cet
emplacement pouvant varier au cours d'un méme chantier. Lorsqu'il est nécessaire de
déplacer I'équipement a un autre endroit, I'équipement est en premier lieu déconnecté de
I'alimentation

2.5.102

EC mobile

EC pouvant étre déplacé au fur et a mesure de I'avancement du chantier et sans qu'il soit
nécessaire de le mettre hors tension

2.7
passages a l'intérieur d'un ensemble
Ne s'applique pas

2.101
fonctions des EC

21011

fonction de raccordement

aptitude pour un ENSEMBLE de chantier a étre connecté soit avec le réseau d'alimentation
public, soit avec le poste de transformation ou avec le générateur propre au chantier

2.101.2
fonction de comptage
aptitude au comptage de I'énergie électrique consommeée sur le chantier
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2.3.34
box-type ACS
enclosed ACS intended

— either to be mounted on a vertical surface;

— or to stand on a horizontal surface supported by feet or legs (articulated or not) or by a
mounting not forming part of the ACS (see 2.4.2).

2.3.4
busbar trunking system
Not applicable

2.5.1
ASSEMBLY for indoor installation
Not applicable (see 2.1.101)

2.5.2
ASSEMBLY for outdoor installation
Not applicable (see 2.1.101)

253
stationary ASSEMBLY
Not applicable

254
movable ASSEMBLY
Not applicable

2.5.101

transportable (or semi-fixed) ACS

ACS intended for use in a place where it is not permanently fixed; its location may vary during
work on the same site. When the equipment is to be moved to another place, it is first
disconnected from the supply

2.5.102

mobile ACS

ACS capable of being moved as work advances on the site, without being disconnected from
the supply

2.7
gangways within ASSEMBLIES
Not applicable

2.101
function of the ACS

2.101.1

incoming supply function

suitability for connection of the construction site assembly either to electricity public supply
network or to the transformer substation or to on-site generator

2.101.2
metering function
suitability for the metering of electrical energy consumed on the site
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