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1. Domaine d’application

Remplacer le premier alinéa existant par le suivant :

La présente norme s’applique aux installations électriques des batiments alimentées en courant
alternatif sous une fréquence non supérieure a 60 Hz et sous une tension nominale au plus égale
a 1000 V, ou en courant continu sous une tension nominale au plus égale a 1500 V.
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Supprimer la note 2.
Page 6
3. Domaines de tensions

Modifier le titre de cet article et de I’en-téte du tableau I en :
Domaines de tensions en courant alternatif

Ajouter le nouvel article 4 suivant :

4. Domaines de tensions en courant continu

Les domaines de tensions dans lesquels doivent étre classées les installations selon leur tension
nominale sont définis dans le tableau II:

— pour les systémes reliés directement a la terre (paragraphe 2.2), par les valeurs de la tension entre
un pdle et la terre et entre deux pdles;

— pour les systémes non reliés directement a la terre (paragraphe 2.3), par la valeur de la tension
entre deux poles.

TABLEAU 11

Domaines de tensions en courant continu

Systé liés direct 51 Systémes non reliés directement
ystémes reliés directement a la terre 2 la terre *
Domaines
Entre pdle et terre Entre poles Entre poles
I U< 120 U< 120 U< 120
1I 120 < U < 900 120 < U £ 1500 120 < U £ 1500

U = tension nominale de I’installation (volts).
* Si le compensateur est distribué, les matériels alimentés entre pdle et compensateur sont choisis de telle
maniére que leur isolation corresponde a la tension entre poles.

Notes 1. — Les valeurs de ce tableau se référent au courant continu lisse.
2. — Cette classification des domaines de tensions n’exclut pas la possibilité d’introduire des limites intermé-
diaires pour certaines régles d’installation.
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