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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SECURITE DANS LES INSTALLATIONS ELECTROTHERMIQUES -
Partie 1: Exigences générales

AVANT PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl El a pour objet de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publ|e de es ternationales
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications acce PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration estonfje ités\d'études
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité pe es\Qrganhisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison g¥ecNa C ement aux

travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale sation D), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les publications de la CEIl se présentent sous la form intefnationales et sont agréées
comme tels par Ies Comités nationaux de Ia S :

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, C ite onaudx de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagcon transparente, dans toute la mesure 3 internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et reglonales Toute divergence en CEIl et la norme nationale ou régionale

6) Tous les utilisateurs doiyen i possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune respon : a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y pri erts particuliersvet les membres de ses comités d'études et des Comités

nationaux de la C 2judi en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelgueN\patu e cte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les<dép nt de a publlcatlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de

9) L’attention e iré it que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de™droit prigté intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de.ne pas\avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CElI 60519-1 a été établie par le comité d’études 27 de la CEl:
Chauffage électrique industriel.

Cette troisieme édition annule et remplace la seconde édition publiée en 1984. Elle constitue
une révision technique.

Dans cette troisieme édition de la CEI 60519-1, les modifications techniques significatives au
regard de I'édition antérieure sont les suivantes:

— le domaine d'application est maintenant étendu de fagon a couvrir le matériel de domaine
de tension 3, de tension assignée ne dépassant pas 3 600 V en courant alternatif ou
5000 V en courant continu; les dispositions appropriées a un tel matériel ont été ajoutées
dans les articles sur, par exemple la protection contre les chocs électriques, la liaison
équipotentielle ou les travaux de maintenance;

— les prescriptions concernant la liaison équipotentielle ont été essentiellement modifiées et
introduites dans un article séparé, issu des dispositions appropriées actuelles de la
CEIl 60204-1;

— les dispositions générales sur I'impact des effets électromagnétiques ont ét& pregggsu ments
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY IN ELECTROHEAT INSTALLATIONS -

Part 1: General requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object/of I[E is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical| and ele ronic flelds To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standars
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any |
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. 3

Publications is accurate, IEC cannot belheld\res
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformit
transparently to the maximum extent posgi
between any IEC Publication and the corre
the latter.

mittees undertake to apply IEC Publications
and regional publications. Any divergence
gional publication shall be clearly indicated in

6) All users should ensure that 2 e lat iti i ication.
7) No liability shall‘h i \ expployees, servants or agents including individual experts and

éther direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
se of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1984. It constitutes
a technical revision.

In this third edition of IEC 60519-1 significant technical changes with respect to the previous
edition are as follows:

— the scope is now extended to cover also voltage band 3 equipment with rated voltage not
exceeding 3 600 V a.c. or 5000V d.c.; the relevant provisions for such equipment have
been added in clauses on, for example protection against electric shock, equipotential
bonding or maintenance work;

— requirements concerning equipotential bonding have been essentially modified and
introduced in a separate clause, based on the actual relevant provisions of IEC 60204-1;

— general provisions on the impact of electromagnetic effects have been given;
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— les informations concernant la documentation technique ont été modifiées;
— une bibliographie a été ajoutée.
Cette version bilingue, publiée en 2004-05, correspond a la version anglaise.
Le texte anglais de cette norme est issu des documents 27/358/FDIS et 27/377/RVD.

Le rapport de vote 27/377/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation
de la présente norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas mod 008. A cette

date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée..

les installations électrothermiques:
Partie 1:  Exigences générales
Partie 2:
Partie 3:

Partie 4:  Reégles partic
Partie 5:  Spécificati

Partie 6:  Spécificatio
Partie 7: i

Partie 8:  Réglespa
Partie 9:

Partie 10; ¢S concernant des systémes de chauffage par tracage a

riqgue pour applications industrielles et commerciales’
Partie 11:

Partie 21: Reégles particulieres pour les installations de chauffage par résistance -
Installations électrothermiques de fusion de verre

NOTE Si nécessaire, des parties supplémentaires couvrant un équipement électrothermique industriel particulier
peuvent étre préparées.

Des méthodes générales d’essai pour les installations d’électrothermie industrielle sont
spécifiees dans la CEI 60398.

Des informations supplémentaires sur les dangers d’origine non électrique pouvant survenir de
I'utilisation d’'un équipement d’électrothermie industrielle peuvent étre prélevées de la norme
européenne EN 746-1 (voir Bibliographie), qui spécifie les prescriptions communes de sécurité
pour les équipements thermiques industriels, ainsi que celles d’'un type électrique et non
électrique.

1 A l'étude. Documents
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— information concerning technical documentation has been modified;

— a bibliography has been added.

This bilingual version, published in 2004-05, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
27/358/FDIS 27/377/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dire

The committee has decided that the contents of this publicatio
2008. At this date, the publication will be
* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

IEC 60519 consists of the following
installations:

Part 1: General requirements
Part 2:
Part 3: [ i i ahd conduction heating and induction melting

Part 4: i i ¢ rnace installations
Part 5: ifi y I _plasma installations

Part 6:
Part 7:
Part 8: Raxticelar reqiiirements for electroslag remelting furnaces

i industrial microwave heating equipment

nts for installations with electron guns

Part 9: equifements for high-frequency dielectric heating installations

Part 10: quirements for electrical resistance trace heating systems for industrial

hercial applications

Part 11: Particular requirements for installations for electromagnetic stirring, transport or
pouring of metal liquids

Part 21: Particular requirements for resistance heating equipment — Heating and melting
glass equipment

NOTE If necessary, additional parts covering particular industrial electroheat equipment may be considered.
General test methods for industrial electroheating installations are specified in IEC 60398.

Additional information on non-electrical hazards possibly arising from the utilization of industrial
electroheat equipment may be taken from European Standard EN 746-1 (see Bibliography),
which specifies common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment, as
well as of an electrical and of a non-electrical kind.

1 Under consideration. Documents
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SECURITE DANS LES INSTALLATIONS ELECTROTHERMIQUES -

Partie 1: Exigences générales

1 Généralités
1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60519 est applicable aux installationg
industrielles, qui peuvent comprendre les équipements d’'électrotherpig
tensions jusqu’a 3 600V a courant alternatif ou 5000V a couran raite des
exigences générales de sécurité.

electrothermiques

— les fours a arc direct;
— les fours a arc submergé;

— les installatioys deshauffage par hyperfréquences;

— les installations industrielles a lasers;

les installations de traitement en surface par électrothermie.

NOTE La liste est destinée a présenter des exemples types d’installations couvertes par la présente norme. Elle
n’est pas exhaustive.

La présente norme n’est pas applicable aux installations électriques de cuisson et de
chauffage a usage domestique ni aux appareils de soudage; elle ne s’applique pas non plus au
chauffage des locaux, de quelque type qu’ils soient.

La présente norme se référe au fonctionnement normal des installations électrothermiques
industrielles; elle est également destinée a assurer la sécurité des personnes dans le cas d’un
fonctionnement anormal et dans [I'éventualité de défauts pouvant se produire dans les
installations électrothermiques. L’inspection, la mise en service, I’exploitation et I'entretien sont
traités dans I'Article 16.

La présente norme suppose que les installations sont exploitées et entretenues par des
personnes qualifiées ou averties conformément a 3.1.8 et 3.1.9. Documents
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SAFETY IN ELECTROHEAT INSTALLATIONS -

Part 1: General requirements

1 General

1.1  Scope

This part of IEC 60519 is applicable to industrial electroheat installations,
electroheat equipment in the voltage range up to 3 600 V a.c. or 5 00Q
the general safety requirements.

wmay comprise
d deals with

Where requirements given in this standard differ from those give hlications, an

equivalent degree of safety shall be ensured.

The present requirements apply to industrial electrohea ent installations

such as:

— direct arc furnaces;
— submerged arc furnaces;
— equipment for arc heating (other tha
— electroslag remelting furnaces;
— plasma equipment;

— induction melting furna

- equipmentfo@}
— equipment for ire

— equipment for if

es;

electroheat surface treatment equipment.

NOTE The list is intended to present some typical examples of installations covered by this standard. It is not
exhaustive.

This standard is not applicable to electric cooking and heating equipment for household or
welding purposes, nor does it apply to space heating of any kind.

This standard refers to the normal operation of industrial electroheat installations; it is also
intended to ensure the safety of persons in the case of abnormal operation and when faults
occur in electroheat installations. Inspection, commissioning, utilization and maintenance are
dealt with in Clause 16.

This standard assumes that the installations are operated and maintained by skilled or
instructed persons according to 3.1.8 and 3.1.9.

Documents
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1.2  Objet

La sécurité des personnes dans les installations électrothermiques fait I'objet, d’'une part de
régles générales applicables a I'ensemble des installations d’électrothermie et d’autre part de
reégles particuliéres applicables a chacune d’elles. La présente norme ne fournit que des régles
générales.

Les régles de sécurité concernent plus particulierement la protection des personnes contre les
dangers d’origine électrique et également contre certains dangers d’origine non électrique.

Les régles de sécurité a observer résultent de I'application conjointe des régles générales et
des regles particulieres concernant I'application industrielle spécifique de I'électrothermie.
Lorsque des regles partlculleres eX|stent eIIes d0|vent completer mod|f| remplacer les

fréquences Jusqu a 60 Hz, les parties suivantes de
CEI 60364-1, CEI 60364-4-41, CEI 60364-4-42,
CEl 60364-5-54.

Pour le domaine de tension 3, les équipements d
dépassant pas 3 600V a courant alternatif ou 5
specmques doivent etre satlsfaltes De teIIes X

De plus, pour les installations électriques’ courant alternatif ou 1 500 V courant
continu et des fréquences jusqu’a 200 \Hz, peut étre utilisée en tant que guide.

2 Reéférences nor

Les documents i [ it iHdispensables pour I'application de ce document.
Pour des références S on citée s'applique. Pour les références non datées,

CEI 60050 : afre Electrotechnique International (VEI) — Partie 195: Mise a la
5 chocs électriques

CEI 60050-521:2002, Yocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 521: Dispositifs a
semiconducteurs et circuits intégrés

CEI 60050-826:1982, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 826: Instal-
lations électriques des batiments

Amendement 1 (1990)

Amendement 2 (1995)

Amendement 3 (1999)

CEI 60050-841:1983, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 841: Electro-
thermie industrielle

CEI 60071-1, Coordination de l'isolement — Partie 1: Définitions, principes et regles

CEI 60110-1:1998, Condensateurs de puissance pour les installations de génération de
chaleur par induction — Partie 1: Généralités
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1.2 Object

The requirements for the safety of persons in electroheat installations are the subject, on the
one hand, of general requirements applicable to electroheat installations as a whole and, on
the other hand, of particular requirements applicable to each of them. This standard gives only
general requirements.

These safety requirements concern the protection of persons against dangers of particularly
electrical origin and also against certain dangers of non-electrical origin.

The safety requirements to be observed result from the joint application of general
requirements and particular requirements concerning the specific industrigl-application of the
electroheat. Where particular requirements exist they shall complete, S
general requirements. In the absence of particular requirements, theNreguirements to be
complied with are those, which are specified in this standard.

In addition, for electroheat installations of voltage bands 1 cies of up
to 60 Hz, the following parts of IEC 60364 shall apply: 4 60364-4-41,
IEC 60364-4-42, IEC 60364-4-43, IEC 60364-5-53, IEC 60 ’ .

5000 Vd.c., speC|aI requirements shall be complle with./Suc
this standard For rated voltage 600 V@.
specifications are under considerationg

00 V d.c. and frequencies of up

to 200 Hz IEC 60204-1 may be taken as - C 60204-1 however does not cover
power circuits.

ents are specmed in
5000V d.c., additional

2 Normative refere

The following re ‘ s arexindigpensable for the application of this document. For

dated references, %
the referenced dogu i i amendments) applies.

devices and integrateg
IEC 60050-826:1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 826: Electrical
installations of buildings

Amendment 1 (1990)

Amendment 2 (1995)

Amendment 3 (1999)

IEC 60050-841:1983, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 841: Industrial
electroheating

IEC 60071-1, Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules

IEC 60110-1:1998, Power capacitors for induction heating installations — Part 1: General
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CEI 60204-1:1997, Sécurité des machines — Equipement électrique de machines — Partie 1:
Exigences générales?

CEI 60364-1, Installations électriques des béatiments — Partie 1. Principes fondamentaux,
détermination des caractéristiques générales, définitions

CEI 60364-4-41, Installations électriques des batiments — Partie 4-41: Protection pour assurer
la sécurité — Protection contre les chocs électriques

CEI 60364-4-42, Installations électriques des batiments — Partie 4-42: Protection pour assurer
la sécurité — Protection contre les effets thermiques

CEI 60364-4-43, Installations électriques des batiments — Partie 4-43: Prote
la sécurité — Protection contre les surintensités

jQn pour assurer

CEI 60364-5-53, Installations électriques des batiments — Partie 5-
des matériels électriques — Sectionnement, coupure et commande

CISPR 11, Apparé
Caractéristiquesa

ISO 7000, Symbojés

¥sent document, les termes et les définitions donnés dans la
e les suivants s’appliquent.

Pour les

CEI 60050-84™ajnsi q

3.1 Termes généraux

3.11

équipement électrique

matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation
de I'énergie électrique, tel que les convertisseurs, les transformateurs, les condensateurs,
I'appareillage, les appareils de mesure, les dispositifs de protection, les canalisations et les
appareils d’utilisation

[VEI 826-07-01, modifiée]

2 || existe une édition consolidée 4.1 (2000) qui inclut la CEl 60204-1 (1997) et son amendement 1 (1999).
3 DB renvoie a la base de données en ligne de la CEI.

4 || existe une édition consolidée 1.2 (2002) qui inclut la CEl 60664-1 (1992), son amendement 1 gR0QO
amendement 2 (2002). ﬁ&éﬁfﬁents
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IEC 60204-1:1997, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General
requirements 2

IEC 60364-1, Electrical installations of buildings — Part 1: Fundamental principles, assessment
of general characteristics, definitions

IEC 60364-4-41, Electrical installations of buildings — Part 4-41: Protection for safety —
Protection against electric shock

IEC 60364-4-42, Electrical installations of buildings — Part 4-42: Protection for safety —
Protection against thermal effects

IEC 60364-4-43, Electrical installations of buildings — Part 4-43:
Protection against overcurrent

safety —

IEC 60364-5-53, Electrical installations of buildings — Part 5-53:
electrical equipment — Isolation, switching and control

ction of

IEC 60446, Basic and safety principle
Identification of conductors by colours

CISPR 11, Industrial,
magnetic disturb

M) radio-frequency equipment — Electro-
nd methods of measurement

ISO 7000, Graphical,

3.1

3.11

electrical equipment

item used for such purposes as generation, conversion, transmission, distribution or utilization
of electrical energy, such as converters, transformers, capacitors, switchgear and controlgear,
measuring instruments, protective devices, wiring systems and appliances

[IEV 826-07-01, modified]

2 There is a consolidated edition 4.1 (2000) that includes IEC 60204-1 (1997) and its amendment 1 (1999).
3 DB refers to the IEC on-line database.

4 There is a consolidated edition 1.2 (2002) that includes IEC 60664-1 (1992) and its amendment 0Q0Q)
amendment 2 (2002). Dﬁ&‘m‘i‘ients
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3.1.2

installation électrique

ensemble de matériels électriques associés ayant des caractéristiques coordonnées pour
remplir des fonctions données

[VEI 826-01-01, modifiée]

3.1.3

équipement d’électrothermie; équipement électrothermique

équipement électrique destiné a la transformation de I'énergie électrique en chaleur a toutes
fins utiles

[VEI 841-01-05, modifiée]

314
installation d’électrothermie; installation électrothermique

équipement électrothermique avec les accessoires électriques
son fonctionnement et son exploitation

[VEI 841-01-06, modifiée]

3.1.5
enveloppe
enceinte assurant le type et le degré de protectioy

[VEI 195-02-35]

3.1.6
danger
source de blessures ou d’

[ISO/TR 12100-1, 3.5,

3.1.7

domaine des machines, en\francais et en allemand on utilise les termes «défaut» et «Fehler» de préférence aux
termes «panne» et «Fehzdstand» qui sont donnés avec la méme définition.

[CEl 60204-1, 3.24]

3.1.8

personne qualifiée (dans le domaine électrique)

personne ayant la formation et 'expérience appropriées pour lui permettre de percevoir et
d’éviter les dangers que peuvent présenter les installations électrothermiques

[VEI 826-09-01, modifiée]

3.1.9
personne avertie (dans le domaine électrique)
personne suffisamment informée ou surveillée par des personnes qualifiées dans le domaine
électrique pour lui permettre de percevoir et d’éviter les dangers que peuvent présenter les
installations électrothermiques (personnel de maintenance et d’exploitation)
[VEI 826-09-02, modifiée]
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