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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE COMMANDE ELECTRIQUE AUTOMATIQUES
A USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE

Deuxième partie: Règles particulières pour les dispositifs de
commande électrique automatiques sensibles à la pression

y compris les prescriptions mécaniques

AVANT- PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente partie de la Norme internationale CEI 730 a été établie par le
Comité d'Etudes n° 72 de la CEI: Commandes automatiques pour appareils
domestiques.

Elle forme la première édition de la CEI 730-2-6.

Le texte de cette publication est issu des documents suivants:

Règle
des Six Mois Rapport de vote Procédure

des Deux Mois Rapport de vote

72(BC)25 72(BC)44 72(BC)55 72(BC)63

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur les votes ayant abouti à l'approbation de cette publication.

La présente deuxième partie est destinée à être utilisée conjointement avec
la CEI 730-1. Elle a été établie sur la base de la première édition (1986) de
cette publication, modifiée par les modifications n° 1 (1990) et n° 2 (1991) .
Les éditions ou modifications futures de la CEI 730-1 pourront être prises
en considération.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUTOMATIC ELECTRICAL CONTROLS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USE

Part 2: Particular requirements for automatic electrical
pressure sensing controls including

mechanical requirements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

This Part of International Standard IEC 730 has been prepared by IEC
Technical Committee No. 72: Automatic controls for household use.

It forms the first edition of IEC 730-2-6.

The text of this publication is based on the following documents:

Six Months' Report Two Months' Report
Rule on Voting Procedure on Voting

72(C0)25 72(CO)44 72(CO)55 72(CO)63

Full information on the voting for the approval of this publication can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.

This Part 2 is intended to be used in conjunction with IEC 730-1. It was
established on the basis of the first edition (1986) of that publication, as
modified by its Amendments No. 1 (1990) and No. 2 (1991). Consideration
may be given to future editions of, or amendments to IEC 730-1.
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La présente deuxième partie complète ou modifie les articles correspondants
de la CEI 730-1 de façon à la transformer en norme CEI: Règles de sé-
curité pour les dispositifs de commande électrique automatiques sensibles à
la pression y compris les prescriptions mécaniques (première édition).

Lorsque cette édition spécifie "addition", "modification" ou "remplacement",
la prescription, la modalité d'essai ou le commentaire correspondant de la
première partie doit être adapté en conséquence.

Lorsque aucune modification n'est nécessaire, la deuxième partie indique
que l'article ou le paragraphe approprié est applicable.

Afin d'obtenir une norme complètement internationale, il a été nécessaire
d'examiner des prescriptions différentes résultant de l'expérience acquise
dans diverses parties du monde, et de reconnaître les différences natio-
nales dans les réseaux d'alimentation électrique et les règles d'installation.

Les notes concernant les pratiques nationales différentes sont contenues
dans les paragraphes suivants:

10.1.4

10.1.101

11.4.101

18.101

Dans la présente publication:

1) Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- Prescriptions proprement dites: caractères romains.

- Modalités d'essais: caractères italiques.

- Commentaires: petits caractères romains.

2) Les paragraphes ou figures complémentaires à ceux de la première partie
sont numérotés à partir de 101.

Ajouter les publications suivantes à la liste des normes citées dans la

première partie:

Norme ISO
Connecteurs

4400: 1985, Transmissions hydrauliques et pneumatiques
électriques à trois broches - Caractéristiques et exigences.

6952: 1989, Transmissions hydrauliques et pneumatiques -
électriques à deux broches avec contact de sécurité - Carac-
et exigences.

Norme ISO
Connecteurs
téristiques
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This Part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 730-1
so as to convert that publication into the IEC standard: Safety require-
ments for automatic electrical pressure sensing controls including
mechanical requirements (first edition) .

Where this edition states "addition", "modification" or "replacement", the
relevant requirement, test specification or explanatory matter in Part 1
should be adapted accordingly.

Where no change is necessary Part 2 indicates that the relevant clause or
subclause applies.

In the development of a fully international standard it has been necessary
to take into consideration the differing requirements resulting from
practical experience in various parts of the world and to recognize the
variation in national electrical systems and wiring rules.

The "in some countries" notes regarding differing national practices are
contained in the following subclauses:

10.1.4
10.1.101
11.4.101
18.101

In this publication:

1) The following print types are used:

- Requirements proper: in roman type.

- Test specifications: in italic type.

Explanatory matter: in smaller roman type.

2) Subclauses or figures which are additional to those in Part 1 are
numbered starting from 101.

Add the following to the Iist of standards quoted in the Part 1:

ISO standard 4400: 1985, Fluid power systems and components - Three pin
electrical plug connector - Characteristics and requirements.

ISO standard 6952: 1989, Fluid power systems and components - Two pin
electrical plug connector with earth contact - Characteristics and re-
quirements.
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DISPOSITIFS DE COMMANDE ELECTRIQUE AUTOMATIQUES
A USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE

Deuxième partie: Règles particulières pour les dispositifs de
commande électrique automatiques sensibles à la pression

y compris les prescriptions mécaniques

1 Domaine d'application

L'article de la première partie est remplacé par:

1.1 La présente norme s'applique aux dispositifs de commande électrique
automatiques sensibles à la pression, actionnés entre une pression assignée
minimale de -60 kPa et une pression assignée maximale de 4,2 MPa, desti-
nés à être utilisés dans ou en association avec des appareils à usage
domestique et analogue qui peuvent faire appel à l'électricité, au gaz, au
fioul, à des combustibles solides, à l'énergie thermique solaire, etc., seuls
ou combinés, y compris le chauffage, le conditionnement d'air et les appli-
cations similaires.

1.1.1 La présente norme s'applique à la sécurité intrinsèque, aux valeurs
et aux séquences de fonctionnement dans la mesure où elles interviennent
dans la protection des matériels, ainsi qu'aux essais des dispositifs de
commande électrique automatiques sensibles à la pression utilisés dans ou
avec du matériel domestique et analogue.

La présente norme s'applique également aux dispositifs de commande pour
appareils entrant dans le domaine d'application de la CEI 335.

La présente norme ne s'applique pas aux dispositifs de commande sensibles à
la pression conçus exclusivement pour des applications industrielles.

Partout où il est utilisé dans la présente norme, le terme "matériel"
signifie "appareil et materiel".

1.1.2 La présente norme s'applique aux dispositifs de commande électrique
automatiques, actionnés mécaniquement ou électriquement, qui commandent
ou sont sensibles à la pression ou au vide.

1.1.3 La présente norme contient des prescriptions applicables aux carac-
téristiques électriques des dispositifs de commande sensibles à la pression
et aux caractéristiques mécaniques qui interviennent dans le fonctionnement
prévu.

11.11.103 à 11.11.106 inclus et 18.101 traitant des dispositifs de contrôle
pour gaz ou pour fioul sont à l'étude en attendant d'être revus ou révisés
par les Comités techniques ISO/TC 109 et ISO/TC 161.

1.1.4 La présente norme s'applique aux dispositifs de commande manuelle
dans la mesure où ils font partie intégrante, électriquement ou mécani-
quement, des dispositifs de commande sensibles à la pression.
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AUTOMATIC ELECTRICAL CONTROLS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USE

Part 2: Particular requirements for automatic electrical
pressure sensing controls including

mechanical requirements

1 Scope

This clause of Part 1 is replaced as follows:

1.1 This standard applies to automatic electrical pressure sensing controls
with a minimum gauge pressure rating of -60 kPa and a maximum gauge
pressure rating of 4,2 MPa, for use in, on or in association with, equip-
ment for household and similar use that may use electricity, gas, oil, solid
fuel, solar thermal energy, etc. or a combination thereof, including
heating, air-conditioning and similar applications.

1.1.1 This standard applies to inherent safety, operating values,
operating sequences where such are associated with equipment protection,
and to the testing of automatic electrical pressure sensing controls used
in, on or in association with, household and similar equipment.

This standard is also applicable to controls for appliances within the scope
of IEC 335.

This standard does not apply to pressure sensing controls designed exclus-
ively for industrial applications.

Throughout this standard, the word "equipment" means "appliance and
equipment".

1.1.2 This standard applies to automatic electrical controls, mechanically
or electrically operated, responsive to or controlling a pressure or
vacuum.

1.1.3 This standard contains requirements for electrical features of
pressure sensing controls and requirements for mechanical features that
affect their intended operation.

11.11.103 to 11.11.106 inclusive and 18.101, as they pertain to gas and/or
oil controls, are under consideration pending review or revision by
ISO/TC 109 and IS0/TC 161.

1.1.4 This standard applies to manual controls when such are electrically
and/or mechanically integral with pressure sensing controls.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60730-2-6 1991

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60730-2-6-1991
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60730-2-6-1991


- 10 -	 730-2-6 © CEI

Les prescriptions applicables aux interrupteurs manuels qui ne font pas
partie d'un dispositif de commande automatique sont données dans la
CEI 328.

1.1.5 En général, ces dispositifs de commande sensibles à la pression sont
intégrés ou incorporés au matériel ou prévus pour être intégrés dans ou
montés sur le matériel. La présente norme couvre également ces dispositifs
de commande quand ils sont montés de manière indépendante. Les disposi-
tifs de commande intercalés dans un câble souple ne sont pas couverts par
la présente norme.

1.2 La présente norme s'applique aux dispositifs de commande dont la
tension nominale ne dépasse pas 660 V et le courant nominal 63 A.

1.3 La présente norme ne prend pas en considération la valeur de réponse
d'une action automatique d'un dispositif de commande lorsqu'elle est
influencée par la méthode de montage du dispositif de commande sur le
matériel. Dans le cas où une valeur de réponse est importante du point de
vue de la sécurité de l'utilisateur ou de l'environnement, la valeur définie
dans la norme appropriée du matériel domestique concerné ou déterminée
par le fabricant doit s'appliquer.

1.4 La présente norme s'applique également aux dispositifs de commande
sensibles à la pression incorporant des dispositifs électroniques dont les
prescriptions sont données en annexe H.

2 Définitions

L'article de la première partie est applicable, avec les exceptions
suivantes:

2.2 Définitions des différents types de dispositifs de commande
en fonction de l'application

Définitions complémentaires:

2.2.101 Limiteur de pression

Dispositif de commande sensible à la pression destiné à maintenir une
pression en dessous ou au-dessus d'une valeur prédéterminée dans les
conditions normales de fonctionnement et pouvant comporter des disposi-
tions permettant le réglage par l'utilisateur.

Un limiteur de pression peut être d'un type à réarmement automatique ou
manuel. Il ne permet pas l'opération inverse au cours du cycle normal de
travail du matériel.

2.2.102 Dispositif de commande à la pression

Dispositif commandé par la pression, réglé à une valeur haute ou basse de
la pression, ou à deux valeurs, établissant des limites entre lesquelles le
matériel est appelé normalement à fonctionner.
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Requirements for manual switches not forming part of an automatic control
are contained in IEC 328.

1.1.5 In general, these pressure sensing controls are integrated or
incorporated with the equipment or are intended to be integrated in, or on
the equipment. This standard also covers these controls when they are
independently mounted. In-line cord controls are not covered by this
standard.

1.2 This standard applies to controls with a rated voltage not exceeding
660 V and a rated current not exceeding 63 A.

1.3 This standard does not take into account the response value of an
automatic action of a control, if such a response value is dependent upon
the method of mounting the control in the equipment. If a response value
is of significant purpose for the safety of the user or surroundings, the
value defined in the appropriate household equipment standard or as
determined by the manufacturer shall apply.

1.4 This standard applies also to pressure sensing controls incorporating
electronic devices, requirements for which are contained in Appendix H.

2 Definitions

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

2.2 Definitions of types of control according to purpose

Additional definitions:

2.2.101 Pressure limiter

Pressure limiter denotes a pressure sensing control which is intended
to keep a pressure below or above a predetermined value during normal
operating conditions and which may have provision for setting by the
user.

A pressure limiter may be of the automatic or of the manual reset type. It
does not make the reverse operation during the normal duty cycle of the
equipment.

2.2.102 Pressure operating control

Pressure operating control denotes a pressure sensing control set at a
high or low pressure, or both, between which limits the equipment is
normally intended to operate.
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2.2.103 Coupe-circuit à pression

Dispositif commandé par la pression destiné à maintenir la pression en
dessous ou au-dessus d'une valeur particulière en présence de conditions
anormales de fonctionnement et ne comportant pas des dispositions per-
mettant le réglage par l'utilisateur.

Un coupe-circuit à pression peut être d'un type à réarmement automatique ou
manuel.

Normalement, un coupe-circuit à pression assure une action de type 2.

Un coupe-circuit à pression peut avoir une butée ajustable destinée à être
réglée par le fabricant du dispositif de commande, le fabricant de
l'appareil ou l'installateur.

2.3 Définitions concernant les fonctions des dispositifs de commande

Définitions complémentaires:

2.3.101 Agent de pression

Agent utilisé pour transmettre la pression à l'élément sensible à la
pression.

Les agents de pression utilisés dans le cadre de la présente norme sont des
gaz ou des liquides.

2.3.102 Pression différentielle

Différence de pression entre deux points quelconques d'un système.

Comme exemple, on peut prendre la différence de pression statique entre le
côté aval d'un orifice et le côté amont.

2.3.103 Intervalle de fonctionnement

Différence entre les valeurs supérieure et inférieure de la valeur de
consigne.

2.3.104 Intervalle réglable

Aptitude à modifier ou à altérer l'intervalle de fonctionnement entre des
limites assignées par l'intermédiaire d'un mécanisme actionné à la main.

2.3.105 Intervalle fixe

Intervalle de fonctionnement qui ne peut pas être modifié par rapport au
réglage usine.

2.3.106 Pression maximale de service

Pression maximale de service déclarée de la ligne ou du système à laquelle
le dispositif de commande peut être soumis.
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2.2.103 Pressure cut-out

Pressure cut-out denotes a pressure sensing control intended to keep a
pressure below or above one particular value during abnormal operating
conditions and which has no provisions for setting by the user.

A pressure cut-out may be of the automatic or of the manual reset type.

Normally a pressure cut-out will provide a Type 2 action.

A pressure cut-out may have an adjustable stop intended to be set by the
control manufacturer, the equipment manufacturer or the installer.

2.3 Definitions relating to the function of controls

Additional definitions:

2.3.101 Pressure medium

Pressure medium denotes the medium used to transmit the pressure to the
pressure sensing element.

Pressure medium as used in this standard refers to either gases or liquids.

2.3.102 Differential pressure

Differential pressure denotes the difference in a pressure between any two
points in a system.

An example is the difference in static pressure between the upstream side
of an orifice and the downstream side.

2.3.103 Operating differential

Operating differential denotes the difference between the upper and lower
values of the operating pressure.

2.3.104 Adjustable differential

Adjustable differential denotes the ability to change or alter the operating
differential within rated limits by operation of a manually actuated
mechanism.

2.3.105 Fixed differential

Fixed differential denotes an operating differential which cannot be
changed from the manufacturer's setting.

2.3.106 Maximum working pressure

Maximum working pressure denotes the 'declared maximum line or system
working pressure to which the control may be subjected.
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2.8 Définitions concernant les éléments constituants des dispositifs
de commande

Définitions complémentaires:

2.8.101 Dispositif de limitation de la mise à l'air libre

Dispositif qui limite l'écoulement de l'air entrant ou sortant de la partie
reliée à l'atmosphère d'une chambre à diaphragme.

2.8.102 Mise à l'air libre

Ouverture du côté atmosphérique d'un diaphragme vers l'atmosphère, par
laquelle l'air s'échappe ou est admis quand le dispositif de commande est en
fonctionnement.

3 Prescription générale

L'article de la première partie est applicable.

4 Généralités sur les essais

L'article de la première partie est applicable, avec les exceptions
suivantes:

4.1 Conditions d'essai

4.1.7 Remplacement:

Les pentes de variation
title 17 (c'est-à-dire al,
par le fabricant.

de pression déclarées au 7.2 et utilisés à Par-
13 1, C1 2, 132) sont assortis des tolérances déclarées

4.4 Paragraphe complémentaire:

4.4.101 Les valeurs indiquées dans l'annexe AA s'appliquent aux essais de
l'article 17 pour les dispositifs de commande sensibles à la pression à
montage indépendant. Les valeurs propres aux dispositifs de commande
intégrés ou incorporés sont spécifiées dans la norme appropriée du
matériel.

5 Caractéristiques nominales

L'article de la première partie est applicable.

6 Classification

L'article de la première partie est applicable, avec les exceptions
suivantes:

6.3.9 Paragraphe complémentaire:

6.3.9.101 - sensible à la pression.
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