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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ET SYSTEMES DE TELECONDUITE

Première partie: Considérations générales

Section deux - Guide pour les spécifications

PREAMBULE

I) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant A ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international

sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

PREFACE

Le présent rapport a été établi par le Comité d'Etudes n° 57 de la CEI:
Téléconduite, téléprotection et télécommunications connexes pour systèmes
électriques de puissance.

Le texte de ce rapport est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Î 	 Rapport de vote

57(BC)44
	

57(BC)51

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti â l'approbation de ce rapport.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans le présent rapport:

Publications n os 495 (1974): Valeurs recommandées pour les caracté-
ristiques d'entrée et de sortie des
équipements A courants porteurs sur
lignes d'énergie, A bande latérale
unique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Part 1: General considerations

Section Two - Guide for specifications

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) Jn order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This report has been prepared by IEC Technical Committee No. 57:
Telecontrol, teleprotection and associated telecommunications for electric
power systems.

The text of this report is based upon the following documents:

Six Months' Rule
	

Report on Voting

57(C0)44
	

57(C0)51

Full information on the voting for the approval of this report can be
found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this report:

Publications Nos. 495 (1974): Recommended values for characteristic
input and output quantities of single
sideband power line carrier systems.

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.

Full document details: IEC 60870-1-2-1989 scan

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60870-1-2-1989-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60870-1-2-1989-scan


- 6 -	 870-1-2	 CEI

870-1-1 (1988): Matériels et systèmes de téléconduite,

Première partie: Considérations géné-

rales - Section un: Principes généraux.

870-2-1 (1987): Deuxième partie: Conditions de fonc-

tionnement - Section un: Conditions

d'environnement et alimentations.

870-3 (1989): Troisième partie: Interfaces (caracté-

ristiques électriques).

870-4 (19..): Quatrième partie: Prescriptions rela-

tives aux performances.

870-5 (19..): Cinquième partie: Protocoles de trans-

mission.

870-6: Sixième partie: Protocoles de télé-

conduite compatibles avec les normes de

l'ISO et les recommandations du CCITT

(è l'étude).
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870-1-1 (1988): Telecontrol	 equipment and systems,

Part 1:	 General	 considerations	 -

Section One: General principles.

870-2-1 (1987): Part 2: Operating conditions -

Section One: Environmental conditions

and power supplies.

870-3 (1989): Part 3: Interfaces (electrical charac-

teristics).

870-4 (19..): Part 4: Performance requirements.

870-5 (19..): Part 5: Transmission protocols.

870-6: Part 6: Telecontrol protocols compat-

ible with ISO standards and CCITT

recommendations.
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MATERIELS ET SYSTEMES DE TELECONDUITE

Première partie: Considérations générales

Section deux - Guide pour les spécifications

I NTRODUCTION

La conception de systèmes de téléconduite ainsi que la définition des
spécifications des matériels qui les composent constituent des tâches
complexes demandant une quantité importante d'informations détaillées.
Non seulement les fonctions d'application du système sont à définir,
mais également les paramètres de fonctionnement, les conditions
d'environnement, les différentes voies possibles de transmission de
données et leurs caractéristiques. Les interfaces doivent également être
définies entre le, composants du système et d'autres matériels tels que
les alimentations, en tenant compte des exigences de ces matériels.

De nombreux aspects de ce domaine sont couverts par la série de
normes de la CEI 870, sur les matériels et systèmes de téléconduite,
niais de nombreuses décisions sont laissées à l'initiative des ingénieurs
devant concevoir un système et en définir les spécifications.

Domaine d'application

Cette série de normes s'applique aux matériels et aux systèmes de
téléconduite, à transmission en série de données binaires destinées à la
surveillance et à la conduite de processus géographiquement dispersés.

Objet

La présente section fournit des lignes directrices, mais non des
normes, pour l'établissement de spécifications concernant les matériels
et les systèmes de téléconduite, conformément aux autres normes de la
CEI portant sur le sujet et aux normes et recommandations internatio-
nales applicables (par exemple recommandations du CCITT). Elle
facilite également la comparaison entre les matériels des différents
fabricants.

Il est recommandé de décomposer la conception d'un système de
téléconduite en étapes clairement définies:

La première étape traite des exigences fonctionnelles du système de
téléconduite (article 3 de la présente section) .

Lors de la deuxième étape, les conditions et les limitations du
réseau de transmission doivent être examinées et l'utilisation la
plus appropriée doit être spécifiée (article 4 de la présente
section) .
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TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Part 1: General considerations
Section Two - Guide for specifications

INTRODUCTION

Planning of telecontrol systems and defining the specifications of a
system and of its equipment are complex and demand a large amount of
detailed information. There are not only application functions of the
system to be defined but also the operational parameters, the local
environmental conditions and the data transmission paths available as
well as their characteristics. The interfaces between the components of
the system and other equipment facilities such as power supply require-
ments shall also be specified.

Many aspects of this field are covered by standards within the
IEC 870 series on telecontrol equipment and s, stems but many deci-
sions are still left to the engineers who have to plan a system and
establish the specifications.

1. Scope

This series of standards applies to telecontrol equipment and systems
with coded bit serial data transmission for monitoring and control of
geographically widespread processes.

2. Object

This section presents guidelines but not standards for establishing
specifications for telecontrol systems and equipment following the other
IEC standards on telecontrol systems and other relevant international
standards and recommendations such as CCITT recommendations. It
also facilitates the comparison of equipment of different manufacturers.

The planning of telecontrol systems should be subdivided into clearly
defined steps:

- The first step involves a consideration of the operational require-
ments of telecontrol systems (clause 3 of this section) .

- In the second step, the conditions and limitations of the data
transmission network are considered and the most suitable utili-
zation is specified (clause 4 of this section) .
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- La troisième étape doit établir les spécifications des installations
nécessitées par le matériel de téléconduite et de tout autre matériel
nécessaire au système. Cela inclut des considérations sur l'oppor-
tunité d'intégrer le matériel de commande local existant (article 5
de la présente section) .

Les lignes directrices données dans cette section sont également
applicables dans le cas où seulement certaines parties du système de
téléconduite sont nécessaires. Seules les clauses correspondantes ont
alors à être considérées.

3. Description du système de téléconduite et de ses fonctions

Objectif de conception du système, par exemple:

"Système de conduite national (ou régional) de..."
société de distribution d'électricité de la région), ou

- "Système de téléconduite de district de..." (nom du
même ou du centre de conduite de district), ou

- "Système de téléconduite de la centrale de..." (nom de la centrale
conduite) .

3.1 Description du processus téléconduit (ou télésurveîllé)

3.1.1 Objectif du processus d conduire

(Brève explication n'incluant que les points nécessaires à la concep-
tion du système de téléconduite.)

3.1.2 Nom du poste maître et/ou des postes de conduite

Description de la fonction, par exemple dispatching, centre de
conduite régional, etc.

3.1.3 Nombre et noms des postes satellites

Description de leurs fonctions, par exemple "centrale...", "poste de
transformation...", etc.

3.1.4 Configuration géographique du système

Schéma synoptique du système et description du site.

3.1.5 Localisation des postes interconnectés et distance entre ces postes

3.2 Fonctions du système de téléconduite

3.2.1 Inventaire des fonctions d'application

3.2.1.1 Fonctions de base

- Télémesure de la puissance transitée, de la puissance produite, de
la sommation des puissances appelées, de la tension du réseau, de
la fréquence, de la température, des niveaux d'eau, etc.;

- télécomptage de l'énergie produite, consommée ou transitée, etc.;
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Thirdly, the required facilities for the telecontrol equipment and
other equipment of telecontrol systems are specified. This includes
considerations of whether it is useful to include existing local
control equipment (clause 5 of this section) .

The guidelines given in this section are applicable also if only parts
of telecontrol systems are needed. In this case only the relevant
clauses need be considered.

3. Description of the telecontrol system and its functions

Design aim of the system, for example:

"Main (or regional) control system..." (name of the power company
or of the region), or
"District telecontrol system..." (name of the district itself or of
the district control centre), or
"Telecontrol system for power station..." (name of the controlled
station) .

3.1 Description of the telecontrolled (or telemonitored) process

3.1.1 Purpose of process to be controlled

(Short explanation only as far as necessary for planning telecontrol
systems.)

3.1.2 Name of master stations and control centres

Description of the function, e. g. dispatching centre, regional control
centre, etc.

3.1.3 Number and names of outstations

Description of their functions, e.g. "Power station...", "Transformer
station...", etc.

3.1.4 Geographical configuration of the system

System block diagram and site description.

3.1.5 Location and distances between interconnected stations

3.2 Functions of telecontrol systems

3.2.1 Survey of application functions

3.2.1.1 Basic functions

- Telemetering of the transfer power flow, generated power, sum-
mation of the power consumption, line voltage, frequency, tempera-
ture, water-levels, etc.;

- telecounting of the generated energy, energy consumption, energy
transfer, etc.;
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