Publication 898 de la CEl 1IEC Publication 898

{Premiére &dition - 1987) (First edition - 1987)
Disjoncteurs pour installations Circuit-breakers for over-
domestiques et analogues pour current protection for
la protection contre household and similar

les surintensités installations

CORRIGENDUM

Page 40 Page #1
Tableau 111 - Distances d'isolement Table Il -
dans ['air et lignes de fuite, dans
"Distances mm", au lieu de:

63)
63)
3)
63)
6
lire:
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
Page 111 Q Page 111
Sous Figure/6 1 Under Figure 6, instead of:
* Selon de ta * According to Table VIiI
(si_prescrithh (where required).
lire read:
* Selon le paragraphe 8.12.4 * According to Sub-clause 8.12.4
{voir tableau V). {see Table V).
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