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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 3-12: Limites — Limites pour les courants harmoniques

produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension
ayant un courant appelé >16 A et <75 A par phase

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondig|€ ali 3 composée
de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de fa \CE|). objet de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités 4y S ationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Specmcatl s ac Sibles i6, (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabora e 3 ités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje e \ icipar. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison_aves icipent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation | alisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

. nables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu techniqué de ses p bli tlon s |a CEIl ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpré quien e 5 un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager I'yrif ité inte ki ités’nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible é appliquer de pare e ublications de la CEIl dans leurs publications

5) La CEl n'a pré sarquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité SQui : 8 es a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateu ivenig'a € en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilté doi i 3 a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires i € parcullers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de gjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de qu soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dep ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toute .

8) L'attention.est altiréy su références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées e

9) L’attention est atti gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-3-12 a été préparée par le sous-comité 77A: Phénoménes
basse fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Cette premiere édition remplace la CEl 61000-3-4, publiée en 1998, pour les appareils ayant
un courant appelé <75 A par phase. Pour les appareils ayant un courant appelé >75 A par
phase, la CEl 61000-3-4 demeure valide.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 3-12: Limits — Limits for harmonic currents

produced by equipment connected to public low-voltage systems with
input current >16 A and <75 A per phase

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization

standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). i

this end and in addition to other activities, IEC publishes International a R i ecifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides gafte to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; b prittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wgrk. tonal, gokxernmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate_in thj e oM\ IEC )collaborates closely

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matt 2 as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects sinc i ommittee has representation from all

Publications is accurate, IEC cannot be } i he way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote intern ommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maxim & i i ir wational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicg e corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC provides no/marking procedure to N
equipment decl i i

6) All users should en

s approval and cannot be rendered responsible for any
ublication.

7) No liability shall a ts directprs, employees, servants or agents including individual experts and
members of its te C National Committees for any personal injury, property damage or
other damag atsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is drawn mative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensa pplication of this publication.

9) Attention is drawn to
patent rights. IEC

he possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
hall'not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-3-12 has been prepared by sub-committee 77A: Low
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

This first edition replaces IEC 61000-3-4, published in 1998, for equipment with input current
<75 A per phase. For equipment with input current >75 A per phase, IEC 61000-3-4 remains
valid.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
T7T7A/470/FDIS 77A/478/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modjfi
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

ayant la date de
s./les données

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

S
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
T7T7A/470/FDIS 77A/478/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain u
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://websjq
related to the specific publication. At this date, the publication will be

hanged until the
" in the data

* reconfirmed;
* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

S
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INTRODUCTION

La série CEI 61000 est publiée en différentes parties suivant la structure ci-dessous:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I’environnement

Classification de I'’environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d’émissions
Limites d’immunité (dans la mesure ou elles ne reléven de produits)

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d’essai

Partie 5: Guides d’installation et d’atténuation

Guides d’installation

La présente Norme internationale est une norme de famille de produits.
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall u
committees)

of the product

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gu'del'@

Installation guidelines
Mitigation methods|aqd de

Part 6: Generic@ Y

Part 9: Miscellaneg

as sectiofis
number identi

This InternationahStapdard is a Product Family Standard.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 3-12: Limites — Limites pour les courants harmoniques

produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension
ayant un courant appelé >16 A et <75 A par phase

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61000 traite de la limitation des courants Jarmonigues injectés

« tension nominale jusqu'a 240 V, monophasé, deux ou t
« tension nominale jusqu'a 690 V, triphasé, trois ou guatr
fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz.

tes” par des appareils installés sur les réseaux basse tension
int de couplage commun MT au moyen de procédures définies
contractuels conclus entre I'exploitant du réseau de distribution

exigences et_li a_ CEt 61000-3-2 peut étre autorisé a étre connecté a certains types de réseaux
d'alimentation t { i i

n’est pas conforme™aux exigences et limites de la présente norme CEl 61000-3-12 (voir I’Annexe C).

NOTE 4 Les limites de ta présente norme ne s'appliquent pas aux filtres harmoniques autonomes.
Cette norme définit:

a) les exigences et limites d'émissions pour les appareils;

b) les méthodes d'essai de type et de simulation.

Les essais réalisés conformément a la présente Norme internationale sont des essais de type
sur des équipements complets.

La conformité a la présente norme peut également étre déterminée au moyen de simulations
validées.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 3-12: Limits — Limits for harmonic currents
produced by equipment connected to public low-voltage systems with
input current >16 A and <75 A per phase

1 Scope

This part of IEC 61000 deals with the limitation of harmonic currents irjected intQ the public

This standard applies to.equipment\ i beconnected to low-voltage systems
interfacing with the pubkC supp level. It does not apply to equipment
N

NOTE 1 The scopg i isNlimi Apment connected to public low voltage systems because
emissions from equip i i i ge systems can be controlled in aggregate at the MV point of
common coupling using S fi i

NOTE 4 The limits in this standard are not applicable to stand-alone harmonic filters.

This standard defines:

a) requirements and emission limits for equipment;
b) methods for type tests and simulations.

Tests according to this International Standard are type tests of complete pieces of equipment.

Conformity with this standard can also be determined by validated simulations.
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2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60038, Tensions normales de la CEl

CEI 60050-161, Vocabulaire électrotechnique international (VEI) — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique

CEI 61000- 2 2 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2-2: ERvironféemeni- N/veaux

CEI 61000-2-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Pa ght — Niveaux
de compatibilité dans les installations industrielles pour [e duites a basse
fréquence

ites — Limites pour les

CEI 61000-3-2, Compatibilité electromagnet/que
; 16 A par phase)

émissions de courant harmonique (cou

CEI 61000-4-7, Compatibilité électromagrétiq f >artie’ 4-7: Techniques d'essai et de
mesure — Guide général relatif aux mgsures d ques et d'interharmoniques, ainsi qu'a

Pour les besoin | gefinitions données dans la CEI 60050(161) ainsi
\ : )

que les définitionss

3.1

distorsion h

THD

rapport és harmoniques (dans ce contexte, courants harmoniques 7, de
rang n) du fondamental, soit

NOTE Cette définition a été choisie conformément a la norme appropriée CEl 61000-2-2.

3.2

distorsion harmonique partielle pondérée

PWHD

rapport de la valeur efficace d'un groupe sélectionné d'harmoniques de rang supérieur
(commengant, dans la présente norme internationale, au quatorzieme harmonique), pondéré
par le rang harmonique », a la valeur efficace du fondamental:
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2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60038, /EC standard voltages

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

supply systems

IEC 61000-2-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-
levels in industrial plants for low-frequency conducted distur,

3 Terms and definitig

For the purposes of t
definitions apply.

3.1
total harmonic disto
THD

ratio of the r.iy

NOTE This definition has been chosen in accordance with the relevant standard, IEC 61000-2-2.

3.2

partial weighted harmonic distortion

PWHD

ratio of the r.m.s. value of a selected group of higher order harmonics (in this International
Standard beginning from the fourteenth harmonic), weighted with the harmonic order n, to the
r.m.s. value of the fundamental:
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La distorsion harmonique partielle pondérée est utilisée afin de s'assurer que l'incidence des
courants harmoniques de rang supérieur sur les résultats est suffisamment atténuée, et qu'il
n'est pas nécessaire de spécifier des limites individuelles.

3.3

point de couplage commun
PCC

point sur le réseau de distribution public qui est le plus proche du client
d'autres clients sont ou peuvent étre connectés

cerné et auquel

3.4
matériel monophasé
matériel connecté entre un conducteur de phase et le conducte

NOTE Cela inclut les appareils dans lesquels des charges distinctes
conducteurs de phase et le conducteur de neutre.

n ou plusieurs

3.5
matériel entre phases
matériel connecté entre deux conducteurs de ph

Dans les conditions normales d'utilisatix
conducteur transportant du courant.

e n'est pas utilisé en tant que

3.6
matériel triphasé

3.6.2

matériel triphasé non équilibré

matériel triphasé connecté aux trois conducteurs de phase d'un réseau d'alimentation triphasé,
et qui n’est pas congu de fagon a ce que les trois courants de phase aient une amplitude et
une forme d'onde identiques, ou dans lequel le décalage entre deux courants de phase
quelconques est différent d'un tiers de période du fondamental

3.7

matériel hybride

combinaison d'une charge triphasée équilibrée et d'une ou plusieurs charges connectées entre
phase et neutre ou entre phases
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The partial weighted harmonic distortion is employed in order to ensure that the effects of the
higher order harmonic currents on the results are reduced sufficiently and individual limits need
not be specified.

3.3

point of common coupling
PCC

point in the public system which is closest to the customer concerned
customers are or may be connected

to which other

3.4
single-phase equipment
equipment which is connected between one line conductor and

NOTE This includes equipment in which separate loads are connected
neutral conductor

3.5
interphase equipment
equipment which is connected between fwo line d

The neutral conductor is not used a
conditions.

3.6
three-phase equipment

conditions.
NOTE Equipment in
is used as a current-carry

3.6.1
balanced threé

unbalanced three-phase equipment

three-phase equipment which is connected to the three line conductors of a three-phase supply
and in which the three line or phase currents are not designed to be identical in amplitude or
wave-shape, or the displacement between any two is other than one-third of a fundamental period

3.7

hybrid equipment

combination of a balanced three-phase load and one or more loads connected between phase
and neutral or between phases
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