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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détail
complets sur le VEI peuvent étre obtenus

Pour les symboles grap lit]
signes d'usage

consultera:

— la CEI

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin

ically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SECURITE ELECTRIQUE DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION
BASSE TENSION DE 1000 V c.a. ET 1500 V c.c. -
Dispositifs de contrble, de mesure ou de surveillance
de mesures de protection —

Partie 8: Controleurs d’isolement pour réseaux IT

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation paQndig

sujet traité peut participer. Les organisations internationales,
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux.

2)
sont représentés dans chaque comité d’'étddes

3) Les documents produits se présentent sous\a fo e andaions internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guidg 4 B tels par les Comités nationaux

4) Dans le but d'encourager l'unification interntion 3 té tionaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute s/Internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. i ormedde la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée tte i

5) La CEIl n’a fixé aucune | edure & $ comme indication d’ approbatlon et sa responsabilité
n’'est pas engagée guangd P até 5

6) L’attention est & ins s £léments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits S i g i La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pa i YdeqtifiéNd dydits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

FDIS Rapport de vote

85/96/FDIS 85/130/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La présente partie de la CEIl 1557 doit étre utilisée conjointement avec la partie 1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS
UP TO 1000 V a.c. AND 1500 V d.c. —
Equipment for testing, measuring or monitoring
of protective measures —

Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizati
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in t

entrusted to technical committees; any IEC National Committee™
participate in this preparatory work. International, governmenja ,~
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collgborates Wi & International Organization

for Standardization (ISO) in accordance with conditions détermineq ment between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the\|EC on i a express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the %elevaqt subj since\each-technical committee has representation

3) The documents produced have the form of reegthmendatisns foxinternational use and are published in the form

4) In order to promote internatj
Standards transparently tQ imum_ & ssible Nin  their national and regional standards. Any
divergence between the IEC ; i
indicated in the latter.

5) The IEC provides no miarking igdicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declaggd™o be\ i i it3 standards.
6) Attention is drawn\{pt ssibilitinthat some™gf the elements of this International Standard may be the subject

of patent rights. The esponsible for identifying any or all such patent rights.

International Star
Measuring equ Qmagnetic quantities.

FDIS Report on voting
85/96/FDIS 85/130/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This part of IEC 1557 shall be used in conjunction with part 1.
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SECURITE ELECTRIQUE DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION
BASSE TENSION DE 1000 V c.a. ET 1500 V c.c. —
Dispositifs de contrbéle, de mesure ou de surveillance
de mesures de protection —

Partie 8: Contr6leurs d’isolement pour réseaux IT

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 1557 définit les prescriptions particuliéres pour des contrbéleurs
d’isolement destinés a surveiller en permanence, indépendamment du pripeipe de mesure, la

tensions nominales sont au plus égales a 1500 V c.c.

NOTES

des installations électriques hors tension.

2 Références normatives

gtaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et le ords fondés sur la présente partie de la CEI

sont invitées a reche 3 Qilit d appliquer Ied|t|on la pIus recente du document

normatif indiqué
internationales en

CEI 255-5: 1 , Qi es — Partie 5: Essais d’isolement des relais électriques
triques — Partie 6: Relais de mesure et dispositifs de protection

CEl 364-4-41: 199
la sécurité — Chapitr

, Ipstallations électriques des batiments — Partie 4: Protection pour assurer
41: Protection contre les chocs électriques

CEl 664-1: 1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais

CEIl 721-3-0: 1984, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Introduction

CEIl 721-3-1: 1997, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Section 1: Stockage

CEIl 721-3-2: 1997, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Section 2: Transport
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ELECTRICAL SAFETY IN LOW-VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS
UP TO 1000 V a.c. AND 1500 V d.c. —
Equipment for testing, measuring or monitoring
of protective measures —

Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

1 Scope

This part of IEC 1557 specifies the requirements for insulation monitoring devices which
permanently monitor the insulation resistance to earth of unearthed IT a.c.systems, for IT a.c.
systems with galvanically connected d.c. circuits having nhominal voltage QOO0 V a.c., as
i ndewt from the

method of measuring.

NOTES

1 IT systems are described in IEC 364-4-41 amongst other literature, Additional taga for a seleetion of devices
2 Various standards specify the use of insulation monitoring—devi | In such cases, the

3 Insulation monitoring devices according to this part of IEC 153
systems.

may akso beNused/for de-energized electrical

2 Normative references

yhich, through reference in this text,
e/of publication, the editions indicated
ByiSion, and parties to agreements based
stigate the possibility of applying the most
gd below. Members of IEC and ISO maintain

IEC 664-1: 1992, Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 721-3-0: 1984, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups
of environmental parameters and their severities — Introduction

IEC 721-3-1: 1997, Part 3: Classification of environmental conditions — Classification of groups
of environmental parameters and their severities — Section 1: Storage

IEC 721-3-2: 1997, Part 3: Classification of environmental conditions — Classification of groups
of environmental parameters and their severities — Section 2: Transportation
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CEl 721-3-3: 1997, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Section 3: Utilisation a poste
fixe, protégé contre les intempéries

CEl 1010-1: 1990, Reégles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et
de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

CEl 1140: 1992, Protection contre les chocs électriques — Aspects communs pour les
installations et les matériels

CEI 1325-10 (& publier)

CEl 1326-1: 1996, Prescriptions relatives a la CEM pour les matériels électriques de mesure,
de commande et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

CEIl 1557-1: 1997, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution asse_tensjon de 1000
V c.a. et 1500 V c.c. — Dispositifs de contréle, de mesure ou de sy esures de
protection — Partie 1: Prescriptions générales

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEIl
CEI 1557-1 et les définitions suivantes s'appliquent.

3.3 valeur seuil de réfé
ou ajustable sur I'appafei
de cette limite.

3.5 erreurre
de référence
pourcentage.

( A): Valeur seuil de laquelle est soustraite la valeur seuil
gleur seuil de référence, multipliée par cent et donnée en

—Mxloo %

an

3.6 capacité de fuite au réseau de distribution ( Cg): Valeur maximale admissible de la
capacité totale par rapport a la terre du réseau a surveiller et de tous les matériels connectés,
jusqu’a laquelle le contrbleur d’isolement peut travailler conformément aux caractéristiques
indiquées.

3.7 tension assignée de contact: Tension pour laquelle, dans des conditions données, un
contact de relais est assigné a ouvrir et a fermer.

3.8 temps de réponse ( tzn): Temps nécessaire a un controleur d’isolement pour réagir dans
les conditions prescrites en 6.1.2.

3.9 tension de mesure ( Ugy): Tension qui existe aux bornes de mesure pendant la mesure.

NOTE - Dans un réseau de distribution hors tension et dépourvu de défaut, il s’agit de la tension qui se trouve
entre les bornes du réseau de distribution a surveiller et les bornes du conducteur de protection.
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