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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
BASSE TENSION DE 1 000 V CA ET 1 500 V CC –

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, DE MESURE OU DE SURVEILLANCE
DE MESURES DE PROTECTION –

Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d´isolement
pour réseaux IT

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente partie de la CEI 61557 a été établie par le comité d'études 85 de la CEI:
Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

85/203/FDIS 85/206/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu'en 2005. A cette date, selon
décision préalable du comité, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée; ou

• amendée.

La présente partie 9 de la CEI 61557 doit être lue conjointement avec la partie 1.
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ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS
UP TO 1 000 V AC AND 1 500 V DC –

EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR MONITORING
OF PROTECTIVE MEASURES –

Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This part of IEC 61557 has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring
equipment for electrical and electromagnetic quantities.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

85/203/FDIS 85/206/RVD

Full information on voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that this publication remains valid until 2005. At this date, in
accordance with the committee's decision, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition; or

• amended.

This part 9 of IEC 61557 shall be used in conjunction with part 1.
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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
BASSE TENSION DE 1 000 V CA ET 1 500 V CC –

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, DE MESURE OU DE SURVEILLANCE
DE MESURES DE PROTECTION –

Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d´isolement
pour réseaux IT

1 Domaine d´application

La présente partie de la CEI 61557 établit les prescriptions particulières applicables aux
dispositifs de localisation de défauts d´isolement qui, indépendamment du principe de mesure,
peuvent localiser des parties de réseaux en défaut dans des réseaux IT c.a. non mis à la terre
ou dans des réseaux IT c.a. non mis à la terre comprenant des circuits à courant continu reliés
galvaniquement dont les tensions nominales sont égales ou inférieures à 1 000 V c.a., ainsi
que dans des réseaux IT c.c. non mis à la terre dont les tensions nominales sont égales ou
inférieures à 1 500 V c.c. Elle doit être utilisée conjointement avec la CEI 61557-1.

NOTE 1 – Les réseaux IT sont décrits entre autres dans la CEI 60364-4-41. Dans la mesure où, pour le choix des
appareils, des indications supplémentaires sont données dans d´autres normes, il convient de prendre celles-ci en
compte.

NOTE 2 – Des informations supplémentaires relatives aux dispositifs de localisation de défauts d´isolement se
trouvent dans la CEI 60364-4-41, paragraphe 413.1.5.4 et dans la CEI 60364-5-53, paragraphe 531.3.

NOTE 3 – Un dispositif de localisation de défauts d´isolement est habituellement constitué de plusieurs modules
fonctionnels (voir figure 1). Un appareil peut être constitué de tous les modules ou de plusieurs d´entre eux. Les
modules ainsi que leur fonction sont brièvement décrits ci-après:
– contrôleur d´isolement suivant la CEI 61557-8;
– appareil de commande, portable ou installé de façon permanente: l´appareil de commande détermine l´ordre

des essais et contient les enchaînements logiques pour la localisation et la signalisation des défauts
d´isolement;

– injecteur, portable ou installé de façon permanente: l´injecteur contient le générateur du courant de localisation;
– dispositif de couplage, portable ou installé de façon permanente: il est utilisé en association avec l´injecteur et

constitue la connexion avec le réseau à surveiller;
– tore ou pince ampèremétrique: les tores ou les pinces sont utilisés pour la détection du courant de localisation

et ils sont connectés à un localisateur;
– localisateur, portable ou installé de façon permanente: pour la détection du courant de localisation, les tores

sont connectés au localisateur.

NOTE 4 – La note 3 donne un exemple de modules utilisés dans les dispositifs de localisation de défauts
d´isolement. La combinaison des modules peut varier en fonction de la version (portable ou installée de façon
permanente).

NOTE 5 – Il est permis d´utiliser des dispositifs de localisation de défauts d´isolement avec une source
indépendante du courant de localisation dans des réseaux hors tension.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61557.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie
de la CEI 61557 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la
dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de
l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.
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