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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR L’ECLAIRAGE
ET LE BALISAGE DES AERODROMES -
MAINTENANCE DES CIRCUITS SERIE A COURANT CONSTANT
POUR LE BALISAGE AERONAUTIQUE AU SOL

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mordiale

de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopalix de la € . La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions j ||sa Qn dans les
domaines de [I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres & Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava Qmite>national

intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internat € \ gs et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux t€avaux ollabore étroitement

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, 5 ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de t dations_internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques \i i et agréés comme tels par les

facon transparente, dans toute la mesure pesbdible internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergencg e de\la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termesg clai

5) La CEIl n’a fixé aucune proge€ ge comme indication d’ approbatlon et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un

6) L’attention est attirée siirNe faikgue ¢ rt epts de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de p opriél La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de i e propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internafio ' 5té établie par le comité d'études 97 de la CEl:
Installations électyi

Le texte ang 3 e est basé sur le document 97/77/FDIS. Le rapport de vote
97/84/RVD d e Nation sur le vote ayant abouti a I'approbation de cette norme.

La versio

Cette publication aété rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2006. A cette date, selon
décision préalable du comité, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR LIGHTING
AND BEACONING OF AERODROMES -
MAINTENANCE OF AERONAUTICAL GROUND LIGHTING
CONSTANT CURRENT SERIES CIRCUITS

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and nop<goyer
with the IEC also participate in this preparation. The
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technlc
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, te
Committees in that sense.

ndertake to apply IEC International
their national and regional standards. Any

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximum

6) Attention is drawn to the nts of this International Standard may be the subject

ble for identifying any or all such patent rights.

of patent rights. The I1E(C
International S’Qr > been prepared by IEC technical committee 97:

Report on voting

97/77/FDIS 97/84/RVD

Full information © voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2006. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale contient les prescriptions relatives a la gestion, a la sécurité
et les procédures particulieres applicables a la maintenance des circuits série a courant
constant destinés au balisage aéronautique au sol. Elle tient compte des normes nationales
existantes ainsi que des exigences et des pratiques spécifiques a ce domaine. Les activités
de maintenance sont indispensables d’une part pour assurer une continuité dans I’adéquation
aux prescriptions opérationnelles des circuits série a courant constant pour le balisage au
sol des aérodromes, d’autre part pour réduire au maximum les cas de défaillances
opérationnelles.

NOTE Parmi les autorités compétentes, on peut citer:
* les services de licence et de certification;

* les instances de contrble de la sécurité;
* les organismes notifiés pour les directives européennes ou internatio
* les organismes nationaux de normalisation.

s
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INTRODUCTION

This International Standard contains the management, safety and procedural requirements
specific to the maintenance of an aeronautical ground lighting (AGL) constant current series
circuit and has taken into consideration existing national standards, requirements and
practices. The maintenance activities are required to ensure that the AGL constant current
series circuit continues to meet the operational requirements and minimise the occurrence of
operational failures.

To conform to this International Standard it should be demonstrated to the relevant bodies
that the requirements have been satisfied and therefore that the clause objective(s) has(have)
been met.

NOTE Examples of relevant bodies would include the following:
« certification and licensing authorities;

» safety regulators;

* notified bodies for international or European directives;

@%

¢ national standards bodies.

N
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR L’ECLAIRAGE
ET LE BALISAGE DES AERODROMES -
MAINTENANCE DES CIRCUITS SERIE A COURANT CONSTANT
POUR LE BALISAGE AERONAUTIQUE AU SOL

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale s’applique a la maintenance des circujts_série a courant

constant pour le balisage aéronautique au sol.

Cette norme internationale
e couvre les circuits série a courant constant pour le balisage autiq allé“dans les
aérodromes et les héliports;

e traite de la fagon de fournir les prescriptions en matiéfe de & > la maintenance
des cwcwts serle a courant constant pour le balis uti au” sol. L’existence

admise;
e concerne principalement la sécurité ifie” les régles et les principes
fondamentaux reliés a la mainten i série/ a courant constant pour le

balisage aéronautique au sol;

ou des routes, ou a toute autre installation
constant.

ges, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
gu document de référence s'applique (y compris les éventuels

CEIl 60903:
électriques

CEI/TS 62143, — Installations électriques pour I'éclairage et le balisage des aérodromes —
Systemes de balisage aéronautique au sol — Lignes directrices pour |'établissement d'une
méthodologie pour le cycle de vie de sécurité 1)

Guide ISO/IEC 51:1999, Aspects liés a la sécurité — Principes directeurs pour les inclure dans
les normes

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent.

1) To be published. Documents

Document Sharing Hub
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ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR LIGHTING
AND BEACONING OF AERODROMES -
MAINTENANCE OF AERONAUTICAL GROUND LIGHTING
CONSTANT CURRENT SERIES CIRCUITS

1 Scope

This International Standard applies to the maintenance of AGL constant current series
circuits.

This International Standard

« covers constant current series circuits for AGL installed at 3&rodro
- concentrates on providing the safety requirements fe

« is mainly concerned with safety to persons b
principles for the maintenance of AGL constan

constant voltage source;

- is not intended to be used for puk
installation requiring the use of co

2 Normative referen

The following reference
For dated refer

of the referenced &0

applies. For undated references, the latest edition
¥y amendments) applies.

IEC 60903:1988 (Spe on fqr gloyes and mitts of insulating material for live working
IEC/TS 62143, — stallations for the lighting and beaconing of aerodromes —
Aerona rouqd Tighting systems — Guidelines for the development of a safety life-cycle

methodotagy

IEC/ISO Guide 519929, Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards

3 Definitions

For the purpose of this International Standard the following definitions apply.

1) To be published. Documents
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3.1

administration de I’aérodrome

organisme responsable de la protection et de la sécurité des personnes et de I'exploitation
ainsi que des installations aériennes d’'un aérodrome

3.2

circuit série a courant constant pour le balisage aéronautique au sol

équipement configuré comme un circuit électrique congu pour produire et fonctionner avec un
courant constant, sans lien avec les variations de charge spécifiées, afin de produire un
éclairage spécifique a des fins aéronautiques

3.3

opérateur du balisage aéronautique au sol
personne responsable du contréle du balisage aéronautique au sol
de se déplacer en toute sécurité

3.4
écriteau d’avertissement

avertissement

générale de la terre de sorte a pouvoir assurer en permanence une

décharge d’énergige électrique immédiate sans causer de dommages

3.9

équipement électrique

tout équipement utilisé, destiné a étre utilisé, ou installé pour servir a générer, fournir,
transmettre, transformer, corriger, convertir, passer en conduction, distribuer, contréler,
entreposer, mesurer ou utiliser de I’énergie électrique

3.10

dommage

blessure physique ou atteinte a la santé affectant des personnes soit directement, soit
indirectement, résultant d’'un dégéat causé aux biens ou a I’environnement.

[ISO/IEC Guide 51, 3.3, modifié]

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 618212002


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61821-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61821-2002

61821 © IEC:2002 -1 -

3.1

aerodrome authority

organisation accountable for the safety and security of persons, aircraft operations and
facilities at an aerodrome

3.2

AGL constant current series circuit

apparatus configured as an electrical circuit designed to produce and operate with a constant
current, independent of specified load variations, in order to provide a specified light for
aeronautical purposes

3.3
AGL operator
person responsible for the control of the AGL to permit the safe move

3.4

caution sign
non-metallic safety sign attached to equipment conveying a wa i erence with
such equipment

3.5
constant current regulator (CCR)

3.7
dead
free from any electrig

charge; not hav@p
3.8

earthed
connected to thé
immediate dist

form, rectify, convert, sonduct, distributes, control, store, measure or use electrical energy

3.10

harm

physical injury or damage to the health of people either directly, or indirectly, as a result of
damage to property or to the environment.

[ISO/IEC Guide 51, 3.3, modified]
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3.11

phénoméne dangereux

source potentielle de dommage.

NOTE Ce terme comprend le danger sur des personnes et survenant dans un laps de temps trés court (feu ou
explosion), mais aussi le danger ayant des effets a long terme sur la santé des personnes (dégagement de
substances toxiques). Par ailleurs, en francais, le terme risque est trés souvent employé au lieu de phénoméne

dangereux (par exemple, risque de choc électrique, risque d’écrasement, risque de coupure, risque toxique, risque
d’incendie, risque de noyade).

[ISO/IEC Guide 51, 3.5, modifié]

3.12

événement dangereux
occurrence ayant des conséquences potentiellement dangereuses et rés
dangereuses.

de conditions

3.13
écriteau de danger

dommage

3.14
isoler

3.15

sous tension
électriquement connecté au
tout autre moyen

3.16
maintenance
action de diagno >

3.17

équipement(
de travail

NOTE L'quipem g protestion individuel englobe notamment des outils spéciaux, des vétements de

3.18
prouver la mise hors tension

démontrer, a I'aide d’équipement d’essai, 'absence de tout potentiel électrique susceptible de
causer des dommages

3.19
risque
combinaison de la probabilité d’'un dommage et de sa gravité

[ISO/IEC Guide 51, 3.2]

3.20

évaluation des risques

1. évaluation quantitative systématique de 'ampleur de la menace de blessure induite par
I'accumulation de dangers résiduels contrélés et non résolus;

2. analyse intégrée des dangers inhérents a un produit, un systéme ou une installation et leur
signification a l'intérieur d’'un contexte approprié. Documents
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3.1
hazard
potential source of harm.

NOTE The term includes hazards to persons arising within a short time scale (for example, fire and explosion)
and also those that have a long-term effect on a person’s health (for example, release of a toxic substance).

[ISO/IEC Guide 51, 3.5, modified]

3.12

hazardous event

occurrence, with possible hazardous consequences, arising as the result of a hazardous
condition

3.13
hazard sign
non-metallic safety sign that conveys a warning against risk of har

3.14

isolate
disconnect and separate electrical equipment from the norg
such a way that the disconnection and separation is segu

3.15
live
electrically connected to a source of
means

3.16
maintenance
act of diagnosing and phys

3.17
personal protectlve s
equipment used

NOTE Personal proteCtj
screening, safety harne

such items as special tools, protective clothing, insulating

3.18

combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm
[ISO/IEC Guide 51, 3.2]

3.20

risk assessment

1. systematic quantitative assessment of the magnitude of the threat to safety induced by the
accumulation of controlled and unresolved residual hazards;

2. integrated analysis of the risks inherent in a product, system or facility and their signi-
ficance in an appropriate context
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3.21

équipement d’essai

équipement utilisé pour entreprendre des essais spécifiques, qui convient a I'utilisation pour
laquelle il est fourni, qui est maintenu dans les conditions appropriées a son utilisation, et qui
est utilisé convenablement

3.22

essai (de I’équipement)

1. fait de fournir une séquence d’opérations ou la mesure des caractéristiques électriques
d’'un équipement électrique sous tension (par exemple, essai de diagnostic d’'un
équipement défectueux);

2. fait d’appliquer des tensions, courants ou signaux dans le but de four eNisolation, une
continuité ou toute autre caractéristique d’'un équipement electrlq i
avant de mettre toute installation électrique permanente sous tensi [ a ou des
sources normales d’énergie électrique).

3.23
travail/travailler (sur un équipement électrique)
installation, démantélement, montage, maintenance ou ré

4 Compétence des personnes

41 But

Les exigences de ce paragraphe ont
d’ une tache ou directement |mpI|quee maintenance sur ou prés des circuits

sol a les compétences voulues pour

iep’de I'aérodrome appropriée d’encourager la mise sur
fficiels et structurés axés sur les compétences. Il convient

En conformite 3 i en vigueur au niveau national, toute personne participant a
des actjvité is\ les activités de gestion et de maintenance, doit posséder la
formation, ssances techniques, I'expérience et les qualifications appropriées et

travaillant sur des<cipCuits série a courant constant doivent avoir connaissance des risques
inhérents a cette tache, et des procédures de sécurité qui y sont liées. La formation,
I'expérience et les qualifications de toute personne a qui une tache spécifique est attribuée
doivent étre justifiées, toutes les compétences étant prises en compte. Une telle justification
doit étre enregistrée dans un document approprié.

NOTE Il convient que les facteurs de compétences énumérés ci-dessous soient vérifiés lors de I’évaluation et de
la justification des habilitations des personnes accomplissant les taches qui leur sont confiées:

e compétence technique appropriée au domaine;

* compétence technique appropriée a la technologie (par exemple : mécanique, électrique, électronique, informatique);
» technique de sécurité appropriée a la technologie utilisée;

e connaissance du cadre de réglementation lIégal et en matiere de sécurité;

e conséquences en cas de défaillance d’un circuit série a courant constant;

e conséquences du non-respect des procédures de sécurité lors d’'une application avec des circuits série a
courant constant;

e nouveautés de conception, des procédures de conception ou de 'application;
* expérience antérieure reliée aux taches spécifiques a réaliser et a la technologie utilisée;
« pertinence des qualifications par rapport aux taches spécifiques réalisées. Documents
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3.21

test equipment

equipment to undertake particular tests, that is suitable for the use for which it is provided,
that is maintained in a condition suitable for that use, and that is properly used

3.22

test/testing (of equipment)

1. providing a sequence of operations or the measuring of electrical characteristics of live
electrical equipment (for example, diagnostic testing of faulty equipment);

2. applying voltages, currents or signals for the purposes of providing insulation, continuity or
other characteristic of isolated electrical equipment (for example, before a permanent
electrical installation is energised from the normal source(s) of electrica

3.23
work/working (on electrical equipment)

installing, dismantling, assembling, maintaining or repairing of electr

4 Competence of persons

4.1 Objective

NOTE erodrome authority encourage the development
ning programme(s) should consist of multiple
tiers that enhance progressively a person’s ski{ls a cogpised level of competency for those persons

4.2 Requirements

In accordance wi a i rPsons involved in any activity, including manage-
ment and mainte ; ' i

, they shall be
and the safety procedures mvolved |n the work The

* engineering appropriate to the application area;

* engineering appropriate to the technology (for example, mechanical, electrical/electronic/software engineering);
« safety engineering appropriate to the technology;

* knowledge of the legal and safety regulatory framework;

* knowledge of the operational aspects related to the AGL system at the aerodrome;

* the consequences in the event of a failure of a constant current series circuit;

* the consequences of failure to adhere to safety procedures when working on constant current series circuits;

« the novelty of the design, design procedures or application;

e previous experience relevant to the specific duties to be performed and the technology being employed;

* relevance of qualifications to the specific duties performed.
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