Full document details: IEC 62310-2-2006

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

62310-2

Premiére édition
First edition
2006-01

Systémes de transfert statique (STS)

Partie 2:
Exigences pour la compatibilité
électromagnétique (CEM)

Static transfer systems (STS) -

Part 2:
Electromagnetic compatibility (EMC)
requirements

Numéro de référence
Reference number
CEIl/IEC 62310-2:2006

Documents

Document Sharing Hub

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT


http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006

Numérotation des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1
devient la CEl 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEIl
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations sur les
sujets a I'étude et 'avancement des travaux entrepris
par le comité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi que la liste des publications parues, sont
également disponibles par I'intermédiaire de:

. Site web de la CEI (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEl
(www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations en
ligne sont également disponibles sur les nouvelles
publications, les publications remplacées ou retirées,
ainsi que sur les corrigenda.

. IEC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi dispo-
nible par courrier électronique. Veuillez prendre
contact avec le Service client (voir ci-dessous)
pour plus d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41229190211
Fax: +41 22919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a
variety of criteria including text searches,
technical committees and date of publication. On-
line information is also available on recently
issued publications, withdrawn and replaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/online_news/justpub) is also available
by email. Please contact the Customer Service
Centre (see below) for further information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this
publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +412291902 11
Fax: +41 22919 03 00

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 62310-2-2006


http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006

Full document details: IEC 62310-2-2006

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62310-2
STAN DARD Premiére édition

First edition
2006-01

Systémes de transfert statique (STS) —

Partie 2:
Exigences pour la compatibilité
électromagnétique (CEM)

Static transfer systems (STS) -

Part 2:
Electromagnetic compatibility (EMC)
requirements

O IEC 2006 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX W
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexpayHapoaHas dnekTpoTexHudeckas Komuccus N )
Aynapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue

Documents

Document Sharing Hub

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006

-2- 62310-2 © CEI:2006

SOMMAIRE
AV AN T -PROP O S ... ittt e e e e e e e e e e e et e e e 6
Domaine d'appliCation ... e 10
2 REfEreNCES NOMMAtIVES .. ou ittt e e e 12
Termes et defiNItiONS .. oo i 14
3.1 DAfINItIONS GENAIaAlES .. .cui it 14
3.2 Caractéristiques circuit — Valeurs spécifiées.........ccooviiiiiiiii i 14
3.3 DEFINIHIONS CEM ..ot e e e e e e e e e e e e e anas 18
3.4 ENVIFONNEMENTS oottt 18
N O ) (= To [o] f [T TS I I TP 18
4.1 STS de Categorie Cl oo e 18
4.2 STS de Cat@GOri® 2... it 18
4.3 STS de Categorie C3 .o e 20
4.4 STS de cat@gorie G4 ... 20
4.5 Classifications et environnement ....... ... 20
LT =1 4 V11T o T o PP 22
5.1 EXIQENCES ENEIAIES ..ot 22
5.2 Conditions générales de MESUIE ........oiiuiiiiiiiiii e 22
5.3  EMISSIONS CONAUITES . .uiuiiiie e 24
5.4  EMISSIONS FAYONNEES ..uuiuiiiii ittt ettt et e e et e et e et e a e ea e 26
L 1 4T 0 10 L= 26
6.1 Exigences générales et critéres de performance ...........ccocceeiiiiiiiiiiin 26
6.2 Exigences d'immunité de base — perturbations hautes fréquences ........................ 28
6.3 Immunité aux signaux basses frEQUENCES .........ccovviiiiiiiiiiei e 34
6.4 Immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau ...............ccoeeieieiieninn.. 34
6.5 Immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations de tension ............. 34
Annexe A (normative) Emission électromagnétique— Méthodes d'essai...........ccoceeenvinnnnnnn. 36
Annexe B (informative) Limites des perturbations électromagnétiques du champ
Magnetique — Champ H .o e 58
Annexe C (informative) Emission électromagnétique — Limites des connexions de
] (o | E= U O PP 62
Annexe D (normative) Perturbation électromagnétique — Méthodes d'essai.................c..e. 64
Annexe E (informative) Essai de l'installation de I'utilisateur (essais in situ)......................... 68
=71 o] ToTo | =T o] o 11 TP 70
Figure 1 — EXEMPIES A'ACCES ...uoiitiii i 18
Figure A.1 — Circuit de mesure des tensions perturbatrices sur le réseau
d'alimentation ou 1a sOrtie dU ST S ... e 44
Figure A.2 — Configuration d'essai pour les équipements de table (mesure des
PErtUrbationNs CONAUITES) ....iviiiii i e e e e e 50
Figure A.3 — Configuration d'essai pour les équipements a poser sur le sol (mesure
des perturbations CONAUITES) ... ..o 52
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 62310-2-2006

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006

62310-2 O IEC:2006 -3 -

CONTENTS
FOREWORD ...cceiiiiiie ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s et eerenns 7
ST o7 ] o 1Y OO 11
2 NOIMALIVE FEIEIENCES ...ttt e e e 13
Terms and defiNitioNS ... e 15
3.1 General definitions ..o, 15
3.2 Circuit characteristics — Specified values.............ccooiiiiiiiiii i 15
3.3 EMC definitions .o 19
3.4 ENVIFONMENTS L. 19
O IR T o= ) (=T Lo = 19
4.1 STS Of CategOrY Gl oo e e 19
4.2 STS Of CAlEGOIY 2 e 19
4.3 ST S Of CategOry G o e 21
4.4 STS of category C4 ..o 21
4.5 Categories and enVirONMENT. . ... ...oiiiiii e 21
LT =1 4 V11T o T o PP 23
5.1 General reqUIrEMENES .. ..iu i e 23
5.2 General measurement conditions ...........ocoiiiiii i, 23
5.3  ConduCted EMISSIONS ....iuiiiitiiii i 25
5.4  Radiated @mMiSSIONS . ...t 27
L 1 4T 0 10 112U 27
6.1 General requirements and performance cCriteria.............cooeiiiiiiiiiiiiiii e 27
6.2 Basic immunity requirements — high-frequency disturbances................................. 29
6.3 Immunity to low-frequencCy SignalS........coooiiiiiiiii 35
6.4 Immunity to power frequency magnetic field .............ooo 35
6.5 Immunity to voltage dips, short interruptions and voltage variations...................... 35
Annex A (normative) Electromagnetic emission — Test methods................cooiiiiiiinn, 37
Annex B (informative) Electromagnetic emission limits of magnetic field — H field ............... 59
Annex C (informative) Electromagnetic emission — Limits of signal ports ...................oocei. 63
Annex D (normative) Electromagnetic immunity — Test methods ...............cooi, 65
Annex E (informative) User installation testing (in situ testing)........c...ccoocoiii . 69
L] o 1o Yo =Y 1 2 1728 P 71
Figure 1 — EXamples Of POMS oo 19
Figure A.1 — Circuit for disturbance voltage measurements on mains supply or STS
o T 10 LU P 45
Figure A.2 — Test configuration for table-top equipment (conducted emission
Y= ET 0T =0 0 =Y o) ) PR 51
Figure A.3 — Test configuration for floor-standing equipment (conducted emission
LaL=T= T LU T =T 0 0 =T o1 PSP 53
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 62310-2-2006

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006

—4— 62310-2 © CEI:2006

Figure A.4 — Configuration d'essai pour les équipements de table (exigence pour les

PErtUrbationNs FAYONNEES) ... .. it e 54
Figure A.5 — Configuration d'essai pour les équipements a poser sur le sol (mesure

des Perturbations FAYONNEES) ... .cu.ii e 56
Figure B.1 — Montage d’essai pour la mesure des perturbations rayonnées .......................... 58

Tableau 1 — Limites de la tension perturbatrice sur les bornes d’alimentation en
courant alternatif dans la gamme de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz

pour les STS de catégories C2, C1 et C3 ... i e 24
Tableau 2 — Limites des perturbations rayonnées dans la gamme de fréquences

comprises entre 30 MHz et 1 000 MHz.... .o e 26
Tableau 3 — Critéres de performances pour les essais d'immunité .................ccooeeiiiinn, 28
Tableau 4 — Exigences d’'immunité minimales pour les STS de catégorie C1 .............coeennen. 30
Tableau 5 — Exigences d’immunité minimales pour les STS de catégorie C2 et C3............... 32
Tableau B.1 — STS présentant un courant assigné de sortie inférieur ou égal a 16 A............ 60
Tableau B.2 — STS présentant un courant assigné de sortie supérieur a 16 A....................... 60
Tableau C.1 — Limites pour les connexions de SigNauX .........c.viuieieiiiiiiiiiieieeeeee e 62

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 62310-2-2006

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006

62310-2 O IEC:2006 -5-

Figure A.4 — Test configuration for table-top equipment (radiated emission

LYo LT =10 T=T o PP 55
Figure A.5 — Test configuration for floor-standing equipment (radiated emission

0T ET 0T =0 0= o) ) TP 57
Figure B.1 — Test set-up for measuring radiated disturbances.............coccoiiiiiiiicins 59

Table 1 — Limits of a.c. terminal interference voltage in the frequency range 0,15 MHz
to 30 MHz for Category C2-STS, Category C1-STS equipment and Category C3-STS

Lo LU 1T o] 1= 2| SO OO 25
Table 2 — Limits of radiated emission in the frequency range 30 MHz to 1 000 MHz.............. 27
Table 3 — Performance criteria for immunity tests ..o, 29
Table 4 — Minimum immunity requirements for STSs intended for STS of Category C1 ......... 31

Table 5 — Minimum immunity requirements for STS intended for STS of Category C2

=Y Lo I O PP PPRPPPRTRPPR 33

Table B.1 — STS which has a rated output current less than or equal to 16 A........................ 61

Table B.2 — STS which has a rated output current greaterthan 16 A ..., 61

Table C.1 — Limits of Signal POrtS. ... e 63
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 62310-2-2006

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62310-2-2006

-6 - 62310-2 © CEI:2006

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEMES DE TRANSFERT STATIQUE (STS) -

Partie 2: Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEl n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 62310-2 a été établie par le sous-comité 22H: Alimentations
sans interruption (ASI), du comité d’études 22 de la CEIl: Systémes et équipements
électroniques de puissance.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
22H/81/FDIS 22H/86/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

STATIC TRANSFER SYSTEMS (STS) -

Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62310-2 has been prepared by subcommittee 22H: Uninterruptible
Power Systems (UPS), of IEC technical committee 22: Power electronic systems and
equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
22H/81/FDIS 22H/86/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 62310 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Systemes de
Transfert Statique (STS):

Partie 1: Exigences générales et régles de sécurité

Partie 2: Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)

Partie 3: Method of specifying the performance and test requirements’

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de

maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

s supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

1 A retude. Documents
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IEC 62310 consists of the following parts, under the general title Static Transfer Systems
(STS):

Part 1: General and safety requirements

Part 2: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements

Part 3: Method of specifying the performance and test requirements

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

1 Under consideration. Documents
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SYSTEMES DE TRANSFERT STATIQUE (STS) —

Partie 2: Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)

1 Domaine d'application

La série CElI 62310 s'applique aux systémes de transfert statique (STS) a courant alternatif
autonomes destinés a assurer la continuité de l'alimentation d'une charge par un transfert
contrélé, avec ou sans coupure, a partir d'au moins deux sources indépendantes a courant
alternatif.

La série CEIl 62310 contient des exigences concernant les éléments de commutation et leur
commande ainsi que les éléments de protection, le cas échéant. La série CEIl 62310 contient
également des informations relatives a l'intégration globale d'un STS et de ses accessoires
dans un réseau d'énergie électrique en courant alternatif.

Cette norme s'applique aux réseaux jusqu'a 1 000 V en courant alternatif qui sont destinés a
étre utilisés dans des applications monophasées, biphasées ou triphasées.

Cette partie de la CEI 62310 prévaut sur tous les aspects des normes génériques et aucun
essai complémentaire n'est nécessaire.

Les exigences ont été choisies de maniére a assurer un niveau adéquat de compatibilité
électromagnétique (CEM) pour les STS dans les emplacements publics et industriels. Ces
niveaux ne peuvent toutefois pas couvrir des cas extrémes qui peuvent apparaitre dans un
emplacement quelconque, mais avec une probabilité extrémement faible.

Cette norme prend en compte les différentes conditions d'essai nécessaires pour couvrir la
gamme des STS en ce qui concerne leurs tailles et leurs puissances assignées.

Un STS, qu’il soit présenté comme une unité ou comme un assemblage d'unités, doit
satisfaire aux exigences applicables de cette partie de la CEI 62310 en tant que produit
autonome. Les phénoménes de CEM produits par une quelconque alimentation ou charge
connectée a I'entrée ou a la sortie du STS ne doivent pas étre pris en compte.

La présente norme ne s’applique pas:

— aux dispositifs pour la commutation de sources a courant continu;
— aux réseaux a une seule source;

— aux systemes de transfert utilisant uniquement des dispositifs de commutation
électromécaniques destinés a étre utilisés dans les systémes d'alimentation de secours
avec coupure de l'alimentation de la charge pendant le transfert;

NOTE 1 De tels équipements sont couverts par la CEl 60947-6-1.
— aux dispositifs de commutation automatiques intégrés aux alimentations sans interruption
(ASI) couverts par la série CEIl 62040.

NOTE 2 Pour les STS destinés a étre utilisés dans des véhicules, a bord de navires ou d'aéronefs, dans des pays
tropicaux, pour les systémes d'alimentation de secours (comme ceux utilisés dans les établissements de santé,
pour la lutte contre les incendies, les secours d'urgence, etc.), ou a des altitudes supérieures a 1 000 m, des
exigences différentes peuvent étre nécessaires.
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STATIC TRANSFER SYSTEMS (STS) -

Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

1 Scope

The IEC 62310 series applies to free standing operation a.c. static transfer systems (STS)
intended to ensure the continuity of load supply through controlled transfer, with or without
interruption of power, from two or more independent a.c. sources.

The IEC 62310 series includes requirements for the switching elements, their control and
protective elements, where applicable. The IEC 62310 series also includes information for the
overall integration of the STS and its accessories into the a.c. power network.

This standard applies to systems up to 1 000 V a.c. which are intended to be used in single-
phase, phase-phase or three-phase applications

This part of IEC 62310 takes precedence over all aspects of the generic standards, and no
additional testing is necessary.

The requirements have been selected so as to ensure an adequate level of Electromagnetic
Compatibility (EMC) for STS at public and industrial locations. These levels cannot, however,
cover extreme cases which may occur in any location, but with extremely low probability of
occurrence.

It takes into account the differing test conditions necessary to encompass the range of
physical sizes and power ratings of STS.

A STS, whether presented as a unit or an assembly of units shall meet the relevant
requirements of this part of IEC 62310 as a stand-alone product. EMC phenomena produced
by any supply or load connected to the input or output of the STS equipment shall not be
taken into account.

This standard does not apply to:

— devices for d.c. source switching;
— single source systems;

— transfer systems using only electromechanical switching devices intended to be used in
emergency power systems with interruption of the supply to the load during transfer;

NOTE 1 Such equipment is covered by IEC 60947-6-1.

— automatic switching devices integrated into Uninterruptible Power Systems (UPS) covered
by the IEC 62040 series.

NOTE 2 For STS intended to be used in vehicles, on board ships or aircraft, in tropical countries, for Emergency
Power Systems (such as those used for health care facilities, fire fighting, emergency rescue, etc.), or at altitudes
greater than 1 000 m, different requirements may be necessary.
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La présente partie de la CEIl 62310 concerne la compatibilité électromagnétique (CEM). Se
reporter a la CEl 62310-1 pour les exigences générales et les régles de sécurité.

Les environnements des installations spéciales ne sont pas couverts et les conditions de
défaut des STS ne sont pas prises en compte.

Cette norme spécifie:

les exigences CEM,;

les méthodes d’essai;

les niveaux minimaux de performance.

2 Reéférences normatives

Les documents de références suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour des références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050(161), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 161: Compatibilité
électromagnétique

CEI 61000-2-2:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-2: Environnement —
Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la transmission
de signaux sur les réseaux publics d'alimentation basse tension

CEI 61000-3-2:2000, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-2: Limites — Limites
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par
phase) 2

Amendement 1 (2001)

Amendement 2 (2004)

CEI 61000-4-1:2000, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-1: Techniques d'essai
et de mesure — Vue d’ensemble de la série CEI 61000-4

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques 3

Amendement 1 (1998)

Amendement 2 (2000)

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité Electromagnétique (CEM) Partie 4-3, Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques 4

Amendement 1 (2002)

IEC 61000-4-4:2004, Compatibilité Electromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

2 || existe une édition consolidée 2.2 comprenant la CEIl 61000-3-2:2000, son Amendement 1 (2001) et son
Amendement 2 (2004).

3 |l existe une édition consolidée 1.2 comprenant la CEl 61000-4-2:1995, son Amendement 1 (1998) et son
Amendement 2 (2000).

4 |l existe une édition consolidée 2.1 comprenant la CEl 61000-4-3:2002 et son Amendement (ZO(BocumentS
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This part of IEC 62310 concerns Electromagnetic Compatibility (EMC). See IEC 62310-1 for
general and safety requirements.

Special installation environments are not covered, nor are fault conditions of STS taken into
account.

This standard specifies:

EMC requirements;

test methods;

minimum performance levels.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(161), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic
compatibility

IEC 61000-2-2:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment -
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-
voltage power supply systems

IEC 61000-3-2:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for
harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase) 2

Amendment 1 (2001)

Amendment 2 (2004)

IEC 61000-4-1:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Overview of 61000-4
series

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measure-
ment techniques — Electrostatic discharge immunity test 3

Amendment 1 (1998)

Amendment 2 (2000)

IEC 61000-4-3:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measure-
ment techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 4
Amendment 1 (2002)

IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measure-
ment techniques — Electrical fast transient/ burst immunity test

2 A consolidated edition 2.2 exists, including IEC 61000-3-2:2000, its Amendment 1 (2001) and its Amendment 2
(2004) .

3 A consolidated edition 1.2 exists, including IEC 61000-4-2:1995, its Amendment 1 (1998) and its Amendment 2
(2000) .

4 A consolidated edition 2.1 exists, including IEC 61000-4-3:2002 and its Amendment 1 (2002, DOcuUMmMents
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CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux ondes de choc 5
Amendement 1 (2000)

CEIl 61000-4-6:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques
d'essai et de mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau. Publication
fondamentale en CEM

Amendement 1

CEI 62310-1:2005, Systemes de transfert statique (STS) — Partie 1. Exigences générales et
régles de sécurité

CISPR 16-1-1:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-1:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Appareils de mesure

CISPR 16-1-2, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-2: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques
— Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-1-5, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-5: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques
— Emplacements d'essai pour I'étalonnage des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz

CISPR 22: 2005, Appareils de traitement de l'information — Caractéristiques des perturbations
radioélectriques — Limites et méthodes de mesure

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Définitions générales

Pour les définitions générales, les définitions données dans la CEIl 62310-1, ainsi que les
définitions données dans la CEIlI 60050(161) relatives a la CEM et a d'autres phénoménes
applicables s'appliquent.

3.2 Caractéristiques circuit — Valeurs spécifiées

3.21

caractéristiques assignées

ensembles des valeurs assignées et des conditions de fonctionnement d'une machine, d'un
dispositif ou d'un équipement

[VEI 151-16-11 modifié]

5 Il existe une édition consolidée 2.1 comprenant la CEI 61000-4-5:1995 et son Amendement (ZO(DocumentS
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IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measure-
ment techniques — Surge immunity test 5
Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-6:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measure-
ment techniques — Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measure-
ment techniques — Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC publication
Amendment 1:2000

IEC 62310-1: 2005, Static Transfer Systems (STS) — Part 1: General and safety requirements.

CISPR 16-1-1:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring
apparatus

CISPR 16-1-2, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary
equipment — Conducted disturbances

CISPR 16-1-5, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antenna
calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz

CISPR 22:2005, Information technology equipment — Radio disturbance characteristics —
Limits and methods of measurement

3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 General definitions

For general definitions, the terms and definitions given in IEC 62310-1, as well as the terms
and definitions in IEC 60050 (161) related to EMC and to relevant phenomena apply.

3.2 Circuit characteristics — Specified values

3.21
rating
set of rated values and operating conditions of a machine or a device or equipment

[IEV 151-16-11, modified]

5 A consolidated edition 1.1 exists, including IEC 61000-4-5:1995 and its Amendment 1 (2000, DOCUMenNts
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3.2.2

valeur assignée

valeur d’une grandeur assignée, généralement par un fabricant, correspondant a une
condition de fonctionnement spécifiée d’un composant, dispositif ou équipement

[VEI 151-16-08, modifiée]

3.2.3

valeur nominale

valeur d’'une grandeur approximative appropriée utilisée pour dénommer ou identifier un
composant, un dispositif ou un équipement

[VEI 151-16-09, modifiée]

3.24

tension assignée

tension d’alimentation d’entrée ou de sortie (dans le cas d’'une alimentation triphasée, tension
entre phases) déclarée par le fabricant

3.2.5

plage assignée de tensions

plage de tensions d’alimentation d’entrée ou de sortie déclarée par le fabricant, exprimée par
les tensions assignées inférieures et supérieures

3.2.6
courant assigné
courant d’entrée ou de sortie de I'équipement déclaré par le fabricant

3.2.7
fréquence assignée
fréquence de fonctionnement déclarée par le fabricant

3.2.8

plage assignée de fréquences

plage de fréquences d’entrée ou de sortie déclarée par le fabricant, exprimée par les
fréquences assignées inférieures et supérieures

3.2.9
charge linéaire
charge dont le courant issu de I'alimentation est défini par la relation:

1=U/Z

ou

1 estle courant de charge;

U est la tension d’alimentation;

Z est I'impédance constante de charge.

3.2.10

composantes harmoniques

composantes du contenu harmonique telles qu'elles sont exprimées en termes d'ordre et de
valeurs efficaces des termes de la série de Fourier décrivant la fonction périodique

3.2.11
contenu harmonique
grandeur obtenue en déduisant d'une grandeur alternative sa composante fondamentale

NOTE Le contenu harmonique peut étre donné comme une fonction temporelle ou comme une valeunmments
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3.2.2

rated value

quantity value assigned, generally by a manufacturer, for a specified operating condition of a
component, device or equipment

[IEV 151-16-08, modified]

3.2.3

nominal value

suitable approximate quantity value used to designate or identify a component, device or
equipment

[IEV 151-16-09, modified]

3.24

rated voltage

input or output voltage (for three-phase supply, the phase-to-phase voltage) as declared by
the manufacturer

3.2.5

rated voltage range

input or output voltage range as declared by the manufacturer expressed by its lower and
upper rated voltages

3.2.6
rated current
input or output current of the equipment as declared by the manufacturer

3.2.7
rated frequency
operating frequency as declared by the manufacturer

3.2.8

rated frequency range

input or output frequency range as declared by the manufacturer, expressed by its lower and
upper rated frequencies

3.2.9
linear load
load where the current drawn from the supply is defined by the relationship:

1=U/Z

where

1 is the load current;

U is the supply voltage;

Z is the constant impedance

3.210

harmonic components

components of the harmonic content as expressed in terms of the order and r.m.s. values of
the Fourier series terms describing the periodic function

3.2.11
harmonic content
quantity obtained by subtracting from an alternating quantity its fundamental component

NOTE The harmonic content may be given as a time-function or as an r.m.s value. Documents
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3.3 Définitions CEM

3.3.1

acces

interface particuliere du STS spécifiée avec I'environnement électromagnétique externe (voir
la Figure 1)

3.3.2

acceés par l'enveloppe

frontiére physique a travers laquelle des champs électromagnétiques peuvent rayonner ou
affecter le STS

ol . Connexion a I'enveloppe
Entrée d’alimentation c.a. Sortie d’alimentation c.a.

STS

Connexion de signalisation
/commande

Connexion a la terre

IEC 2552/05

Figure 1 — Exemples d'accés

3.3.3
in situ
essais réalisés a lI'emplacement ou l'appareil est utilisé

3.4 Environnements

3.41

premier environnement

environnement qui inclut des locaux d’habitation, commerciaux et pour l'industrie légére
directement connectés sans transformateurs intermédiaires a un réseau public d’alimentation
basse tension

3.4.2

deuxiéme environnement

environnement qui inclut tous les établissements commerciaux, pour l'industrie légére et
industriels, différents de ceux qui sont directement connectés a un réseau d’alimentation
basse tension alimentant les batiments & usage d'habitation

4 Catégories STS

4.1 STS de catégorie C1

Cette catégorie inclut les STS destinés a étre utilisés sans aucune restriction dans le premier
environnement. De tels STS conviennent pour l'utilisation dans les établissement résidentiels.
Les STS de catégorie C1 doivent satisfaire aux limites d’émission de la catégorie STS-C1 et
supporter les exigences d'immunité spécifiées dans le Tableau 4.

4.2 STS de catégorie 2

Cette catégorie inclut les STS présentant un courant assigné d’entrée inférieur ou égal a 16 A
et destinés a étre utilisés sans aucune restriction dans le deuxiéme environnement. De tels
STS peuvent aussi étre utilisés dans le premier environnement lorsqu’ils sont connB@cuments
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3.3 EMC definitions

3.31

port

particular interface of the specified STS with the external electromagnetic environment
(see Figure 1)

3.3.2
enclosure port
the physical boundary of the STS through which electromagnetic fields may radiate or impinge

. Enclosure port
AC input power ports AC output power ports

STS

Signal/control port

.
:
L]
L]
Earth port .
L]

006cececs000s000000000000000 0
IEC 2552/05

Figure 1 — Examples of ports

3.3.3
in situ
tests performed at the location where the item is used

3.4 Environments

3.4.1

first environment

environment that includes residential, commercial and light industrial premises directly
connected without intermediate transformers to a public low-voltage mains supply

3.4.2

second environment

environment that includes all commercial, light industry and industrial establishments other
than those directly connected to a low-voltage mains that supplies buildings used for
residential purposes

4 STS categories

4.1 STS of category C1
This category includes STS intended for use without any restriction in the first environment.

Such STS are suitable for use in residential establishments. Category C1-STS shall meet the
category C1-STS emission limits and withstand the immunity requirements of Table 4.

4.2 STS of category 2
This category includes STS with an input output current not exceeding 16 A and intended for

use without any restriction in the second environment. Such STS may also be used in the first
environment when connected:

Documents
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— par des fiches et des prises de courant industrielles ou,
— par des fiches et des prises de courant nationales ou,
— en permanence

Les STS de catégorie C2 doivent satisfaire aux limites d’émission de la catégorie STS-C2 et
supporter les exigences d'immunité spécifiées dans le Tableau 5.

Le texte suivant doit étre inclus dans le manuel d’utilisation:

MISE EN GARDE: Ce produit appartient a la catégorie STS-C2. Dans un environnement
correspondant a un usage d'habitation, ce produit peut étre la source de perturbations
radioélectriques, auquel cas il peut étre demandé a I'utilisateur de prendre des mesures
supplémentaires.

NOTE Tous les STS présentant un courant assigné d’entrée inférieur ou égal a 16A, et connectés par des fiches
et des prises de courant industrielles de type B ou par des fiches et des prises de courant nationales mises sur le
marché pour une utilisation industrielle uniquement ou connectées en permanence, sont des STS de catégorie C2.

4.3 STS de catégorie C3

Cette catégorie inclut les STS dont le courant assigné dépasse 16 A et destinés a étre utilisés
dans le deuxiéme environnement. De tels STS conviennent pour étre utilisés dans les
installations commerciales ou industrielles situées a au moins 30 m des autres batiments
classés dans le premier environnement.

Les STS de catégorie C3 doivent satisfaire aux limites d’émission de la catégorie STS-C3 et
supporter les exigences d'immunité spécifiées dans le Tableau 5.

Le texte suivant doit étre inclus dans le manuel d’utilisation:

MISE EN GARDE: Produit pour une application commerciale et industrielle de deuxiéme
environnement: des restrictions ou des mesures supplémentaires d'installation peuvent étre
nécessaires pour empécher le brouillage électromagnétique.

4.4 STS de catégorie C4

Systémes STS destinés a étre utilisés dans des environnements complexes et soumis a un
accord entre le fournisseur et le client concernant les niveaux de perturbation et d’'immunité
applicables.

Les STS de catégorie C4 ne sont pas limités par les caractéristiques assignées de courant.

4.5 Classifications et environnement

Si I'environnement a été déterminé comme 1°" environnement, un STS de catégorie C1 ou C2
doit étre utilisé.
Si I'environnement a été déterminé comme 2°™°
C3 doit étre utilisé.

environnement, un STS de catégorie C2 ou

Si I'environnement n’est pas couvert exclusivement soit par le 1°" environnement, soit par le
2°™® environnement, un STS de catégorie C4 doit étre utilisé.
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— through industrial plugs and sockets or,
— through national plugs and sockets; or
— permanently.

Category C2-STS shall meet the category C2-STS emission limits and withstand the immunity
requirements of Table 5 as specified in this document.

The following wording shall be included in the instructions for use:

WARNING: This is a category C2-STS product. In a residential environment, this product may
cause radio interference, in which case the user may be required to take additional measures.

NOTE All STS with an input current not exceeding 16 A and connected by industrial plugs and sockets of type B
or by national plugs and sockets marketed solely for industrial use or permanently connected are Category C2-
STS.

4.3 STS of category C3
This category includes STS with an output current exceeding 16 A and intended for use in the

second environment. Such STS are suitable for use in commercial or industrial installations
having a minimum boundary of 30 m from other buildings classified as first environment.

Category C3-STS shall meet category C3-STS emission limits and withstand the immunity
requirements of Table 5.

The following wording shall be included in the instruction for use:

WARNING: This is a product for commercial and industrial application in the second
environment: installation restrictions or additional measures may be needed to prevent
disturbances.

4.4 STS of category C4

STS systems intended for use in complex environments and subject to an agreement between
supplier and customer regarding applicable emission and immunity levels.

The STS of category C4 is not limited by current ratings.

4.5 Categories and environment

If the environment has been determined as the 1% environment, STS of category C1 or C2
shall be used.

If the environment has been determined as the 2" environment, STS of category C2 or C3
shall be used.

If the environment is not covered exclusively either by 15" environment or 2" environment,
STS of category C4 shall be used.
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5 Emission

5.1 Exigences générales

La présente norme couvre les perturbations dans la gamme des fréquences comprises entre
0 Hz et 1,0 GHz.

Les limites d'émission représentent les exigences électromagnétiques essentielles qui ont été
choisies avec les méthodes d'essai de maniére a assurer que les perturbations engendrées
par le STS en fonctionnement normal n'atteignent pas un niveau qui pourrait empécher
d'autres appareils de fonctionner comme prévu normalement.

NOTE Les limites données dans la présente norme ne peuvent toutefois pas fournir une protection totale contre la
perturbation de la réception des émissions de radio ou de télévision lorsque le STS est utilisé a moins de 10 m de
I'antenne de réception pour les STS de catégorie STS-C1 et de 30 m pour les STS de catégorie STS-C2.

5.2 Conditions générales de mesure
5.2.1 Généralités

Les exigences sont spécifiées pour chaque connexion STS qui doit satisfaire aux limites
d'émission applicables de 5.3 a 5.4 en tenant compte de la catégorie de STS et dans les
conditions de mesure suivantes:

— tension d'entrée assignée;

— toutes les combinaisons de modes de fonctionnement concernant les alimentations et
charges d'entrée;

— au courant de charge linéaire qui donne le niveau d'émission le plus élevé (voir Note).

Pour les STS qui ont des bornes d'entrée en courant alternatif (connexions) pour le raccorde-
ment avec des accessoires, par exemple des transformateurs, ces bornes (connexions)
doivent étre, chaque fois que possible, temporairement connectées a I'alimentation normale
de connexion d'entrée en courant alternatif ou sinon étre terminées par une impédance
équivalente. Les essais d'émission conduite de 5.3 doivent inclure la meure de ces circuits
supplémentaires.

Pour les STS qui ont des bornes de sortie en courant alternatif (connexions) pour le raccorde-
ment avec des accessoires, par exemple des transformateurs, ces bornes (connexions)

doivent étre connectées a la configuration minimale d'accessoires nécessaire pour faire
fonctionner les connexions.

NOTE Les courants d'essai peuvent étre limités a 100 A sous réserve que I'émission correspondante puisse étre
déterminée comme indépendante du courant de charge.

Pour le montage d'essai et les critéres de mesure, voir I'Annexe A.
Pour les essais in situ, voir I'Annexe E.

5.2.2 Documentation pour I’acheteur/utilisateur

a) L'acheteur/utilisateur doit étre informé, s'il y a lieu, des mesures spéciales a prendre pour
satisfaire aux exigences, par exemple l'usage de cables blindés ou spéciaux. Toute
restriction quant a la longueur des cables de sortie c.a. doit aussi étre indiquée.

b) Un STS proposé avec des accessoires doit satisfaire aux exigences de la présente norme.
Une liste des accessoires satisfaisant aux exigences d’émission pour le STS doit étre
fournie a I'acheteur/utilisateur sur demande.
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