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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COORDINATION DE L'ISOLEMENT DES MATERIELS
DANS LES SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION —

Partie 4: Considérations sur les contraintes
de tension a hautes fréquences —

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatio
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

I'électricité et de I'électronique A cet effet, la CEIl, entre autres a
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava
sujet traité peut participer. Les organisations internationale on gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. gment avec |'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditi & d entreYes deux organisations.

lonal intéressé par le

2) Les décisions ou accords officiels de la CE}/Cbncernag i ghniqugs, représentent, dans la mesure
i i i S é es Comités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent so mmandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guid ) Y i

4) Dans le but d'encourager I'unjfication internati il ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans tqute i 5 s Internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divefgence € € la CEIl et la norme nationale correspondante doit
étre indiquée en termes

5) La CEl n’a fixé augune proc arguage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée p & copforme a lI'une de ses normes.

6) L’attention est attixéé i tains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de{prop | i La CEl ne saurait étre tenue pour

La tache princ€i ités\d’'études de la CEIl est I'élaborer des Normes internationales.
Excepuon el études peut proposer la publication d’un rapport technique de

* type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique
ou lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication
d’'une Norme internationale peut étre envisagée pour I'avenir mais pas dans I'immeédiat;

» type 3, lorsqu’'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui
sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par
exemple, des informations sur I'état de la technique.

Les rapports techniques des types 1 et 2 font I'objet d’'un nouvel examen trois ans au plus tard
aprés leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes
internationales. Les rapports techniques du type 3 ne doivent pas nécessairement étre révisés
avant que les données qu’ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INSULATION COORDINATION OF EQUIPMENT WITHIN
LOW-VOLTAGE SYSTEMS —

Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress —

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization el on comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). } \ is to promote
international co-operation on all questions concerning standardizatior_in the ele electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes ernationa Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Co ed in tRe subject dealt with may

e International Organization
for Standardization (ISO) in accordance .with cond agreement between the two

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the I|E i § express, as nearly as possible, an

3) The documents produced have the form of reco adati € ernational use and are published in the form
of standards, technical repor ide ed by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international ificati E al  Committees undertake to apply IEC International
Standards transparentl P iy ible in their national and regional standards. Any

divergence between thg S ponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the lajter.
5) The IEC provid i
equipment declaretVtg e\

icafe its approval and cannot be rendered responsible for any
of its standards.

6) that som¥ of the elements of this International Standard may be the subject
held yesponsible for identifying any or all such patent rights.

The main ta al committees is to prepare International Standards. In

exceptiopahgi Rstar , a technical committee may propose the publication of a technical

report o

e type 2, when the subject is still under technical development or where for any other
reason there is the future but no immediate possibility of an agreement on an International
Standard;

- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that
which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to
decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of
type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be
no longer valid or useful.
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La CEI 60664-4, rapport technique de type 3, a été établie par le comité d’études 28 de la CEl:
Coordination de l'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) a basse tension.

Elle a le statut d'une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité Rapport de vote

28A(SEC)93 28A/114/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informra
abouti a I'approbation de ce rapport technique.

e vote ayant

O
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IEC 60664-4, which is a technical report of type 3, has been prepared by IEC technical

committee 28: Insulation coordination for equipment within low-voltage systems.
It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

The text of this technical report is based on the following documents:

Full information on the voting for the approval of this technical report ca

Committee draft

Report on voting

28A(SEC)93

28A/114/RVC

on voting indicated in the above table.

N

Full document details: IEC TR 60664-4 1997
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INTRODUCTION

Des contraintes électriques élevées apparaissent dans les matériels a haute tension. La
fréquence est généralement de 50/60 Hz, mais dans certaines applications des fréquences
légérement plus élevées (400 Hz) ou plus basses (16 2/3 Hz,) ou continues peuvent
apparaitre. Une situation particuliere peut apparaitre dans les transmetteurs de radio-
fréquences de haute puissance. Le développement de tels matériels a été a l'origine de la
motivation de recherches sur la capacité de tenue de l'isolation pour les radiofréquences.
Depuis ce temps, I'aspect des contraintes de tension a hautes fréquences n'a pas été étudié.

Actuellement, les tensions de fonctionnement & hautes fréquences dépassant 100 kHz sont
souvent utilisées dans des matériels a basse tension. On peut s'attendre & ce™gue le domaine
du MHz soit atteint dans le futur. Des petites dimensions sont/q '
miniaturisation et pour une fiabilité élevée, par exemple pour les xa HF dans
lesquels une contrainte trés élevée existe plus particulierement pour ati i

Comme les distances sont appelées a diminuer et les fréque
période, la situation s'aggravera dans le futur. C'est pourquc¢

Ce rapport résume les données disponib
hautes fréquences sur l'isolement et
peuvent étre influencés. Ce rapport de
réalisés en tenant compte de ces contrgint
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INTRODUCTION

High electrical stress occurs in high-voltage equipment. The frequency is usually 50/60 Hz, but
in some applications a higher frequency (400 Hz) or a lower frequency (16 2/3 Hz) or d.c. may
occur. A particular situation may exist in high-power RF transmitters. The development of such
equipment had motivated earlier research on the withstand capability of insulation at radio
frequencies. Since that time, the aspect of high-frequency voltage stress has not been
pursued.

At present, high-frequency working voltages with frequencies exceeding 100 kHz are often
used in low-voltage equipment. It can also be expected that frequencies in-the_MHz range will
be reached in the future. Small dimensions are necessary for miniat

equipment, the stress due to high frequencies up to 1
insulation coordination of low-voltage equipment (see ng

insulation, and identifies how materials _and thej
also describes how tests may be performed wi
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COORDINATION DE L'ISOLEMENT DES MATERIELS
DANS LES SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION -

Partie 4: Considérations sur les contraintes
de tension a hautes fréquences —

1 Domaine d'application

Ce rapport traite de l'isolation soumise a des contraintes de tension a hautes fréquences dans
les matériels & basse tension. Des tensions permanentes jusqu'a des fréguences de 100 MHz
sont considérées.

NOTE - Les contraintes a hautes fréquences dues a des surtensions transitoires ne
2 Documents de référence

CEI 60112:1979, Méthode pour déterminer les indice

Guide 104 de la CEl:

Le claquage des ~{ists
microseconde. «@s
de fonctionnement\“pgo

'amplitude reste epxde

augmentera s te sion de“claquage.

Jusqu'alors, l'effet des ions (généralement positifs) générés au début du claquage n'a pas été
considéré. Ces ions sont générés a la créte de la sinusoide et, normalement, ils ont
généralement assez de temps pour transiter vers les électrodes pendant la partie restante de
la demi-sinusoide. Cependant, il se peut que la polarité s'inverse pour des distances
d'isolement élevées ou a hautes fréquences, avant que les ions aient pu étre éliminés de la
distance d'isolement. Ceci se traduira par une distorsion du champ électrostatique et réduira la
tension de claguage. La vélocité moyenne de tels ions est environ de 6 x 102 m/s [1]* A 50 Hz,
l'intervalle de temps compris entre la créte et le passage a zéro de la sinusoide étant de 5 ms,
les ions parcourent environ 300 cm pendant ce temps. C'est pourquoi, aux fréqguences de
travail, ce probléme n'apparait que pour des distances d'isolement élevées. Cependant, si la
fréquence est augmentée dans la zone du kHz, ce phénomeéne se produit aussi pour des
distances d'isolement faibles.

* Les chiffres entre crochets se rapportent a I'annexe A (Bibliographie).
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INSULATION COORDINATION OF EQUIPMENT WITHIN
LOW-VOLTAGE SYSTEMS —

Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress —

1 Scope

This report deals with insulation subjected to high-frequency voltage stres win low-voltage

equipment. Steady-state voltages with frequencies up to 100 MHz are cg

NOTE - High-frequency stress due to transient voltages is not considered.
2 Reference documents

IEC 60112:1979, Method for determining the comparatiye
insulating materials under moist conditions

time scale, an
instance at 50 Hz,
during the developf

Up to now, the effect of the ions (which are usually positive) which are generated during
inception of breakdown has not been considered. These ions are generated at the crest of the
sine-wave and there is usually enough time for them to travel to the electrodes during the
remaining part of that halfwave. However, in large clearances or at high frequency, the polarity
may be reversed before the ions have been extracted from the clearance. This will result in a
distortion of the electrostatic field and will reduce the breakdown voltage. The average velocity
of the ions is approximately 6 x 102 m/s [1]*. At 50 Hz, the time interval between the crest and
the zero crossing of the sine-wave is 5 ms, resulting in the ions moving approximately 300 cm.
Therefore, at power frequency, this aspect will only be relevant for very large clearances.
However, if the frequency is increased to the kHz range, this phenomenon will also be relevant
for small clearances.

* The figures in square brackets refer to annex A (Bibliography)
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La superposition de ces deux effets a pour résultat des courbes typiques présentant une
tension minimale de claquage pour une certaine fréquence. Pour des distances d'isolement
dans des champs de distribution homogénes ou approximativement homogénes montrés dans
les figures 1 et 2 [2]. A 25 MHz, une tension de claquage proche de celle & 50 Hz est obtenue.
La figure 2 montre trés clairement que la distance d'isolement est un paramétre trés important
tenant compte de ce comportement.

En raison des fréquences actuellement utilisées, la gamme de la diminution initiale de la
tension de claquage avec l'augmentation de la fréquence est du plus grand intérét. Cette
gamme de fréquences jusqu'a plusieurs MHz est décrite en détail ci-apres.

Comme le montre la figure 3 [3], pour des distances d'isolement faible§ darns I'azote sous

pression atmosphérique, lequel a une tension de claquage comparapie de l'air, la
réduction de la tension de claquage peut étre de 10 % seulement 6 pour des
fréquences dépassant 1 MHz, cette réduction devient effective poug’des di s d'isglement
inférieures a 0,5 mm. Pour des distances d'isolement plus élevé &duction

ou

forit est la fréquence critique a laquelle s de la tension de claquage apparait, en
mégahertz;

d est la distance d'isolg

Les caractéristiques dfisola es d'isplement homogénes ou approximativement

homogeénes dans l'air sous i ) Srigque en tenant compte de la fréquence peuvent

age diminue avec l'augmentation de la fréquence.
veut atteindre 20 %.

étre synthétisées@
— Au-dessus de ¥

minimum a des fréquences comprises entre 1 MHz et
clevées, la tension de claquage devient plus élevée et peut

owfogeénes, fqit €st obtenue approximativement selon la formule ci-
dessus. Au-dessus de M it, I'influence de la fréquence sur la tension de claquage est beaucoup
plus significative. Cefa peut étre constaté sur la figure 5 [5] pour des distances d'isolement
comparables assez grandes et en un point de |'électrode a 30° en combinaison avec une
électrode plane de 15 cm de diamétre. La réduction de la tension de claquage vis-a-vis de sa
valeur a 50 Hz peut étre supérieure de 50 %. Les résultats sont fortement influencés par la
configuration des électrodes. Les tensions de claquage les plus faibles sont mesurées avec
I'électrode plane mise a la terre. En général, il est essentiel d'avoir une distribution du champ
approximativement homogeéne pour les contraintes de tension a hautes fréquences.
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The superposition of both effects results in typical curves which exhibit a minimum breakdown
voltage for a certain frequency. For clearances with homogeneous and approximately homo-
geneous field distribution, data is shown in figures 1 and 2 [2]. At 25 MHz, the breakdown
voltage is nearly the same as at 50 Hz. Figure 2 shows that the clearance is a very important
parameter with respect to this behaviour.

With respect to the frequencies presently used, the range with the initial decrease of
breakdown voltage with increasing frequency is of greater interest. This frequency range, being
up to several MHz, is described in more detail hereafter.

clearances less than 0,5 mm. For larger clearances there is
breakdown voltage, as shown in figure 4 [4].

where

forit is the critical frequency at which\the\ted
megahertz;

d is the clearance in millimetres.

statements.

— Above fgit, th@

— The breakdow G - imum at frequencies between 1 MHz and 5 MHz. With
higher fregu c down voltage becomes higher and may exceed the value at
power freg

Above fgit, theNnfluenge of frequency on the breakdown voltage is much more significant. This
can be seen from figdre 5 [5] for comparatively large clearances and a 30° point electrode in
combination with a plane electrode of 15 cm diameter. The reduction of the breakdown voltage
with respect to that at 50 Hz can be more than 50 %. The results are strongly influenced by the
electrode configuration. The lowest breakdown voltages were measured with the plane
electrode earthed. As a general rule, it is essential to have approximately homogeneous field
conditions if there is high-frequency voltage stress.
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4 Lignes de fuite

Dans la CEl 60664-1, le cheminement est le seul phénoméne pris en compte pour le
dimensionnement des lignes de fuite. Cependant, de récents résultats de recherche [6] ont
montré que cela ne s'applique en général que pour des conditions d'environnement trés
séveres et si les matériaux utilisés ne résistent pas au cheminement (voir CElI 60112). Dans
des conditions d'environnement plus favorables, le cheminement ne semble pas étre fonction
du dimensionnement. Dans ce cas, cependant, la tension d'amorcage a la surface du matériau
isolant est réduite par la pollution et doit étre prise en compte pour le dimensionnement [7].

On ne sait pas si le phénoméne de cheminement est influencé par la fréquence de la tension.
Cependant, dans des conditions sévéres de pollution ou avec des matérjaux afaible CTI, un

plus élevées, appara|t dans de telles
I'absorption d'eau a l'intérieur de l'isolan
a l'article 5.

5 Isolation solide

mécanisme de défaut
élevés. Un écha
et un claquage thermi
facilement vérifié. be\p
défauts provoqués &
isolantes et |e
solide. Dan
éventuel de

P,=tan dx 2T fx U2 x C

N

ou

P, estla puissance de dissipation;

tan J est le facteur de perte;

f est la fréquence;

] est la tension appliquée a l'isolation solide;
C est la capacité de la disposition d'isolation.
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4 Creepage distances

In IEC 60664-1, tracking is the only phenomenon taken into account for dimensioning of
creepage distances. However, recent research [6] provides evidence that this does only
apply for very severe environmental conditions, and if the materials used are not resistant
to tracking (see IEC 60112). Under more favourable environmental conditions, tracking does
not seem to be relevant for dimensioning. In this case, the flashover voltage across the surface
of the insulating material is reduced by pollution and has to be taken into account for
dimensioning [7].

relevant for dimensioning and a possible influence of #
However, this influence may already be covered by t

Two failure mechanisms 0O SO d j i ormally relevant. One failure mechanism
results from dielectric los ic St —Ihcreased heating will occur, which may lead

to thermal instabijity a . This usually takes place within a few minutes and
can be easily ve iditi oI| inswfation can mclude gas gaps or v0|ds either caused
by different layers™¢ f N ! i

imperfect manufa i 3 i o material. In such small gaps, partial discharges are
likely to cause e i solid insulation even if the dielectric stress is sufficiently low

P,=tan dx2mfx U2 x C

where
P, is the power dissipation;

tan J is the loss factor;

f is the frequency;
U is the voltage across the solid insulation;
C is the capacitance of the insulation arrangement.
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En raison de la dépendance du facteur de perte tan J avec la fréquence, l'influence de la
fréquence sur la perte diélectrique peut étre inférieure ou supérieure a celle pouvant étre
obtenue si la dépendance est linéaire. Ceci est di a une probabilité plus grande de claquage
thermique et a une réduction de la capacité de tenue diélectrique a court terme. Ce phéno-
mene a été testé sur divers matériaux isolants [8]. Les résultats les plus importants sont
indiqués a la figure 6. Pour une fréquence de 1 MHz, l'intensité du champ de claquage a court
terme peut étre de seulement 10 % de la fréquence de fonctionnement. L'intensité du champ
de claguage ne semble pas atteindre une limite plus faible méme a des fréquences aussi
élevées que 100 MHz.

En général, et particulierement pour les tensions a hautes fréquences, la rigidité diélectrique
de l'isolation solide est davantage réduite par l'influence de I'humidité et de fatempérature.

L'influence du stockage a long terme sur l'intensité du champ éleetrique aquage de

es mica chargés,
pémes conditions,

elés des éprouvettes de 0,75
mm d'épaisseur. Ceci est montré a la flg ; : gmentation de la fréquence,
cependant, il existe une réduction signiftsative de aleurs.”A 1 MHz, seulement 10 % des
valeurs a 50 Hz sont retrouvées. A d &

semble analogue a celle d'g

du film sur la tension de aniere plus détaillée a la figure 9 [10]. 1l

existe des indications sur |a S| Films trés minces plutdt moins affectés par
la fréquence, mais pou i €0 il_existe une réduction significative

La figure 10 [ll@n 3 hamp au claquage de l'isolation solide a toutes
les fréquences e i 'augmentation de la température. L'influence de
l'augmentation de |3 A ténsion de claquage de films minces est montrée a la
figure 11[10], laq an exergue/une tendance de la réduction de la tension de claquage

seuls ourt terme et le claquage thermique ont été considérés. Pour des
contraintes 3 des décharges partielles doivent aussi étre prises en compte [12].

établies. Des décharges partielles doivent étre attendues sous des contraintes diélectriques
nettement plus faibles que celles provoquant le claquage thermique.

Des résultats détaillés sur les caractéristiques de décharges partielles a hautes fréquences ne
sont valables que pour des fréquences jusqu'a quelques kHz [13, 14]. Dans cette gamme de
fréquences, il a été établi que le temps de défaut provoqué par les décharges partielles est
inversement proportionnel a la fréquence. Ceci a déja été utilisé par des essais accélérés.
C'est pourquoi, particulierement pour les hautes fréquences, aucune durée de vie raisonnable
ne peut étre définie quand apparaissent des décharges partielles.

Des mesures plus détaillées ont été faites sur des circuits imprimés revétus. Un des circuits

d'essai utilisé est montré a la figure 12. Un enregistrement typique de l'intensité des décharges
partielles (charge apparente q) est représenté en pointillés a la figure 13 [15].
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Due to the dependence of the loss factor tan d on frequency, the influence of frequency on the
dielectric loss may be lower or higher than can be expected from the apparent linear
dependency. This results in a higher probability of thermal breakdown and a reduction of the
short-time dielectric withstand capability. This phenomenon has been investigated on different
insulating materials [8]. The most important results are shown in figure 6. For a frequency of
1 MHz, the short-time breakdown field strength may only be 10 % of the power frequency value.
The breakdown field strength does not seem to reach a lower limit even at frequencies as high
as 100 MHz.

The dielectric strength of solid insulation in general, and especially at high-frequency voltage,
is further reduced by the influence of humidity and temperature.

power frequency, but is further aggravated with increasing freq
mica filled phenolic is caused by its comparatively high watg

iCkness of the material,

The breakdown field strength of solid insulation j f
of magnitude higher than

and very thin films may have a break.wn field

there is a significant reduction of the vs roximately 10 % of the 50 Hz
values were found. At such high frequencis 9 i

Figure 10 [11] shows
additionally red'
the breakdown voltagé

breakdown voltage

Detailed results concerning the partial discharge characteristics at high-frequency voltage are
only available for frequencies up to a few kHz [13, 14]. In that range, it has been established
that the time to failure caused by partial discharges is inversely proportional to frequency. This
relationship has been used for accelerated testing. Therefore, especially at higher frequencies,
a reasonable lifetime cannot be expected when partial discharges occur.

Detailed measurements have been made on coated printed circuit boards. One of the test
boards is shown in figure 12. A typical plot of the partial discharge intensity (apparent charge q)
is shown in figure 13 [15].
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Pour ce type d'éprouvette, une augmentation de la charge apparente avec l'augmentation de la
frégquence est davantage susceptible de se produire qu'une diminution. Il a été établi que, pour
des hautes fréquences dans de telles conditions, le temps de défaut peut étre seulement de
I'ordre de quelques minutes. C'est pourquoi, I'essai de décharge partielle a haute fréquence
peut étre destructif.

En complément, la tension de début de décharge partielle U; et la tension d'extinction de décharge
partielle Ug peuvent étre influencées par la fréquence. Comme montré a la figure 14 [15], une
réduction des tensions de décharge partielle avec l'augmentation de la fréquence semble étre
typique pour les circuits imprimés revétus. Cependant, cette caractéristique parait largement
dépendante du type d'éprouvette. Comme montré a la figure 15 [15], les tensions de décharge
partielle des optocoupleurs ne semblent pas influencées par la fréquence, et a haute
fréquence, il semble qu'il y ait méme une tendance a la diminution de la apparente q.
Cependant, I'effet cumulatif de la fréquence et de la charge apparente cox e de défaut
est plus important qu'aux fréquences industrielles.

6 Essais a haute fréquence

Les essais suivants sont appropriés vis-a-vis de la fréquengeé

esvd'isolement et, en
particulier, pour l'isolation solide, par un essai sous tgnsign . haute fréquence;

— pour tenir compte des contraintes électrique p ' érifier qu'aucune décharge

Actuellement, les matériels d'essai a hat
de sortie limitée appropriée pour les ess

alables qu'avec une puissance
ants et de petits sous-ensembles.

ronnement. L'essai devrait étre réalisé dans les conditions
peuvent exister en service, comprenant I'élévation de la

Pour des fréquenses/jusqu'a quelques MHz, un moyen approprié pour générer la tension
d'essai est l'utilisation d'un oscillateur de haute puissance associé a un transformateur a noyau a
air. Un tel circuit est montré a la figure 16 [10]. Avec ce circuit, des fréquences fixes de 100 kHz
jusqu'a 10 MHz peuvent étre réglées avec une puissance de sortie de 1,5 kW. En raison de la
charge capacitive élevée, la fréquence et la tension de sortie sont influencées par I'éprouvette.

Afin de couvrir la gamme de fréquences de quelques kHz a 1 MHz, un circuit d'essai constitué
d'un amplificateur a haute puissance et d'un transformateur a résonance HF peut étre utilisé.
Le circuit est montré a la figure 17 [15] avec un circuit de détection de décharges partielles. Le
domaine de fréquence des transformateurs a résonance en fonction du nombre de spires au
secondaire est montré a la figure 18. L'essai a haute fréquence nécessite un nombre assez
faible de spires. Afin de couvrir la gamme compléte de fréquences, plusieurs transformateurs a
résonance sont nécessaires.
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For this type of test specimen, an increase of the apparent charge with increasing frequency is
more likely to occur than a decrease. It has been established that at high frequency, the time to
failure may only be in the order of minutes. Therefore, partial discharge testing at high
frequency for such periods may be destructive.

Additionally, the partial discharge inception voltage U; and the partial discharge extinction
voltage Ug may be influenced by frequency. As shown in figure 14 [15], some reduction of the

partial discharge voltages with increasing frequency is to be expected for coated printed circuit
boards. However, this characteristic seems to depend on the type of test specimen. As shown
in figure 15 [15], the partial discharge voltages of optocouplers do not seem to be influenced by
frequency. At high frequency, there seems to be even some tendency ofa~decrease of the
apparent charge g. However, the combined effect of frequency and apy charge as the
source of failure is more onerous than at power frequency.

6 High-frequency testing

The following tests are relevant with regard to frequency:

— verification of the short-time dielectric strength for” clearagce

insulation by an a.c. voltage test at high frequency;

in particular, for solid

. g test should be performed under the most onerous
nfered in service, including the temperature rise caused by

For frequencies uptoa few MHz, one way to generate the test voltage is by using a high-power
oscillator in combination with an air-core transformer. An appropriate circuit is shown in
figure 16 [10]. With this circuit, fixed frequencies from 100 kHz up to 10 MHz can be adjusted
with an output power of 1,5 kW. Due to the high capacitive loading, both frequency and output
voltage are influenced by the test specimen.

In order to cover the whole frequency range from a few kHz to 1 MHz, a test circuit consisting
of a high-power amplifier and an HF resonance transformer can be used. The circuit is shown
in figure 17 [15], together with a partial discharge detection circuit. The frequency range for
resonance transformers dependent on the number of secondary turns is shown in figure 18.
High-frequency operation requires a low number of secondary turns. In order to cover the
whole frequency range, several resonance transformers are required.
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